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Introducción 4 

INTRODUCCIÓN. 

La necesidad de acondicionar el ambiente en el cuál ha vivido el hombre, há sido 
un problema que lo ha inquietado, desde la más remota antigüedad; se sabe que 
los egipcios calentaban al sol grandes piedras durante el día, qué proporcionaban 
calefacción a las habitaciones de los faraones durante la noche; así mismo 
humedecían hojas de palma que se interponían sobre las ventanas para que la 
brisa de la tarde, penetrara al palacio húmeda y fresca. Las crónicas de Bernal 
Díaz del Castillo cuentan como se conservaba fresco el pescado que se servía en 
la mesa de Moctezuma 11 por medio de nieve que se traía del Popocatépetl; 
trescientos años antes de que se empleara el mismo método para conservar la 
carne fresca para las tropas Yankis durante la Guerra de Secesión en los Estados 
Unidos. 

El primer sistema que se puede llamar de aire -acondicionado, fue inventado por 
un laborioso granjero norteamericano que descubrió una ·gran caverna cerca de su 
casa, de la cual salía aire extremadamente frío; construyó un rústico sistema de 
duetos y por medio de un molino de viento introdujo aire fresco al interior de su 
casa, logrando mantenerla fresca durante los cálidos veranos de su region. 

A partir de éste primer experimento, al llevar aire frío para regular la temperatura 
de un local y así vencer las temporadas cálidas; se ha creado una de las más 
importantes industrias de servicios que ha permitido mejorar substancial mente las 
condiciones de vida de millones de personas en todas las latitudes del mundo. 

En un pasado reciente, se consideró al aire acondicionado en nuestro país como 
un artículo de lujo o un "mal necesario" en algunas regiones extremosas. 
Actualmente se reconoce a ésta especialidad no solamente como un servicio útil 
para proporcionar confort, sino como un medio adecuado y económico para 
mejorar las condiciones de trabajo en oficinas, fábricas e innumerables lugares a 
los cuales concurren los seres vivos. 

Las modernas aplicaciones para el desarrollo óptimo de especies animales y 
diversos cultivos por medio de sistemas adecuados de aire acondicionado, han 
abierto un amplio campo a ésta especialidad. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín 



Introducción 5 

PSICROMETRíA 

La relación entre el contenido de humedad del aire, su cantidad de calor y la 
presión atmosférica; son los campos de acción de la psicrometría. 

HUMEDAD. 

La cantidad de humedad que puede contener el aire, es finita, y está relacionada 
con la temperatura ambiente, la presión de vapor de agua a ésta temperatura y la 
presión atmosférica del lugar considerado. La cantidad máxima de vapor de agua 
que puede contener el aire a una temperatura dada (SATURACIÓN), está definida 
por la siguiente ecuación: 

H = P, [ 18KgdeAgua ] 
P,""- P, 29KgdeAireSeco 

Las variables aquí consideradas son: 

Pv.: 
Patm.: 
18/29: 

Presión de vapor de agua a fa temperatura considerada 
Presión atmosférica del fugar 

Relación de pesos moleculares del agua y aire 

Si ésta ecuación se grafica para una presión atmosférica determinada y diferentes 
temperaturas, se obtendrá una gráfica correspondiente a la HUMEDAD DE 
SATURACIÓN vs. TEMPERATURA. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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El caso más general es tener aire con una humedad menor al valor 
correspondiente de saturación, para poder ubicar el valor de humedad en la 
mayoría de los casos, se hace necesario obtener fracciones decimales del valor 
de saturación a las diferentes temperaturas con objeto de poder ubicar el aire que 
se tiene dentro de la gráfica; al graficar éstos números se obtiene una familia de 
curvas que son fracción decimal de la línea de saturación y así es fácil ubicar 
cualquier punto dentro de la gráfica. 
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TEMPERATURA DE BULBO SECO. 

Es aquélla temperatura que es posible registrar por medio de un termómetro 
normal, y es la temperatura del ambiente. 

TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO. 

Cuando una persona va a nadar en un dia soleado, sentirá una sensación 
agradable, tanto en el aire como en el agua pero normalmente al salir del agua 
sentirá FRÍO, pese a que la temperatura del aire no ha variado. Esta sensación se 
debe a que al estar rodeado por aire NO SATURADO, existirá una evaporación del 
agua que moja su cuerpo hacia el aire; para que el agua pase al aire deberá 
evaporarse. Este proceso requiere una gran cantidad de calor y éste será obtenido 
del agua que humedece al sujeto enfriándose el agua restante y tomando calor de 
su cuerpo. · 

Si a un termómetro normal se le coloca una franela húmeda sobre el bulbo y se 
hace circular aire ambiente, éste evaporará parte del agua que humedece al paño 
para tratar de saturarse: el calor requerido para ésta evaporación de agua será 
tomado del agua restante de la franela y al permanecer húmeda, disminuirá su 
temperatura hasta un cierto limite. A este limite se le llama temperatura de "bulbo 
húmedo". 

ENTALPÍA. 

Para un proceso a presión constante, volumen constante y sin trabajo, el término 
ENTALPÍA define la cantidad de calor contenido por una unidad de masa de aire; 
se puede definir a la entalpia del aire como la suma de la entalpia de aire seco a 
partir de un punto de referencia mas la entalpia del vapor de agua (Humedad) que 
contiene el punto en cuestión. 

Para el aire seco la ecuación que define su entalpia es: 

ha= Cp (Ti -Tr) 

Para la humedad del aire: 

hw = H (Cpw(Tw -Tr) + hfgw + Cpv (Ti -Tr)) 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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La entalpía total del aire será la suma de estas dos ecuaciones: 

h = Cp(Ti -Tr) + H (Cpw(Tw -Tr) + hfgw + Cpv (Ti -Tr)) 

Se considera que el agua añadida al aire se calentará como agua desde un cierto 
punto de referencia (Tr) hasta la temperatura de rocío del aire final (Tw), a ésa 
temperatura se convertirá en vapor y de ahí se recalentará hasta la temperatura 
considerada del punto (Ti). 

Evidentemente la temperatura de referencia lógica es O °C, con lo que se 
simplifica un poco la ecuación. 

Las variables de estas ecuaciones son las siguientes: 

H: Humedad absoluta ó específica. 
ha: Entalpía del aire seco 
hw: Entalpía de la humedad contenida por kg de aire 
Cp: Calor específico a presión constante del aire 
Cpw: Calor específico del agua. 
Cpv: Calor específico del vapor de agua 
hfgw: Calor de vaporización del agua a Tw 
Tr: Temperatura de referencia del sistema (O °C) 
Ti: Temperatura de bulbo seco del punto considerado 
Tw: Temperatura de rocío del punto considerado. 

En la ecuación que define la entalpía, hay únicamente dos variables 
independientes: la temperatura Ti y la humedad absoluta H, ya que Tw es una 
función de H. Al tenerse una ecuación de primer grado con dos variables 
independientes al definir una de ellas, para un cierto valor asignado de "h" se 
tendrán una serie de puntos que formarán una línea recta cuyo valor de entalpía 
será constante. Es interesante hacer notar que la línea de entalpía constante 
coincide al llegar a saturación con la temperatura de "bulbo húmedo", esta 
circunstancia que actualmente es obvia, se descubrió casualmente. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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H 

La forma más general de encontrar las condiciones del aire ambiente es la 
siguiente: 

Se determina por medio de un PSICRÓMETRO, (Aparato que tiene un termómetro 
para bulbo seco y otro para bulbo húmedo), las temperaturas de bulbo seco (tbs) 
de bulbo húmedo (tbh); se marcan dos líneas verticales sobre una carta 
psicrometrica, una para bulbo seco y otra para bulbo húmedo, al tocar la línea de 
temperatura de bulbo húmedo con la curva de saturación, se corre hacia la 
derecha por una línea de entalpía constante, al cortar la línea de temperatura de 
bulbo seco, ahí se encuentra el punto ambiente buscado. 

H 

T 
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TEMPERATURA DE ROCIO. 

Al enfriar aire no saturado, se conservará su humedad absoluta hasta que el aire 
toque con la línea de saturación, a partir de éste punto cualquier enfriamiento 
posterior ocasionará una disminución de la humedad del aire. A ésta temperatura, 
a la cual se llega a saturación sin disminuir humedad, se le llama temperatura de 
rocío~o~). · 

Una forma simple de percibir este concepto es la siguiente: Al servirse una bebida 
fría en un vaso, se empezará a enfriar el recipiente y el aire circundante también, 
pasados algunos minutos el vaso estará empañado exteriormente y tendrá unas 
gotas de rocío que se han condensado sobre su superficie. Esto demuestra que la 
superficie del vaso está a una temperatura inferior a la temperatura de rocío del 
aire. 

H 

T 
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PROCESOS PSICROMÉTRICOS. 

Las maneras por medio de las cuales es posible modificar las condiciones del aire 
son las siguientes: 

1.- MEZCLA DE DOS FLUJOS DE AIRE 

Al mezclarse dos corrientes de aire con diferentes características, el aire de 
mezcla se encontrará sobre una línea recta que los une, las ecuaciones que 
definen éste comportamiento son las siguientes: 

T 

Ml+M2=M3 (1) 

Mlhl+M2h2=M3h3 (2) 

M1Hl+M2H2=M3H3 (3) 

• h 

H 

2.- FLUJO DE AIRE SOBRE UNA SUPERFICIE SECA Y MÁS CALIENTE. 

Al fluir aire sobre una superficie seca y más caliente que él, el aire se calentará por 
supuesto, pero normalmente no alcanzara la temperatura de ésta superficie, ya 
que para que esto sucediera, sería necesario tener o un tiempo de contacto 
infinito, o una superficie. de contacto infinita. Aquí se emplea un concepto nuevo 
llamado FACTOR DE BY PASS (FB); éste factor mide la ineficiencia de un 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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serpentín y es el complemento al 100% de la eficiencia. En términos generales se 
puede medir de la siguiente forma: 

FB = lo que no se hizo 
todo lo que se podia haber hecho 

El factor de by pass es un número adimensional que relaciona las temperaturas 
del aire y la placa del serpentín y es función únicamente del diseño del serpentín y 
la velocidad del aire a través de éste. Permite fácilmente calcular la temperatura 
de un medio de calefacción ó predecir la temperatura de salida del aire a calentar. 

T '• •• '• 

H 

t P : Temperatura de placa 

1
0 

:Temperatura de aire de entrada 

t 1 : Tempratura de aire de salid 

t - t FB=-P __ , 
tp -t

0 

3.- FLUJO DE AIRE SOBRE UNA SUPERFICIE MÁS FRÍA Y SECA. 

El aire se enfría al paso por el serpentín conservándose su humedad absoluta 
constante (no llegará a saturación y el proceso se lleva a cabo de forma similar al 
anterior): 

H 

T 
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4.- ENFRIAMIENTO Y DESHUMIDIFICACIÓN. 

En este caso la temperatura de placa estará a un valor menor que la temperatura 
de rocío del aire y por lo tanto se presentará una condensación de humedad que 
reducirá la humedad total del aire de salida. El comportamiento real del aire se 
presenta aproximadamente por medio de la línea punteada, pero el "factor de by 
pass equivalente" nos define con bastante precisión el punto de salida del aire. En 
procesos donde se lleva a cabo condensación, se acostumbra llamar a la 
temperatura de placa "Punto de rocío del aparato" (PRA). 

H 

T '• 
,, lo 

5.- ENFRIAMIENTO Y HUMIDIFICACIÓN. 

Al pasar aire no saturado a través de una cortina de agua, el aire tratara de 
saturarse, pero al no existir una fuente externa de calor que le permita conservar 
su temperatura, simultáneamente a la ganancia de humedad existirá una pérdida 
de temperatura ya que el calor necesario para la evaporación del agua, será 
tomado del medio a su alrededor y por lo tanto el proceso se llevará a cabo a 
entalpía constante (humidificación adiabática), Este proceso se emplea en 
acondicionamiento de aire para los "Enfriadores evaporativos" (lavadoras de aire) 
que son el sistema mas barato de proporcionar aire fresco y húmedo a un local. 
Aquí se utiliza el concepto clásico de eficiencia para evaluar la bondad del 
sistema; se puede establecer la eficiencia en función de las temperaturas o de los 
valores de humedad absoluta. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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6.- CALENTAMIENTO Y HUMIDIFICACIÓN. 

Si durante el proceso de humidificación se introduce calor al sistema, 
generalmente calentando el agua, se logrará humidificar y calentar 
simultáneamente; este proceso presenta una variación de entalpía entre la entrada 
y la salida del aire que es la cantidad de calor requerida para poder llevar a efecto 
del proceso. 

T 

• h 

H 
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7.- CALENTAMIENTO Y DESHUMIDIFICACIÓN. 

Al pasar aire ambiente por un medio absorbente de humedad, como alúmina, gel 
de sílice, bromuro de litio, etc.,"una parte de la humedad del aire pasa a formar 
parte del material absorbente, ya sea como agua de cristalización ó agua en 
solución; pero al pasar de la fase vapor que tenía en el aire a fase líquida que 
tendrá en el absorbente, necesariamente cede su calor de vaporización 
incrementándose consecuentemente la temperatura del aire y el medio 
absorbente. Esta es una operación inversa a la humidificación adiabática, y 
presenta grandes posibilidades en un futuro muy cercano. 

H 

..------iHo 

..___--IH¡ 

T 

HUMIDIFICACIÓN Y DESHUMIDIFICACIÓN. 

DESHUMIDIFICACIÓN. 

Es muy frecuente en Aire Acondicionado requerir que el aire que se encuentra en 
una posición "A", deba ser transformado a otro con una condición "8"; 
normalmente se requerirá modificar tanto su temperatura como su humedad. Esto 
podrá ser llevado a cabo por medio de uno o varios de los "procesos 
psicrométricos empleados en secuencias o diferentes pasos. 

Es importante hacer notar que para la solución de un determinado problema, 
habrá varias posibles soluciones; todas ellas buenas, algunas más sencillas y 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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otras más complejas pero todas posibles, siempre y cuando se respeten los 
procesos psicrométricos. En algún momento se presentarán dos o más 
alternativas TOTALMENTE EQUIVALENTES y se escogerá una de ellas al criterio 
ó gusto del diseñador. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



Cantidad de aire necesario 19 

CANTIDAD DE AIRE NECESARIO. 

Calor sensible. 

El aire que se inyecta a un determinado local, tiene como primera función "dar 
temperatura" o "quitarla", si hablamos de calefacción, el aire deberá introducirse al 
área por acondicionar a una temperatura mayor a la temperatura del local para 
suplir el calor que se está perdiendo y mantener las condiciones al valor 
previamente establecido. Si se trata de acondicionamiento en verano el aire 
deberá estar mas frió que el ambiente para contrarrestar la ganancia de calor del 
local. · 

La cantidad de calor que el aire es capaz de ceder o tomar del ambiente por 
acondicionar se definirá por medio de la siguiente ecuación: 

q, =m·Cp·LJ.T 

En donde q5 será la cantidad de calor cedida o absorbida por el aire desde su 
temperatura de inyección local, hasta alcanzar la temperatura interior establecida. 

Este calor (calor sensible), siempre se llevará a cabo a humedad constante. 

!O !1 

Calor latente. 

qs = m(h' -h0 ) 

qs = mcP(t1-t0) 

La humedad en el interior de un local, es una de las variables que deberán ser 
controladas para conservar las condiciones internas propuestas; normalmente 
existe una generación de humedad que se debe fundamentalmente al 
metabolismo de los seres vivos y también a algunos equipos: cafeteras, estufas, 
etc. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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El aire de suministro al local deberá tener una humedad absoluta menor al valor 
establecido para el interior del local, con objeto de absorber la humedad que se 
genere en el área acondicionada. 

La humedad del aire representa una forma de calor, ya que se encuentra como 
vapor de agua y se establece a temperatura constante, la variación de humedad 
en el aire representará una variación de entalpía y se define de la siguiente forma: 

El "calor latente" o calor de vaporización del agua varia con la temperatura, 
presentando un problema adicional, sin embargo para el rango normal de aire 
acondicionado (O a 40 °C) su valor no varía substancialmente y toma un valor 
intermedio como "constante" es perfectamente permisible. 

Factor de calor sensible. 

"'-= 585 kcal/ 
jkgdeagua 

Evidentemente no es posible introducir al área por acondicionar una cantidad de 
aire que recoja el calor sensible (qs) y otra que recoja el calor latente (qL), por lo 
que será necesario encontrar una relación que nos permita simultáneamente 
realizar las dos funciones. 

Con este objeto se define el "Factor de calor sensible" de la siguiente forma: 

FSC= qs 
qs+ql 

El factor de calor sensible, en realidad indica la pendiente de la línea de operación 
del aire desde su ingreso al área por acondicionar, hasta que llega a las 
condiciones interiores de diseño previamente establecidas; para cada problema 
existirá SOLAMENTE un solo FCS ya que indica una relación de cuanto calor 
latente deberá ser recogido por unidad de calor sensible. 

lng. Rodrigo de Bimgoechea Olguín. 
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H FCS 
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Para el caso de enfriamiento en verano la línea de factor de calor sensible tendrá 
su origen en la línea de saturación y terminará al llegar en línea recta al punto de 
condiciones interiores. 

Para el caso de invierno (calefacción) se presenta un problema de indefinición de 
variables, la pendiente será negativa y se tienen dos ecuaciones y tres incógnitas. 
Si el suministro de aire es "muy grande" la diferencial necesaria de temperatura 
será pequeña y viceversa, aquí el problema se presenta al definir que es muy 
grande o muy pequeño. Para definir este problema es necesario recurrir a criterios 
auxiliares para solucionarlo. 

a) Volumen de inyección. 

Si el volumen de aire que se inyecta a un local es muy pequeño, no será posible 
lograr una temperatura homogénea en el interior del lugar y se encontrará puntos 
fríos y calientes en el área, Si el volumen inyectado es muy grande se logrará una 
temperatura homogénea en el Interior pero se tendrán corrientes de aire molestas. 

Algunos autores y la experiencia de los diseñadores han establecido un criterio al 
respecto: "El aire que se inyecta aun local, deberá ser de 10 a 20 veces su 
volumen en una hora". A este criterio se le llama "cambios por hora". No es un 
criterio absoluto; pero es una buena guía. 

b) Temperatura máxima de inyección. 

Mientras más alta sea la temperatura de inyección, se requerirá menos volumen 
de aire y por lo tanto el equipo y los duetos serán más pequeños, sin embargo una 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín 
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temperatura alta provocará mayores pérdidas en Jos duetos y un problema 
importante de radiación en Jos difusores. Como regla general, deberá tenerse una 
temperatura de inyección no mayor de 45 °C. 

Con el empleo de estos dos criterios auxiliares es sencillo determinar el volumen a 
inyectar y su temperatura. Cuando se tiene ciclo Verano 1 invierno, generalmente 
el aire de inyección está determinado por el sistema de verano. 

CICLO COMPLETO DEL AIRE. 

Una vez que el aire acondicionado ha llegado a las condiciones interiores 
establecidas para el local considerado, debe salir de él para ser substituido por 
mas aire preveniente del acondicionador; sin embargo, en la mayoría de los casos 
es más fácil acondicionar éste aire que tirarlo al exterior, obteniéndose de esta 
forma una economía importante de energía. No es posible recircular todo el aire, 
ya que es necesario disponer de un cierto volumen de "aire nuevo" para mantener 
la pureza del aire en el Interior del local. 

Se recirculará todo el aire que sea permisible y se completará al 100% por medio 
de la adición de aire exterior (éste será determinado por el número de personas en 
el local y su tipo de actividad). 

E CD AIR 
EXTt RIOR' 

IZl 

111 

~ 

..... - ¡ 

~Q~!L. 

La mezcla de aire exterior y aire re-circulado será la que se suministre al equipo 
acondicionador; y la cantidad de calor que deberá suministrar o retirar el equipo 
será la diferencia de entalpías entre el punto definido por el aire de mezcla y la 
condición del "aire de inyección". 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Es importante hacer notar que la carga del equipo, será normalmente diferente a 
la carga térmica del local. 

H 

T ..... . .... . ... 
. -. 
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NIVEL DE RUIDO. 

El ruido es un problema grave en un sistema de acondicionamiento de aire; debe 
ser menor de 20 dB para que sea imperceptible. 

Las causas principales de ruido en una instalación de aire acondicionado son las 
siguientes: 

1.- Equipo.- Unidades manejadoras, equipos paquete o ventiladores con 
velocidad excesiva en la corriente de aire ó partes móviles desbalanceadas 
o dañadas. 

2.- Velocidad excesiva en los duetos que conducen el aire a las áreas 
acondicionadas. 

lng. Rodrigo de Bengoechea 0\guín. 
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3.- Rejillas o difusores operando a mayor velocidad de la recomendable. 

Lo anterior sucede debido los diferentes factores que influyen en la temperatura y 
que son: 

A) Aclimatación diferente. 

Esto se refiere a que personas que viven en zonas cálidas estarán cómodas a 
temperaturas más altas, que aquellas acostumbradas a vivir en lugares fríos. Lo 
mismo sucede con las diferentes estaciones, ya que en invierno se siente uno 
cómodo a menores temperaturas que en verano. Algo similar sucede con la 
humedad. 

B) Duración de la Ocupación. 

Es de suma importancia este factor en lugares públicos como tiendas, bancos, 
oficinas. etc. 

Se ha comprobado que cuando la duración de la ocupación es pequeña, resulta 
conveniente tener diferencias de temperaturas bajas con respecto a la exterior y 
viceversa, en lugares donde la estancia es prolongada, la diferencia de 
temperaturas deberá ser mayor. 

C) Ropa. 

Dependiendo de la época del año, las gentes se visten con ropa diferente, de tal 
manera que esto tiene una determinación directa sobre la temperatura efectiva. 

Debemos mencionar que en general las mujeres usan ropa más ligera que los 
hombres lo cual crea problemas para acondicionar locales que serán utilizados por 
hombres y mujeres. 

D) Edad y sexo. 

Las personas de 40 años o más, en general requieren de una temperatura efectiva 
mayor, así como las mujeres: esta temperatura es más alta en 0.5° C (1 °F) 
aproximadamente. La carta de comodidad está estructurada para hombres 
maduros menores de 40 años. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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E) Efectos de choque. 

Se le llama así al efecto producido al entrar del exterior a un lugar acondicionado y 
provocado por el cambio de temperatura. Este efecto se puede controlar 
provocando zonas de temperatura efectiva intermedia entre la exterior y la más 
cómoda, por ejemplo en los vestíbulos o corredores de un hotel u oficina. 

Se ha demostrado que estos choques no son dañinos para las personas 
acostumbradas a vivir en zonas donde el acondicionamiento de aire es 
indispensable (regiones muy frías y/o muy cálidas). 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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FACTORES QUE DETERMINAN LA TEMPERATURA EFECTIVA. 

Como se puede observar, en la Carta de Comodidad se indica el porcentaje de 
personas que se encontraran cómodas con cada una de las temperaturas 
efectivas, es decir, siempre existirán personas que no se encuentren totalmente 
cómodas. 

A) Actividad. 

La temperatura efectiva cómoda varia dependiendo de la actividad que se 
desarrolle en el local acondicionado y que, resulta obvio, no se estará cómodo a la 
misma temperatura en una fábrica o taller donde los operarios tienen una actividad 
más o menos constante, que en una oficina o un teatro, donde las personas se 
encuentran inactivas o casi inactivas. 

B) Calor radiado. 

Cuando se habla de aglomeraciones grandes de personas, como en un teatro o 
cine, el efecto del calor radiado entre las gentes obliga a disminuir la temperatura 
efectiva cómoda. 

De igual manera cuando se esta en un local, con muchas ventanas, el cuerpo 
radia más calor al medio ambiente y esto produce una sensación de frío por lo que 
la temperatura efectiva deberá ser más alta. 

MÁXIMA TEMPERATURA EFECTIVA. 

En general, los diferentes manuales y diseñadores de aire acondicionado señalan 
que la temperatura efectiva no debe exceder de 30 o C (85 oF). 

CONDICIONES GENERALES DE DISEÑO. 

Para diseñar el aire acondicionado de un local se debe partir de ciertas bases que 
son: 

a) Condiciones de diseño exterior. 
b} Condiciones de diseño interior. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Las condiciones de diseño exterior están dadas por las temperaturas mínimas 
promedio exteriores del lugar en donde se ubicará el local acondicionado, así 
como las temperaturas máximas promedio. En páginas posteriores aparece una 
tabla que proporciona las temperaturas de diseño exterior para las principales 
ciudades de diferentes estados de la República Mexicana. 

Las condiciones de diseño interior se establecen precisamente con la carta de 
comodidad, pero además existen tablas que señalan la temperatura de bulbo seco 
y humedad relativa recomendadas dependiendo de las temperaturas exteriores. 

La tabla siguiente la propone La Jefatura de Proyectos y Construcciones de IMSS, 
que en México es una de las instituciones que más normas han desarrollado en 
este campo. 

CONDICIONES GENERAL.ES DE DISEÑO 

T emperaúJI'U axtarioras da T amperaturu interiores Hwnedad raJative 
diset\o da diset\o .irúrior 

35 • e de bulbo seco o 25 • e da buiDo seco SO% 
. mayores. 

32 ° e de bulbo 11C0 23 ° e de bulbo seco 50,. 
30 ° e de bulbo seco 22 o e de bu:oo seco 50,. 

La misma dependencia señala que para el invierno la temperatura de diseño 
interior será en general de 21 o C (70° F) y humedad relativa no menor de 30 - 35 
%. 

Cuando se diseña una calefacción debe tenerse especial cuidado con la humedad 
relativa permisible ya que, si la humedad es muy alta en el local acondicionado se 
puede producir condensación del vapor de agua en las ventanas. La tabla 
siguiente señala los máximos valores permisibles de humedad relativa 
dependiendo de la temperatura exterior y del tipo de ventana que se utilice. 

lng. Rodrigo de Bengoechea 0\guín. 
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CONDICIONES DE COMODIDAD. 

El aire acondicionado tiene como objeto fundamental, provocar zonas con 
temperatura y humedad adecuadas para que las personas se sientan cómodas. 
Esto quiere decir que, en zonas donde hace mucho frío, el aire acondicionado se 
diseña y calcula para producir temperaturas más altas que la exterior de los 
locales habitados (oficinas, escuelas, teatros, casas, etc.) así mismo, en los 
lugares donde registran muy altas temperaturas, objetivo del aire acondicionado 
es lograr que en los locales habitados se mantengan temperaturas más bajas que 
las exteriores. 

Para lograr lo anterior se deben tomar en cuenta principalmente cuatro factores: 

a) Temperatura del aire. 
b) Humedad del aire. 
e) Movimiento del aire. 
d) Pureza del aire. 
e) Nivel de ruido. 

A continuación se explica la importancia de cada uno de estos factores: 

A) TEMPERATURA DEL AIRE 

El primer intento de crear zonas cómodas para el hombre fue tratando de controlar 
la temperatura, ya que, como de todos es sabido, trabajar o descansar en un lugar 
donde la temperatura sea extremadamente baja o alta, resulta incomodo y poco 
eficiente. 

B) HUMEDAD DEL AIRE 

El cuerpo humano pierde mucho calor debido a la evaporación, ésta aumenta 
cuando la humedad ambiente es baja, de aquí la importancia de controlar la 
humedad. Debe aclararse también que humedades altas producen reacciones 
fisiológicas molestas y además afectan a algunos materiales. 

C) MOVIMIENTO DEL AIRE. 

El simple movimiento del aire puede modificar la sensación de calor, puede incluso 
llegar a provocar la sensación de frió, ya que el movimiento del aire sobre el 
cuerpo humano incremente la perdida de calor y humedad del propio cuerpo. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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D) PUREZA DEL AIRE. 

Cuando se esta en un local acondicionado, se procura recircular constantemente 
el mismo aire para ahorrar energía, pero debe tenerse cuidado de purificar 
suficientemente este aire debido a que de no hacerlo, los olores se irán 
concentrando hasta ser muy molestos el humo del cigarro provocará molestias en 
los ojos y la nariz. etc. 

En casos especiales deberá considerarse una purificación especial, como puede 
ser el caso del aire inyectado a un quirófano. En general la contaminación del aire 
deberá evitarse ya que es un problema complejo que la humanidad tiene Que 
resolver en esta época. 

CARTA DE COMODIDAD. 

Para poder establecer las condiciones adecuadas de los cuatro factores 
mencionados se ha establecido la llamada "Carta de Comodidad", la cual se 
obtuvo después de una serie de experimentos realizados por la ASHAE y que 
permite determinar diferentes conjuntos de valores en cuanto a temperaturas de 
bulbo seco y húmedo humedad relativa y velocidad del aire, en función de la 
"Temperatura Efectiva" que se escoge. 

TEMPERATURA EFECTIVA. 

La temperatura efectiva es un índice empírico del grado de calor que percibe una 
persona cuanpo se expone a varias combinaciones de temperatura, humedad y 
movimiento del aire. 

Una temperatura efectiva puede tener humedades relativas desde 0% hasta 100% 
y velocidades de aire desde muy bajas hasta muy altas y aunque la sensación de 
calor en cualquier caso es la misma, la comodidad producida en los diferentes 
casos no es Igual. 

Por ejemplo, se puede decir que muy bajas humedades producen sensación de 
"tostamiento" en la piel, boca y nariz; humedades altas en cambio provocan malos 
olores y transpiración mayor del cuerpo. Altas velocidades en el aire crean 
chiflones incómodos y molestos. 

Ahora, siguiendo la trayectoria de la línea de temperatura efectiva de 70 ° F, se 
busca la intersección con temperatura de bulbo seco de 79° F (26° C), esto da 
como resultado que la humedad relativa necesaria pera la condición establecida 
sea de 19%. 
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De cualquier forma, se puede calcular la temperatura de rocio permisible para 
evitar condensaciones según la siguiente formula: 

. (. Ju tw = f¡ - fl -te -
f 

tw = Temperatura de rocío. 
ti = Temperatura de b.s. interior. 
te = Temperatura de b.s. exterior. 
U = Coeficiente de transmisión del vidrio o muro. 
f = coeficiente de película interior. 

b.3) El movimiento del aire es otra condición Interior que debe considerarse en el 
diseño. 

La ASHRAE ha establecido que la velocidad del aire dentro de los locales deberá 
oscilar entre los 4.5 mlmin (15 pies/min) y los 12 m/min (40 pies/min.). 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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ANÁLISIS DE CARGAS TÉRMICAS 

En la evaluación de un problema de aire acondicionado, el análisis de las cargas 
térmicas que intervienen en él es de primordial importancia; estas aportaciones o 
pérdidas se pueden clasificar en dos grandes grupos: 

A.- CARGAS FIJAS 
B.- CARGAS VARIABLES 

Las cargas fijas se pueden a su vez clasificar de la siguiente forma: 

a.1 Transmisión de calor 
a.2 Personal 
a.3 Iluminación 
a.4 Equipo y misceláneos 

A.1 La transmisión de calor que ocurre a través de barreras físicas como muros, 
ventanas, puertas, etc., está definida por la ecuación general de la transferencia 
de calor: 

Donde: 

q =UALlT 

U = Coeficiente total de trasferencia de calor 

A = Area a Traves de la cual fluye el calor 

LlT = Diferencial de temperatura entre los lados de la barrera 

Como en el caso general de transferencia de calor, el cálculo de U es la parte 
medular del problema y en ocasiones la más engorrosa; U está definida de la 
siguiente forma: 

1 u=---------
1 1 X 1 X 2 X, 
-+-+-+-+ .... +
h, h, k¡ k, k, 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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En donde: 

h0 : Coeficiente de pe/icula interior para aire "quieto" 

h, :Coeficiente de pilicula exterior para aire en movimiento 24 Kmlhr 

(15 millaslhr) 

x: Espesor del material que costituye la barrera 

k : Conductividad termica del material de la barrer 

Los valores de "h¡'' y "ha" se consideran constantes dentro de cierto rango de 
rugosidad de la pared y velocidad del aire y sus valores en el sistema métrico son 
los siguientes: 

La conductividad térmica "k" está definida como 

k = Kcal/ 
lhm 2°C 

y la distancia o espesor "x" en metros. 

COEFICIENTES DE CONVECCION 

SUPERFICIE AL AIRE EXTERIOR. 
Velocidad del viento m/seg 12 km/hr ó menos 
(3.33 m/seg ó menos). 

Velocidad del viento 5 m/seg 18 km/hr ó menos 
(5 m/seg). 

Velocidad del viento m/seg 24 km/hr ó más 
(6.67 m/seg ó mas). 

SUPERFICIE VERTICAL INTERIOR 

kcall 
lm2h°C 

20 

25 

30 

5 
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SUPERFICIE HORIZONTAL INTERIOR 
Flujo hacia abajo 

SUPERFICIE HORIZONTAL INTERIOR 
Flujo hacia arriba 

NOTA 1: 
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6 

9 

Los coeficientes de conductividad k están expresados en kilocalorías por metro 
cuadrado, por hora y por grado centígrado de diferencia de temperatura, para un 
material de un metro de espesor. Dividiendo el coeficiente entre 0.124 se obtienen 
BTU"s por pie cuadrado, hora grado Fahrenheit, para una pulgada de espesor. 

NOTA 2: 

Los coeficientes de transmisión U y los de convección f están dados en 
kilocalorías por metro cuadrado por hora y por grado centígrado de diferencia de 
temperaturas. Para convertirlos a BTU's por pie cuadrado, hora, y grado 
Fahrenheit habrá que dividirlos entre 4.88. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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COEFICIENTES DE CONDUCTIVIDAD TERMICA DE DIVERSOS MATERIALES 

Materiales de construcción ka/m' k 
Muro de ladrillo al exterior 0.75 
Muro de ladrillo al exterior con recubrimiento impenneable por fuera 

0.66 
Muro de ladrillo interiores 0.60 
Muro de ladrillo comprimido vidriado para acabado aparente, exterior 1.10 

Muro de tabique ligero con recubrimiento impenneable por fuera 1,600 0.60 
1, 400 0.50 
1,200 0.45 
1 500 0.35 

Muro de tabicue licero al exterior 1 600 0.70 
Placas de asbesto cemento 1_, 800 0.50 
Siporex al exterior con recubrimiento impermeable por tuera 660 0.18 

510 0.14 
410 0.12 

Siporax al interior en espacio seco 660 0.18 
510 0.13 
410 0.11 

Concreto annado 2 300 1.50 
Concreto cobra al exterior 2,200 1.10 
Concreto licero al interior 1250 0.60 
Muro de tepetate o arenisca calcárea al exterior 0.90 
Muro de teoetate o arenisca calcárea al interior 0.80 
Muro de adobes al exterior 0.80 
Muro de adobes al interior 0.50 
Muro de embarro ( con paja y carrizo ) 0.40 
Granito basalto 2 700 3.00 
Piedra de cal mánnol 2600 2.10 
Piedras oorosas como arenisca y la caliza blanda o aranesa 2400 2.00 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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Rellenos y Aislamientos kg/m• K kcl/ m, 

°C, hr 
Tezontle como relleno o terrado seco 0.16 
Relleno de tierra, arena o arava eXPuestos a la lluvia 2.0 
Rellenos de terrado, secos. en azoteas 0.50 
Arena. seca, limpia 1, 700 0.35 
Senica de cart:lón, seco 700 0.20 
Siporex despedazado, seco 400 0.13 
Escoria, seco 150 0.08 
Aserrín relleno suelto, seco 120 0.10 
Aserrín relleno empacado seco 200 0.07 
Bolas de plástico celular, empacado, seco 10-20 0.05 
Virutas como relleno seco 0.07 
Masa de maanesia seco 190 0.05 
Fibra de vidrio diámetro de la fibra 6 micras 15- 100 0.04 
Fibra de vidrio diámetro de la fibra 20 micras 40-200 0.04 
Lana de escoria 35-200 0.04 
Lana mineral 35-200 0.04 
Plástico celular de poliestireno 15-30 0.035 
Cartón ruberoide con brea 1.200 0.20 
Cartón ruberoide como aislamiento 0.14 
Cartón corruaado, secoJl()ros horizontales 40 0.04 
Piso de corcho comprimido 500 0.07 
Placa de corcho expandido seco 140 0.035 
Placa de corcho exoandido seco 210 0.04 
Placa de paja comprimido, seco 300 0.08 
Celotex 350 0.07 
Fibracel, duro, seco 1 000 0.11 
Fibracel medio duro seco 600 0.07 
Fibracel, poroso seco 300 0.045 

Varios materiales 
Vidrio 2,600 0.70 
Madera de encino seco. so• de la fibra 700 0.14 
Madera de pino blanco seco 90" de la fibra 500 0.12 
Madera de oino blanco, expuesto a la lluvia 0.18 
Asfalto para tundir 2 100 0.70 

; ;i>;sfalto bituminoso 1 050 0.15 
Unóleo, seco 0.16 
Algodón, seco 0.04 
Lana pura seco 0.04 
Cascarilla de semilla de a1aodón, suelta, seca 0.05 
Aire 1.2 0.022 
Agua 1 00 0.5 
Acero y fierro 7 800 45 
Cobre 8900 320 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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Acabados kg/m• K 
Azulejos y mosaicos 0.90 
Aplanado con mortero de cal al exterior 0.75 
Aplanado con mortero de cal al interior 0.60 
Terrazos y pisos de mortero de cemento 1.50 
Yeso 0.138 

A.2 Las personas que ocupan un lugar acondicionado producen una gran 
cantidad de calor dependiendo de la temperatura interior y el grado de actividad 
que estén realizando en algunas aplicaciones como pueden ser teatros o salones 
de espectáculos, la carga térmica producida por personas es la mayor carga a 
disipar en las instalaciones; los seres vivos y algunas aplicaciones específicas 
producen tanto calor sensible como calor latente debido a la transpiración; la 
siguiente tabla A, da los valores que se emplean para el cálculo de la aportación 
térmica por personas. 

A.3 La iluminación que normalmente es eléctrica emplea una pequeña parte de 
la energía consumida en producir luz y la mayor parte de la energía consumida en 
producir luz y la mayor parte se transforma en calor; en el caso de la iluminación 
incandescente este fenómeno resulta evidente por la alta temperatura que alcanza 
un foco al estar prendido, en el caso de la iluminación fluorescente, el tubo es frío. 
Pero el balastro que intensifica el potencial para permitir el efecto fluorescente 
disipa gran cantidad de calor al espacio acondicionado, como ilustración de la 
forma que actúa la energía se presenta la siguiente figura: 

El calor producido por los diferentes tipos de iluminación será el siguiente: 

Jncandecente q=Wx0.86 KcaJ:z 

Flourecente q = W X 0.86 X ].25 KcaJ:z 

El valor de corrección para la iluminación fluorescente se debe al factor de 
eficiencia del sistema. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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TABLA Calor producido por las personas 

~do- 1 ~ _dolouor1DJ j_ 

1 i 1! 
B2'f 1ao 11e 'F 175 'F 70 'f -

Grado de actividad Aplicación Tlpica 
.. do ....._¡don del 1 1 - !1 

Q 

1 ¡ i 1 1 11 
BTU lt. BTU /t. BTU /t. BTU lt. BlU /IV 

1"- ~ 1 Seno. La!. ~ !,!!. ~~~ ~ _!,!!, 
1 BTU /hr IBTU /tu 

JIUKUU 390 45 45 10 350 175 175 195 155 210 140 230 120 260 90 

··-•" ligero 450 50 50 o 400 160 220 195 1205 215 165 1240 160 275 125 

JIIKUGJO de hoiRIRS 475 so so o 450 1 200 
moderada 

270 1200 1250 215 1235 1245 205 285 185 

¡orenaa de ropa, 550 10 70 20 450 200 270 1200 1 250 215 1280 1245 205 265 165 

senlado,de ,,_ 550 21 71 10 
pie; caminando despacio 

~o ~ 60 o 500 160 320 '200 300 220 280 
~ 245 290 210 

: IIB'*JU 500 50 so o 550 190 360 _220 _330 240 310 270 ~2U 230 

'' r&DBJO Ugaro • M- ., trabajo ligero 800 80 40 o 750 1190 560 1220 530 245 505 295 455 385 285 

1eaue ! Salas de baile 900 50 50 o 850 220 630 245 1oos 275 575 325 525 400 450 

., 3 mph , trabajo algo 11uuu 100 o o 1UUU 270 730 !300 700 330 870 380 1120 460 540 

11:.00 /S 25 1450 450 11. 00( 1485 885 485 . 965 525 1125 605 845 -

De 1 Alr ..• ,and .~ra porWilllsH. Reatto E. Cheme, Watter '· Gran! y H . Pttman 
Publlsh1ng Corporatoon 
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nut·l K. Lcwis, con autoril3ción de lnlclllOUional Textbook Cump:my. 
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1_-i,::nra IX-35. P~rdida de calor latenle del ser humano por ("\'aporaciOn 
Y humedad evaporada a varias lemperaturas de bulbo seco en :tire quirto. 

De Air Coudiliouinr tmd R<'(rir:untion 4• codición ""r Dmocss 11 J • < 
m ·1 R 1 · · ·. • . • •-· • t'nnmas )'~a-

110· · .cwJs, con aulu1173Cion de hllcrnallonal le:.tblw>k t:ompany, 

Al hombre trabajando (66,150 lb pie/h) 
R 1 h01!1bre trabajando (ll,07S lb pie/h) 
CJ hombre lrabajando (16,Sl8 lb pie/h) 
DI hombre 5Cnt.ado 'J dcscannndo. 
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Conversión de la energla eléctrica en calor y luz 
en las iimparu de incandescencia 

............................................................................................................................... 

RIICIIKIOn 
(O.hE) 

do color • E 1 O 86 l<.cl/1 ~ _, 
E • Elw;la-on- \,(} -

• 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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JCarr ;< ' y ca d'Cd6n { 0.5 x 0.8 E ) 

O .. BE 

• 

_., 
·( 0.2 E) 

• O.BE X 1.25 X 0.88 Kcol/ h 

- E • potoncll-pt:tr 11. 
IAmplll on - Ullqit'\5 

0.8 E • pollnCIIeloctlvo on ~ 

A.4 En general cualquier instalación donde hay acondicionamiento ambiental 
posee algún tipo de equipo como son bombas, motores, equipo de oficina o 
equipo y accesorios más sofisticados como pueden ser equipos de computación o 
equipos de restaurante. 

Para el caso específico de motores el calor disipado por HP ó Kw. nominal variará 
con el tamaño del motor ya que los motores grandes son sumamente eficientes y 
los pequeños no lo son; de la energía absorbida, una parte se disipará como calor 
y la restante se transformará en trabajo; sin embargo al realizarse trabajo en un 
lugar acondicionado toda la energía se transformará en calor; el caso típico es un 
ventilador, que al remover el aire únicamente lo calienta. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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La siguiente tabla nos proporciona los valores de carga térmica para varios 
motores en diferentes aplicaciones: 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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APARATOS 
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~-do--2-... --'*' 
..... dol7-
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c.o-. 10-
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1:-.fWII---.-_...,...., 
par m' do ouporftclo 
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F-5--

F-10--

Pillea mili • 1 1 -'*"--'*"-~do~ 

T-(-1 
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T-(-1 
-do-
-do-

TABLA 50. GANANCIAS DEBIDAS A LOS APARATOS ELECTRICOS DE RESTAURANTES 
Sin campana de extracción • 

DIMENSIIWES MANDO DATOS DIVERSOS POTENCIA POTENCIA GANANCIAS A AIIMITR 
TOTAI.H NOMINAL EN MARCHA PARA uso MB*J ·-· CONT1NUA c-.- «:-.lolotlle C*wlolol 

olnplo,.._(mml 

1 leollh 1 (le...,) (leollhl 
.,_, - 560 n 227 55 - 2112 - n n 58 22 eo 

5011a 782 aiiiiO H - ~--211110-
4225 121111 300 1500 

,...,_. 211110-

3111+•1154 H - Nogro 3000 750 150 425 1075 
305oo584......s3:!H - N~ 31155 150 550 375 11125 
457 .. 840H - N~ 42110 1100 1150 575 1425 

558 • 558 a 1450 H - Ext-.-doii2C. V. 4001) 1250 1250 
-550-

254 • 3Jih 835 H - l-275- 1135 300 21111 500 

--~--- '*" ..... .-.~...-.... __ 
3600 1350 850 850 11100 

CamoorriiO ..... oln - 2750 1080 540 11110 1500 

305+•355H - 2220 275 400 eoo 1000 

408a457 • 305H - Suporklo 300 • 380 mm - 5000 850 1425 2375 

457a457 • 203 H - SuporkiolldM 
450a380mm 211110 100 775 425 1200 

355a355a254 H - lklperf. ca 250 • 300 mm 2550 475 875 525 1500 

330x355x254 H -Suporklo do ..... 
300a~mm 1400 475 m 175 150 

11110 l 432 a 330 H - 1 "*" 375 100 275 35 300 
3111X 3111 X 711 H - Para2corta380- 1875 1250 1275 325 1800 
508 X 3111 X 711 H - Para4corta720- 2570 1500 1525 e50 2175 
152X278X228H -2- 1025 250 817 113 730 
305X3JOX254H - l-dol80nm 820 150 275 185 480 
3!i5X330X254H - 12-do 84 •115 mm 11190 375 775 525 1300 

•Enelc.oen.-....... ~blln _, .... - • .-....~ ... --par0.5 
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TABLA GANANCIAS DEBIDAS A LOS APARATOS DE RESTAURANTES 

Funcionamiento a gas o a vapor Sin campana de extracción • 

APARATOS DIMENSIONES -~ DATOS DIVERSOS POTENCIA POTENCIA EN GANANCIAS A 
TOTALES NOMINAL MARCHA PAIUI uso 

lkcalllll CONTINUA! Color- Cola< 
linplonl-(nwn) 

... _ 
~callh 1 1 ~callh 1 r•cldlhl 

üA:; 
Poo_2_ - Con .. oocliln lin poo- r 8511 126 3«1 110 

Cllonl. do .... 2- - colol•od• 126 126 lOO 25 Poi-..,..._ eondopóolo 
4112 1 '1112 111111 H 

4 pao:*4NM con ,...... de 
1815 -17-

11 .... 381t•M4H - .... 808 083 7JO 7JO 
c.r..a. 11 .... 3041&4011111<533H - N~ 11511 830 830 ...... «il••MJH -N- 11110 980 980 
~parm1 de - Tipoboi'DMorllo 5430 2450 2310 1220 

F-. U J<G. do a-o 304 • 508 • 457H - SUJ*ftde 250 • 250 mm. :15110 156 101!0 705 

F-.127"1! do a-o 3111 X 1180 X 272 H - ~ 275 • «JJ nm. 6050 1135 1815 1210 

Pontlo 568 X J55 X .:11 H "-~ouporlor ( 0,13 m' do 014*1. do - 5500k<ol/h 11:120 3825 115 

Q-~- 1-l 3750k<ol/h. 

Horno, port.o oup. -· por m' - a-,-..-.. 3000-
31100 11<10 11<10 

do 5500k<ol/h. 

Horno. '*"" oup ......... por ... a--·-· 2500· - 2980 11115 11115 
do 3000k<ol/lo. 

T--- 38113811711 H - 2- 3000 2500 11<10 830 360ooolos/h. 

VAPOR 
11 .... 381t•II84H - ,... 1JO 480 

~ 11 .... 304oo584011111<533H - :.:..:. 1100 «JJ 
11 .... «il .. I<IOH """' 1155 580 
11 .... 381t•ll84 H - ,... 780 780 

Clol- 11 .... 
3041684..-H N.,._ 11 .... - 1155 1155 

«il .. I<IOH - NlqoJ@IIo 8JO 8JO 
u.u caiMU por m:r de ...,..-ftdl: - 100 125 
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Funcionamiento continuo • 

t'U~I<.-Iul'/ DEL APARA T0 CON 1 u AL LOCAL •rn M•nnA LA /13 DE AIRE •• 

POTENCIA RENDIMIIiNTO A M olor rn r1 inlrrior Ap.tr.tlo 1\lolor rn 
,. ~·C(-"': . 

M olor rn _.-~ Apar•to 

NOMINAL I'LENA CARGA impuls•do rn el interior i01puls•do <n ••t[;~~'~ x 632 1/ iotpuls•do rn el iJtl.Hier. ,&< 
cv % (cvx6321/p (1·v X 632 (1 • p) )/ p 

Kcal/ h 
1120 "" 1~ 

.w. •t 
1/12 49 50 55 
,1 '8 55 145 80 65 
116 60 180 105 70 

64 250 80 60 

113 ~ ~ ~~ ;~; 112 
314 72 660 ..., 187 

1 79 800 630 170 
1 1 /2 80 1200 950 237 

~ 
80 1800 1260 

~~ 81 2350 1990 
5 82 3900 3160 700 

7112 85 5500 4800 850 

10 85 7500 6'IUO 1125 , 
~ :~ 1~ 1575 

20 1875 
25 88 18100 15900 2200 
JO 89 21300 19100 2350 

40 89 28700 25500 3250 

: .,.. 35700 JIOOO 

~ 89 43000 38'IUO 
75 90 53000 47800 5250 
100 90 71000 63800 7250 

125 90 87500 79500 9000 

150 :: :::: 95600 9500 
200 127500 12500 
250 91 175000 159000 16000 

*En el caso de un fun~•uuanuc•nu no continuo, aplicar un coeficiente de simultaneidad, .. i .. aw a ser mediante ensayos. 
• • Para un ventilador o una bomba que impulse al fluido hacia el exterior, utilizar los valores de la ultima columna. 
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CALCULO DE INVIERNO 
(CALEFACCIÓN) 

Para poder hacer un análisis de la calefacción de un determinado local, contar 
previamente a él con las informaciones siguientes: 

1.- Planos del local; plantas y cortes, si es posible fachadas. 

2.- Materiales de contracción de los muros, techos, ventanería, etc. 

· 3.- Datos climatológicos del lugar; altura sobre el nivel del mar, temperaturas 
máximas y mínimas; temperaturas de diseño. 

4.- Condiciones de operación del lugar: 

a) Uso: oficina, hospital, casa habitación, hotel, etc. 
b) Cantidad de personas probables en el local. 
e) Equipo que habrá en el local. 
d} Iluminación, cantidad y tipo. 
e) Misceláneos. 

5.- Recursos energéticos: 

a) Electricidad; voltajes, fases, ciclos, capacidad. 
b) Gas, natural o LP. 
e) Vapor. 

Una vez que se tiene la información necesaria para el desarrollo del proyecto, es 
conveniente realizar un pequeño anteproyecto, que permitirá hacer un análisis 
completo del problema. En este se analizarán los siguientes puntos: 

1.- ¿Que tipo de barreras térmicas se tienen? 

a) Muros al exterior 
b} Muros en partición 
e) Techos 
d) Vidrios 
e) Pisos a áreas no acondicionadas 

2.- ¿Hay materiales especiales? 

a) Piedras del lugar para fachadas. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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b) Ventanas dobles para evitar la congelación. 
e) Superficies exteriores homogéneas, que requieran análisis especial de 
"h" (edificios forrados de vidrio, concreto mertelinado, etc.) 

3.- Tipo de sistema a proponer. 

a) Manejadoras: proponer trayectorias de duetos y ubicación de 
manejadoras. 

b) Fan & coils: proponer ubicación de los equipos y trayectorias de tuberías. 
e) Convección natural: ubicación de convectores y trayectoria de tuberías. 
d) Ubicación de casa de maquinas y áreas disponibles. 

La realización de este análisis permitirá que se aclaren algunas dudas y este 
pequeño anteproyecto, que representara poco tiempo y esfuerzo, permitirá la 
realización de una memoria de calculo ordenada y lo más lógica posible para la 
evaluación del problema. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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MEMORIA DE CÁLCULO 

Para la realización de la memoria de cálculo que debe respaldar cualquier 
proyecto se deberá seguir los siguientes pasos generales: 

1.- Condiciones de proyecto. 

a) Nombre de la obra. 
b) Ubicación; lugar, altura SNM. 
e) Condiciones de diseño. 

C.1.- Exteriores 
C.2.- Interiores 

tbs; tbh 
tbs ± 0 ± 

2.- Cálculo de los coeficientes totales de transmisión de calor"U". 

3.- Cálculo de áreas de transmisión de calor; exteriores, colindancias, particiones, 
vidrios, techos, etc. 

4.- Cálculo de pérdidas de calor por transmisión 

q =VAL1T 

y suma de todas las pérdidas por diferentes áreas. 

5.- Cálculo de ganancias interiores: 

Iluminación. 
Personal. 
Equipo. 
Misceláneos. 

6.- Carga térmica del sistema (4) -(5). 

7.- Calculo del aire necesario 

8.- Cálculo de la capacidad del equipo 

9.- Selección del equipo; con la información que se ha obtenido, ya se puede 
seleccionar el equipo. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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10.- Cálculo de redes de duetos y redes de tubería. 

De esta manera se ha logrado resolver el problema y se tiene la información 
necesaria para la elaboración de planos, especificaciones y listas de materiales y 
equipos (cuantificación). 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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CALEFACCIÓN 

Se proyecta acondicionar el centro de cómputo de una compañía para que opere 
las 24 horas del día y se requiere el diseño de la calefacción. 

INFORMACIÓN GENERAL. 

Ubicación 
Altura 

ciudad de México 
2200 m S. N. M. 

CONDICIONES INTERIORES 

tbs = 21 oc ± 2 oc 
0 =40% ± 5% 

CONDICIONES EXTERIORES 

o fic1na 

o. 15 
m 

. : 
0.5 -

-, o 
1.2 

-
05 -

1 

tbs = 0°C 
0 =80% 

15m 

c:::::J 

/ 

c:::J 

1/3 HP 1/3 HP 

1\ 3500wc/u D CJ CJ CJ CJ 
3.6 KW 

Pasillo interior 

"' 
A 11 

A 

1 
1 

D Bm. 

1.8 KW 

A' 

A' 

Nort e 
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CARGAS INTERNAS 

4 Terminales, 350 W c/u 
2 Impresoras, 1/3 HP c/u 
1 Computador tipo "A", 1.8 KW 
1 Computador tipo "B", 3.6 KW 

Iluminación: 20 W/m2 flourecente. 
Personal: 7 Personas 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Techo: Loza de concreto armado 
Pretil, muro de concreto 
Plafond yeso 
Vidrios: vidrio normal 

CALCULO DE "U" 

Calefacción 62 

13 cm 
15 cm 
13 mm 
6mm 

Techo: La iluminación va colocada dentro del plafond, por lo que el calor generado 
se perderá hacia el espacio que hay entre la losa y el plafond. No es conveniente 
considerar el plafond como resistencia, ya que el calor calculado será menor que 
el real. 

UTecho= 1 ~ 0. 15 =3.87kc%m'oc 
--+--+--
8.05 29.3 1.5 

Muros: los muros que dan al exterior deberán llevar h; y h0 , sin embargo, los que 
dan a la oficina y al pasillo deberán llevar 2h; 

Exterior U= 1 ~ 0. 15 3.87 kcax m' oC 
--+--+--
8.05 29.3 1.5 
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Interior 
1 

u= 2 0.15 
--+--
8.05 1.5 

Vidrios: los vidrios deberán tener la misma consideración anterior. 

E . U- 1 -599kcal/ 
xterwr - 1 1 0.006 - · /h m2 oc 

--+--+--
8.05 29.3 O. 7 

1 
Interior U= -----

2 0.006 
--+--
8.05 0.7 

CALCULO DE PERDIDAS. 

El calor que pierda una barrera esta definido como: 

q = UALJ.T 

Calefacción 63 

Sin embargo es necesario n análisis para T, en el caso de muros o vidrio al 
exterior, la deferencia será la natural; para el caso de áreas no acondicionas 
contiguas, se deberá analizar el tipo de construcción y la hermeticidad de estos 
locales. Algunos autores sugieren que se considere como temperatura de estos 
locales al valor medio entre el área acondicionada y el exterior. Sin embargo si el 
área no acondicionada es muy grande este valor deberá disminuirse y si es 
pequeña podrá incrementarse sin cometer riesgos de consideración en el cálculo. 

PERDIDAS. 

Techo 

Muros al exterior (pretiles) 

Jng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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q, =3.87(15* 1.2+8* ux21-a)=2243kca~ 

Vidrios (exterior) 

q, =5.99(15* 15+8* 1.5X21-0)=4339.3kca~ 

Muros al interior. 

Se considera la temperatura de los locales no acondicionados como la medida del 
exterior e interior 

Muro interior 

Vidrios interiores 

Perdidas totales: 

t=
21

-
0

=10.5°C 
2 

q4 =2.87(8xl.2X21-10.5)=289kca~ 

q5 = 3.89(8 x 1 + 15 x 2.2X21-10.5)= 1674.6 kca~ 

ANÁLISIS DE GANANCIAS TÉRMICAS. 

Iluminación: por ser flourecentes deberán llevar un factor de corrección de 1.17 
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PERSONAL 

Tipo de actividad: trabajo de oficina actividad moderada 

q = 285 BTU/ 
' jh persona 

75 kcal/ 
jh persona 

q =165BTU/ 
L j h persona 

41 kcal/ 
jh persona 

7 personas 

EQUIPO 

Computador "A" 

Computador "B" 

Terminales 1 a 4 

q, =7(72)=504kca~ 

qL =7(41)=287kca~ 

q = 1.8 kw(860 kca~)= 1548 kca~ 

q = 3.6 kw(860) = 3096 kca~ 

Impresoras 1 y 2, 1/3 HP c/u 

Motores de 0.5 a 3 HP, 1071 Kcai/HP 

Calefacción 6 5 
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MISCELÁNEOS 

En un cetro de cómputo no se permiten cafeteras enfriadoras de agua u otro tipo 
de equipo misceláneo, por lo tanto no existirá esta carga. 

GANANCIAS TOTALES. 

q, = 9481 kcaji 

qL = 287 kcaji 

CARGA TOTAL DE LOCAL= Ganancias- Perdidas 

q, =9481-18093=-86J2kcaji 

qL = 287- O= 287 kcaji 

Si el signo negativo en la contabilidad térmica indica que requerirá calefacción en 
q. 

El qL generalmente es positivo, salvo en casos rarísimos de productos 
higroscópicos (madera, papel) 

AIRE NECESARIO Y CONDICIONES DE INYECCIÓN. 

Como parámetro guía tenemos el criterio de movimiento de aire: 

1 O a 20 Cambios 1 h (valores recomendables) 

volumen de/local= 8 x 15 x 2.20 =264m3 
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Probando el gasto mínimo recomendable (1 O camb 1 h) 

Densidad del aire: 

Temperatura de inyección: 

Humedad de inyección: 

gasto propuesto= 2640 mj, 

f1T=_!L_= 8612 = 14 oc 
mCP 2429(024) 

r,"' + t1T = 21-14 = 35 o e 

A =585kcal/ 
jKg 

&!= qL = 287 = 2 • 10_,Kg.Aguaj 
mA 2429(585) /Kg.Aire 

N-i es despreciable por lo que se puede considerar: 

Calefacción 6 7 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 

' ' 



las condiciones de inyección serán: 

tbs = 35°C 

tbh = 18.3°C 

H = 0.0625Kg.Agua/ . 
jKg.A1re 

h=16.75kca~ 

Calefacción 68 

Aire exterior: sirve para la ventilación a las personas, podemos considerar la 
aplicación cono oficias privadas sin humo de cigarros. 

El aire recomendado es de 20 ft3/min. persona 

m =34m31(o.92kg./ )=31kg./ 
at lh 1m3 /h pers. 

Por 7 personas= 217 k~ 

Aire mezcla 

h = 217(5.9)+2212(13) =12.36 kcal/ 
3 2429 jkg 

CAPACIDAD DE DEL EQUIPO. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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La humedad absoluta del aire de mezcla es de 0.0059 Kg H20 1 kg aire como se 
ha considerado despreciable el valor calculado de t:.H en qL se compensara con 
esta pequeña diferencia. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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CALCULO DE CARGAS VARIABLES EN VERANO 

En la época de verano, la carga térmica se debe fundamentalmente a la energía 
que entra del exterior del local, aunque también influye la generada dentro del 
local por personas, equipos, iluminación, etc. 

Respecto a las cargas térmicas· generadas en el interior, se calculan según se 
analizó anteriormente en la sección de cargas térmicas en invierno (personas, 
equipo, iluminación, etc.). 

En referencia a las cargas térmicas generadas por las condiciones exteriores para 
el caso de verano, vale la pena hacer varias aclaraciones: 

1.- Parte de la carga térmica exterior se da debido a la transmisión por muros, 
pisos, techos, ventanas, puertas, etc., y la cual es provocada por la diferencia de 
temperaturas entre el exterior y el interior. 

2.- Otra parte de la carga térmica exterior se produce debido a la "Radiación Solar" 
que llega a los mismos elementos antes mencionados (muros, ventanas, etc.). 

A continuación se analiza la forma de calcular las cargas térmicas 
correspondientes a las diferentes barreras exteriores, para lo cual dividiremos el 
problema en dos secciones: 

a) VENTANAS 
b) MUROS y TECHOS 

Ganancia solar a través de ventanas. 

La cantidad de energía que puede entrar a un local por una ventana depende de 
varias variables: 

1. Latitud del lugar en estudio. 

2. Orientación de la ventana. 

3, Mes y hora del estudio. 

4. Nubosidad del cielo. 

5. Tipo de cristal empleado. 
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6, Elementos de sombra existentes. 

7. Diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior. 

Calculo de cargas 73 
variables en verano 

En las páginas siguientes se dan varios tipos de tablas que nos permitirán calcular 
numéricamente la cantidad de energía que por radiación entra a un local a través 
de sus ventanas. 

Las primeras seis tablas sirven para calcular la cantidad de energía solar que 
puede entrar por una ventana, dependiendo de la latitud del lugar, del mes, de la 
hora y de la orientación de la ventana. 

El cálculo de esta ganancia de energía se logra mediante la aplicación de la 
siguiente formula: 

Donde: 

Q=A(FGS)F 

Q = Energia que entra al local (Kc%) 

A = Area de la ventana en estudio (m2
) 

FGS =Factor de ganacia solar (Kco/hm2) 

F = Factor de forma 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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PRIMERA PARTE. ESTIMACIÓN DE LA CARGA TI'RMICA 

TABLA 15. APORTACIONES SOL.A.RES A TRAV~S DE VIDRIO SENCILLO (Cont.) 

kcal h .< (m1 de abenurl) 
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• ' " :ffi: •o 1" " " " " " Hl- " 
, • .. .. '" '" "' " " " " " " ' .. • " '" •o• , 112 '" " " " " " " ' • .. .. '" ~~no 1''21 n:Ht-1 ,, 

~:1~!¡~: " ' .. 20 Ftbrtra • ' " ll : • " " ' • .. ' " ~ . ~! l ~: 1 ll ¡ 11 " .,, l.nl!l n• '" .. •o • 
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' " " " " ~: l ~: '" m¡·~ RH: '" ~~ 
o 

•o ' " " " " " lrt 301 "' .. 
lolororon¡,l ' 10~ '" .. , '" 6!~ rm- ... H7 1 H1 1 2&4 "' Honrontal 

• ' " " lJ lll J:H: " " " " .. ' ' .. ' "' -H;. 21 7 172 '' a " " " " .. ' .. 
• ' "' ... ·~ 111 IH ll " " " " " ' • ' 

~ 1 
"' r4f-1 llO llH 151 1 S7 1 "' !! 1 " " " ' .. 22 MirtO 

' .. " " .. 7] U!...! no .. " .. ' • so " " "' " JI 1 S7 1 '" "' "' ' • 22 M••zo ; H• 1 no •o --a 
' " " B Ji 111 ' ll ' "' m 1 ~~~ * "1 o 22 Seputmbo• 

•o ' .. " JS 
1 

ll ll 1 ll ¡ .. IH 1117 -ffi. l;:. ' .. 
I'IOtiiOfttll ' .. '" lll ! ,., IJ116"' "' Jet dl "' ' Hoo•ron._r 
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• ' o .. '" "' Ht!- '" "' ... .. • 
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.. o " " " " .. '" lll ... >01 '" o •o • 
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, .. '" ~- "' u o ... '" .. ' • • 21 f~•"' 
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1H 1 Ul: ~ l~· o o 
•o o " " " " " ~~~ " " •• 1 13 o .. 
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o • 
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" 

- ·- O(i61 ll~ ,;7 -,o;. ~;j ., " " 
,. " o .. . 

' 0 IH 100 2U 195 )11 ll$ 311 ,.. 
~ lOO "' o • 21 IUI\1(1 

r ·--so o ro h i n al ''' 2u 121 ... ... "' "' o NO 
o o " H• H 1 " !! 1 ~: 11~! '" "' =rlt "' ' o 

•o o " H l1 " " .. .. o .. 
HotoiOII~·I o " 179! 12~ .., 511 1 U7 SlJ .., 

"' " o Hor~zo"'-11 
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Corti'CC•OII91 o nonoun mateo trmpotU •07 ... oor300m tUCI9t1DI 1 19,5 •C IUIMtiOt 1 19,5° C Doc. o '"''o 

• 1 .o.as ó t.n 15 'Ji. mh •14""oor11>-C: •Uor.DOr10'"C . " 

4 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



Calculo de cargas 76 
variables en verano 

C \r!Tt.l O 4 C.4.SA ...;e¡ -\S POR l~S()l.A\.IÓS DE LAS 'iL"PfRFJCIES TJE VIDRIO 1·39 

TABLA 15. 

20° 
"" L.ATITUO NORTE 

Eooca OuenlatJOn 

• •• 
' . . .:w,.IO 

APORTACIONES SOLARES A TRAV~S OE VIDRIO SENCILLO (Cont) 

kcal/h x {m1 de abertura) 

1 HORA SOLAR o- LATITUD 

1 • 1 ' 1 • 1 • " \1 " " " " " " ... Or~entac.on 

1 ,. tilij· tO 1 •• " ... •e .. " " .. ..!.!+- " S 
1 la 417 no 13~ "' 1 a~ .. " " " 

, 1• • .. 
1 ••• '401 ,l. )17 .. , . " " " " " 

, 
" '· • 

1a 1 " " ,; ii " , 
" • --¡¡¡--·-

~· t " " " 
, 1• • • .. 

20° 
su o 

'''" 

-
. - ~·· 

. " . ~ " ¡ ... ~ '" 1 
s 1• u¡n u ll+ JO 1 1•4•l~ll 311 ,. j -" " "' "' "' ~~·- " •• c---.---r· r··1 ¡; -;. 

··l¡ ll ll '" 100 "' •• ... ,. o 
1>10 ll4ll " " ll 40 .. , m '" "' t-*- 110 so 

Ho··rOntat lO \U lU "' !U 1H 671 "' "' 
., 

"' .. 1 " Horozon111 

• .. -M- " .. .. " " " .. .. 11 " •• • •• "1 ~ '" "' .. " " " " " " • ·: • "' ... • "' "' "' " " " " 
, 

" • 
" Jvho .. .. ... ....lJt 1>< "' " " " " " , " • .. " E"•rt:~ 

' • • " " " " " " " " " " • • ' " Mavo .. • " '1 " " " " " '" IU llC ... .. •o 21 No ... •m~ ... • " " " " " " '" "' "' Hit 
... "' o 

• " " " " " hH- .. '" '" "' "1 .. 
HolltOntJI • ... "' '" ... ... . .. ... '" "' ... • Honzomaf 

• .. " " " " " rt " " " " " .. S •• "' '" rffi- "' "' .. " " " " " • SI • "' "' ... "' "' " " " " " • • 
24 Agostll 1.• " "' ~ lf2 "' '" 

1 5 " " " " " • •• 20 F•b<•ro 

' • • " " " .. .. .. .. " " " • • .. • " " " " " "' '" lf2 , .. '" " HO ' 20 Abril • " " " "' "' 
,., o 23 Octvb•• :, " " " "' ... 

l:f# • " " " " " " .. "' "' 10: "' .. 
HoMontat " '" ... .., ... "' ... "' .. . ISI "' '" " Ho.,zont•l 

e .. " l 1!: " " i-l\- " " " " " ' 1 . 
•• e 1>5 ~ " " " " " " " " e .. 
' ' "' Ul ... 111 "' " -~,· " " " " e ' 22 Seonembrt ·: e 111 '" Hl;t- "' "' "' .. " " " " e " l2 MirtO 

' 
e " " 

,., "' "' ~ '" '" "' " " ' • 
" e " " " " •e m "' '" '" "' e NO • 21 Ma..,o "' 22 Stputm~ 

' e .. " " " " " "' '" ... 
~ "' • o .. e " " " " " " " " lle "' e .. 

HQ>"l1Dnlll e " "' ... "' .. e '" .. e "' ... "' " e Hon1orntl 

• e " 1• " " u " " " " " .. ' • •• e '" m¡. " " " " " " " " " ' .. 
' e "' '" 1" "' " " " " " " ' • 

23 Octub,. .. • '" "' ~ ... m '" " " " " " e " 20 A!lrtl 

' 
S ' S1 "' m "' 1 r~ "' "' "' '" S7 • • • .. e " " " " " "' ... ., "' "' • e .. 24 Aocmo 20 F'tbr .. o o 

."o 
e " " 

, 
" 11 " "' 1" '" :m: "' ' ' " " 

, 
" " " " " " '" ' .. 

Hontonlll e .. "' '" ... '" ... "' 
.. , ,.., .. ' HOt<IOntal 

• e • " " " " ""* " " " " • ' S .. e .. 
"* 

.. " " " " " " • ' .. 
• e "1 ... '" '" " " " " " • ' • 

" Novotmort " e ... "' f-1* "' ... , .. '" " " " • ' •• " ..... 
' 

1 e " "' "' 111 ~ ... , 
"' "' " ' • ' 

" Entn:~ 
.. e • " " .. ,,, ... "' "' ... ... , .. ' •• 23 JultD 
o e • " " " " " '" , .. '" ~ 

,, 
' o .. e • " " 

, 
" " " " " .. e .. 

Horo1ontal ' " "' 
, ... ... ... ... '" "' "' " ' Hetuontal 

• e • ' " " " f-f,- " ll " " • ' S .. e " -m- " " " " " " " ' ' u • e "' "' '" " " " " " .. • ' • 
" e ... "' ~ "' '" )'l •6f .. " .. • • .. 

22 o,c••'"b,. • e " 100 '" "' 
,., F ,., "' ~ 100 " • • " '·-" e • " " .. .. 1 '" , .. "' ISI "' "' ' .. 

' e • " " " " " " llC f-'l\- "' "' • ' .. • S .. " " " " " " f+, " ' " Homontal • " " "' ... '" !-"'- "' ... "' " ' Hontontal 
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• 1.0.85 o 1.17 a""""._ ·t•'I.-100C • u ... oor 100 e . " 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



1-40 

30° 

Calculo de cargas 7 7 
variables en verano 

PRI~IERA PARTE. ESTIMAC!ÓS DE LA CARGA Te~ q;c, 

TABLA 15. APORTACIONES SOLARES A TRAVES DE VIDRIO SENCILLO (Con!). 

k.CJiíh x (m' de aberturt) 

30° 
o- L..ATITUO NORTE HOAA SOI.AA 1 00 LATITUD SUfit 

21 JulrO 

' 11 1\o!h'CI 

2• A;ono 

' 20 Ab"l 

22 Sec~rt"''br9 

' 22 Mf•ro 

• '1'1' 1 "1" "1"1"1"1"1"1"1 
" " ,.. 1 ... 1 11 11 1 31 1 JI 1 ll 1 ll 1 ll 1 ''1 71 .. 
Nt: U.& 1 l7J 1 152 1 263 Ut 1 SI 

1
• JI 1 11 ¡ JI 11 ' 11 2

27
7 ¡' 11 

1 lU --¡rr: Al6 117 lU J lit JI 1 31 1 ll ul 12 U 

U: llll lOl 244 744 ''::'1 019 ~ H 

1 
ll' 111 ·ll , "1 11 1 

S ll 1 27 · ll ) JI SI SI 40 1 31 U 1 17 11 
SCI ll j 27 1 l2 . U ll •• lit Ita , JU 1 l.U liU 111 1 

o 11 1 21 ! n 
1 

11 n u 1 JI : llt ¡ us 1 ',,", 
1 

.,, c:n 2n 
NO ll 1 27 / l1 ll JI 1 JI •, 11 ) SI lid lU WtiJ 2 .. ! 

Honronr11 SI 1 IU 1 155 •U !11 1 UO 171 • ..SO 111 4M : US 1 liS o SI 

lf"t: ~ ~~: ]~ 1 ~~ ¡,;: ! ~ : ~= ¡ ~= 1
1 ~· ~; ;;1 ;: Hr. 

t: 1 ~7é 4rr'" ~ .. ' )tl 261 ' 119 1 ll 1 ll ll u 11 u 1 ;; ' 

D "1 2• 1 u 1 u 11 i 11 1 u~~!! 1 2&1 11n ~~•20 211 1. 

MO 111 2• j 22 U 1 21 1 21 1 21 ..,.. 12" . W j ~~~ 2S2 
11ontonr•l •o ! 1" 1 JJJ ! •n 1 5111 wo u1 .. o seo 1 •n JU 119 •o 

1 .. 
• •• 

1 
11 
1 

•• • •o 
D 

10 

SI 111,0

1 

1 JU r 1•4 ~ JCl 231 ICS 1 "1 >S 1 
73
>S 1 29 21 i' S MI! 

S >1 1 lS j 71 , 121 1$7 , 170 IS7 127 lS 1 21 1 S M 
S.O 21 29 • l5 ' 3S 1 40 !c;'"1 222 ~ lCl U9' Ju. 1 US 1110 

1 
MO 

o '1 " 1 ,. 1 u n n . ,. ¡ ,,. 1 zu · "o' ;.....UZ...; na · n• o 
MO S 21 lt 351, 3J l ll : ll 

1 
ll ) 7l 1 1191 271 ¡ ;.;; ) Ut 

1
• 10 

Honumto~l 11 121 :na •l• s.c2 liO U7 110 SAl, oa no Htt1 11 Ho,ro,t.tl 

" 0°
0
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1
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M
0
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Co•·~tc:<o"ll o nrnoUn mtrc:o Jompoell •07"11í oo• JOO m "'"'"o' a t9.5• e IUIMO,OI 1 19,5 •C 
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' 2l J ... .., 

. '' 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



40° 

Calculo de cargas 7 8 
variables en verano 

TABLA 15. APORTACIONES SOLARES A TRAVES DE VIORIO SENCILLO (Con!.) 

kcal/h x (m' de abertura) 

1 •J 

40° 
O• LA.T,TUO NORTE HORA SOLAR o)- LATITL.O SUR 

2~ JuliO 

' 11 "--avo 

24 Ago5TO 

' 20 Atltll 

22 S•otoemort 

' 22 '-'larto 

23 Othlbrt 

' 20 FtDrtro 

Comecc•onn 

O"enuerOn ' 
" 

" 11 " 
u ,, " " 11 " 

:. ~ 3~~ 2~ ~~: ~~ ~: ~: ;: ;: ~! ~~ ~~ ~ S~ 
1! 320 4)11 u. 390 ,., 1111 ll ll ll l$ 32 27 1] ( 

SI O 219 lU ll6 .. ,.,1, lto liCI 170 S. 27 16 S O 
S O n 160 217 ........-;- 411 •n •11 t1.!!._ 212 160 S7 O 

SO O S U 27 5oC 170 ~ Jto f""4il 3lll JSI 1\t O 

" o
0 

·,~',', l6l ...J.D..L m ~:~ '" 11 '' s. o o s o 261 ~ •a ~ •u ul 2" llt o o 
SO O O S lt 11 lfl lll ll$ .aDI 16.1 :lll O O 

0 o e ~ h ~· u n ... ,.,. UJ '" o e 
NO O O S 1• 24 n ~7 21 2• 111 lt O O 

Hon1onttl O O 21 U ''' lO. ::llt 2011 149 16 :U O O 

•• • NO 
o .. 

HOIIIDnTII 

1 .. • •• • •o 
o 

10 
""o"rontat 

M.,co tn41Uohco 

o n•nCJün 1'1\treo 
• 110.85 o 1.17 

01lec1o 6t 
hfl'lp!.IU 

15 ~ Na • 

Attnull 

• 0.7 .. por lOO"' 
Pu"IO di IOCIO 

IUptiiiOf 1 19.5• C 
- ,.._, oor 10•C 

Pu"IO di IOCICI 

IUIMIIOf 1 19.5 •C 

• """' oor ~o-c 

:: : - .. 

21 Entro 

• 
21 Novrtmbrt 

20 Ftbrtro 

' 13 Ot!ubft 

22 MliJO 

' 22 Stototmbrt 

ll Meyo 

' 23 Jwlto 

21 Ju"ICI 

li!IIYCI sur 

Ore. o EntrO 
•a 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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50° 

Calculo de cargas 79 
variables en verano 

PRIMERA PARTE. ESTIMACIÓN DE .LA CARGA rtRMICA 

TABLA 15. APORTACIONES SOLARES A TRAVES OE VIDRIO SENCILLO (Cont.) 

kcal/h x (m1 de abertufl) 

50° 
o- LATITUD NORTE HORA SOLAR G- LATITUD SUR 

21 Jun•o 

22 Julio 

' 21 M•vo 

24 A;ouo 

' 20 Ao"l 

22 Seor••"'"'• 
' 22 Ml'l'= 

23 OctuO<f 

' 20 FeDtlrO 

• 10 11 " " " " 
M L.!!_J21l1Ulllll1Ul1U32l211 S 

MI í""jil Jlt U• ll.S 43 ll ll ll JI lS U 27 21 Sf 
r Jn ...... ,, 161 ls. 111 JI ll u JS n n 11 t 

U 176 1 290 

1

. l6l '-.1!!__ 3611295 11t 70 ll l$ 11 17 16 MI 
S 10 1 27 n ¡---¡-¡¡- 211 lU 1 717 16.5 217 llS S7 27 16 M 

SO 16 n ll 35 JI 70 t"iii"'" 295 J61 Jl7 )al 2ta 176 NO 

o " 1 " 1 ll lJ 1 JI )1/ll 116 210 lll! ~. !~;,6 135 o 
NO 16 l!7 J2 lJ JI JI JI ll o&O Tit l ~~~ -t,:;:;- 309 SO 

Hcmzon1,al " 21l3 ll2 431 50t . 556 572 556 509 421 322 201 19 Horo~o"''' 

NO 10 JI 27 Jl 3$ ll ll ll lS U ri'ii"" 7U :f06 SO 
O 10 1 H 21 1 ll 1 B 1 ll 1 ll llll liSIJil l 411 1 JU 154 O ., 

Horozon111 l.S 1)4, )41 , lS.S 433 1 "" , SOl ,._, dl JS.S 341 '"iü'" 15 Horozonul 

M O 1 lO JI 1 l7 ll2 Jl Jl ll )l 27 JI lO O S 

Mil : r-1*- ~:: l~ ,!~ 1 ~! ~~ ~; ~~ ~~ ;: :: : s: 

N~ =.1 :, :: 1 :: 1 ~: ~; ~: !; ',,,':, 1 l,",", 261 191 :! 
Hcmzon1.11 SI 122 195 lJJ H<~ )ll ~~ r-zT Hor~zont.al 

M O 1 O ~ 10 16 21 r--H- ll lilt lO 2 O i 

"rr .: ! ~~! ,;~ ~!! ~~ H;- ~: :: :: ~ ! S: 
21 No~oemC•e¡------,,~.,------¡-"o:~t--!·t-~•M~It2~1 ':i'~•~~·~•:t!>~~:i~•~o;o¡-j.~7-~~00~-=2!t--!•ll-:~----~·~·------i 

., ,:, : ~ ~l~; ¡:::K*- !:~ ~~: ;:: ,:: : o .. ~ 
21 ¡;,.,,0 

MO O D 1 11 11 ll 16 """'i' ll O O 10 o o o 1 ,'•': 1 ,',': 1 " ~· n u.• 111 Jll 
0 0 o 

HOfiZ01'1141 0 0 10 !lJ !(] 1)7 11 U 10 0 0 HO"lO"l.al 

- -------+----"Oif ~-'-"'----t---;,-;,---;,ci'-",C'-,-'~1 -
1
--;,:;,-'- 1 t 14 ¡ 6 iUJl" 1• . 1 · 

0

o
0 
1 :' O •••• 

MI O j O O 1 1 ll '' -,-,-, .. 

1 
02 

1 
1 O 

r . a • o o n :....!.!L.. el ~ 16 n 1 -7;--~r--c':;-----:O:---¡- - ---¡¡-- -j- 07 --,-~-Qj 111 , Uo ...J..!..L PI ~~~! "l 1 O O O NI -
S O 1 O O l U hl IU _a¡_ U$ 1161 1 lot O 0 0 111 

1 __ Ul 1 oi o o, •1•'.''' :11 ·114 no 111 o o o 1110 

o o o o · • ,, •• -" · u /:t1 n o o o o 
NO 0

0 0
0 0

0 
1 ,,• 1 IJ 16 .....uJ 16 1 IJ 1 11 0 0 SO 

HotorOn!ll ¡ ti 1' -.:..21_ 19 S1 1J O 0 O HOtt~O"I.II 

Mo~•to merJihco 
O n•nvun mttCO 

•1·0.856117 

DIIICIO di 

hmOtll.l 

15 '!11. mu 

Alloll•d 

•O''""" lOO m 
Punto de nKio 

IUDoltoOr 6 19.5 °C 

-14""oo•1QeC 

Punto d1 •~X•o 

SUCIIriOt 1 19.5° C 
• 14 ... DO• \O" C 

'''" 

21 f"Cro 

' 21 Novoem!Jre 

20 Febfeto 

' lJ OC1ubfe 

20 Ab<tl 

' 24 .t.vosto 

21 M.1y~ 

' 2J Jui•O 

llhlud \o~t 

Ooc o '"' J . " 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



Calculo de cargas 80 
variables en verano 

TABLA 16. FACTORES TOTALES CE GANANCIA SOLAR A TRAV[S OEL VI.ORIO 

(coer•c•en1es globelet de inaol1eión con o s.n disposttJvo de 10mbr1 o panulla) • 

Aolt~r 1110. CMfiC¡.,.111 1 loe w•l- ~ lll llbth 1 y 15 

YIIOCtoad 0.1 v~et~IO 8 km/h . .An¡lriO ~ riiOCMPICII 3Ct-. Con N••ma III:Mnbrl de oet"•IN 

PEASIAN,._S vtHECIAHA.S I'EASIANA.S 1COATINA fXTfAIC·II 

INTERIORES ' VfNICIANA$ Jl'fRSJANA 1 DE Tli..A 

SIN Utton. nonzonu• o .,.... EXTERIORES EJ:TEAIOA ~•O" CM .... 

EASIA.Nol ~- mclnwdc. &1"' a...on- twcas:wlw u..... iftdoNdos D.-., ................ 
TIPO DE VIDRIO o O CORTINAS DE TELA --- l'•(lla' ..... ) •• : ...... 

ANTAL. 

~-l Colo =- c.- e- -- """"- e- e-

"'"' - - ..... --~ ---:-· - -· -~ 
'JoOAIO SENCILLO ORDINARIO \, 00 0.>6 0.6.5 o.n O. 15 O. IJ ~.22 o. 15 1 o. 20 1 0.2.5 
'oiORIO SENCILLO 6 mm 0,94 1 0.>6 0.65 o. 1• o.'" o " 0.21 o .•• o " o. 24 

VIDRIO ABSORBENTE' •••' 
Cotl•e~••u• d1 lbiOICibn 0.40 1 0.4.1 0,10 0,!6 0.62 o. 72 D. 12 o. 11 D. U O, 12 • O, 16 o.>O 
Coel•eotfttt oe ebsore.tln O,..a • 0.50 0,73 0.53 0,59 0.62 o. IJ o. 10 O, 16 o. 11 o. 1S o. 11 
eo.r.~enll de Jl:laCWCIOn 0,51;, 0.70 0,62 O,!il o.~ .. 0.56 o. 10 o. 10 0,14 o, 10 o. 12 O. 16 
VIDRIO DOBL.E 
lln::lnae on!•~ 0,90 0.54 U,61 0.67 o. 14 o. 1: D.:IO O, 14 O, 11 "' "'•droos de 11 mm 0,80 0,52 0,59 0,6S O, 12 O, 11 0.11 O, 12 O, 16 c. 20 
"'•ono tnt..,or ordoneno 
lloono JJ:I.. aDIOttloenll de 0,41 1 0,51 0 • .52 0.36 0,39 0,43 O, 10 0,10 o. 11 O, 10 o. 10 o. " lltano '"'"oor de e mm 

••13"1;1 •n •bsorl>l"'' de o.'la o.se o, so 036 0,39 0,43 o. 10 o, 10 0.11 o. 10 o. 10 O, 12 
'f'IOI\10 TRJ,.LE 
Vocuoo OIO•nano 0.13 0,41 0.56 0,64 O, 12 O, 11 D. 11 D. 12 O, 16 D.>O 
V.ICino Cll 6 mm 0.69 O,ol7 0.51 0.57 O. lO o. 10 O, IS O, 10 e " O, 17 

VIDRIO PINT.A.OQ 

C .. or ciliO 0.2! 
Cok>-. O, 39 
c.~ ClaoC'VI'CI 0.50 

VIDRIO Df COLOR ••••••• .._.. o, 70 
ROtO o.eura O, 56 .. ~ 0.60 
c. ... 0.32 
c .... ....,. 0.•6 
O~• Cl.aiD o. u 
~1"-Cifttl o.:uoo 0.37 

TIP'OS DE VIDRIO O OIS,.OSITIVOS COEFICIENTES 
FectOr 10111'' 

DI SOMBRA' ~(1) Allfle•lbfl (r) lr--.n (1) 

\loa••" Orelon..,oo 0.00 0.01 o.ae 1.00 
~IIC.I 0"9UIII 0 liS rfl"' 011 0.01 0.77 ... 
VoOfiO IDSOrblftll ttnftiCO Mtgun ltbnceme 0.00 (1-0.I-.) --
f'tts••n• "'"""""' cOlor ctwo ., 0.!51 0.12 o.se··· 

=lo<- 0.!51 o.H 0.03 0.15 ... 
c=oloo Dtllllc11,. 0,72 0.21 0.01 0.715'"' 

hll a~ !obre d1 "'""o bllnqyeconl (1.72·11151) 0.00 010 0.35 O .ti''' T••• aor o~tgodOn . .,.,~ !11.11-11'31) 0.28 0.51 0.23 O.M''' 
111.1 a1 loOrl di .. ,a,o groa e,~.,. 0.30 o.•? 0.23 o, ..... 
lto.l :l~ loDrt at viCifiCI COIOI' an .. t (7 '5·57.'lJ) 0 .. o•• 0.1• 0 ...... 
1 ~·• ct vtDtoo 01enc1 con lrtf\¡11 60fJC• 0.05 0<1 o ... o es·•· 
!ttl 01 fiOfl a1 Vldllg IJIIS ODI.c:llfl 0.00 ~ .. 0.1, 0.711"" 

h•• •Oeetont bl.lnct ¡, 8·116 11) 

~·· Trll Ot llgoaOI'I O'~J OOKIItl C.On ,..,..llorftMinto 01 Wlnokl 
.,. 0,70 0.71"" 

(lnjloo- 11 ft'IOIJ 0.1! 0.11 0.00 Q.ll ... 

Tlit di tl;odl>n, ""' ot..curt 16 06·11 '36) 0.02 0.21 0.70 0.71""" 

• Loa flctOlh c.arrnpondolntl' • In Clo,..ISII co"'"" Mrtn t61o 1 lltWIO di gu11 '1'1 Que 11 ''1111r111 reJimentl emDIIIoOO en '• c:DnJt~a piiOI llf 
dt dolllll\111 COIOOWII V 11111.1111 111 Clhll 11\lrl o-"lmllll 101\ ONn po1 veral CllloOIIOI. y nli- 0. l'llbrat di 11 urdomtwe, 

• • C.omotrldo ton 11 vodiiO DIC!of'llltO 
••• P•r• d.apot~tJwo c11 tomau tDiftbln..oa con '"Ono ~ ... .a. 
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Las dos últimas tablas presentadas en la página anterior enlistan varios factores 
de corrección que modifican la ganancia solar dependiendo del tipo de vidrio·que 
se emplee y de los dispositivos de sombra instalados como cortinas o persianas. 

Además de emplear las tablas anteriores para el cálculo de la energía que entra al 
local·por sus ventanas, debemos de recordar que por el hecho de existir una 
temperatura mayor en el exterior, habrá una cantidad de energía que entrará por 
transmisión por las ventanas. Esta cantidad de energía se calcula en forma 
idéntica a como se señalo en el capítulo·anterior de cargas térmicas en invierno, o 
sea mediante la aplicación de la siguiente ecuación: 

Q=UALJT 

Haciendo uso de todo lo anterior, se habrán calculado todas las ganancias de 
energía que recibe un local a través de sus ventanas. Resulta conveniente aclarar 
que cuando en un local existen varias ventanas y/o muros al exterior, con diversas 
orientaciones, es necesario hacer un análisis detallado para encontrar el mes y la 
hora críticos y con ello poder seleccionar el equipo adecuado que cubra las 
necesidades del local en cualquier época del año. 

Ganancias de Energía en Verano a Través de Muros v Techos. 

Como ya se mencionó, la ganancia de energía que entra en un local por sus 
muros y azoteas se debe tanto a la transmisión, como a la radiación. 

Para hacer sencilla la solución de este problema fue diseñado un método llamado 
de "Diferencia de Temperaturas Equivalente": este método consiste en el cálculo 
experimental de la diferencia de temperaturas que debiera de haber entre el 
exterior y el interior para provocar, por pura transmisión, el efecto total logrado en 
la realidad por transmisión y radiación a través de muros y techos. En las paginas 
siguientes se proporcionan tablas que dan los resultados experimentales 
obtenidos y que dependen de: orientación del muro, densidad del muro y hora del 
día; y para azoteas depende también de si está o no sombreada o rociada con 
agua. 

Para el cálculo de la energía que se gana en un local a través de sus muros y 
azoteas, lo único que se requiere es la aplicación de la siguiente ecuación: 

Q=UALJTe 
Donde: 
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Q = Energia recibida dentro del local (Kc%) 

U = Coeficinte de transmision total del muro o techo (Kc~r m' oC) 

A= Area del techo o muro (m2
) 

Calculo de cargas 82 
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Te= Diferencia de temperaturas equivalentes entre el exterior y el interior (de tablas) 

Q=UAL'>Te 
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TABLA DE TEMPERATURA EQUIVALENTE PARA MUROS EN G. CENTIGRADOS 

TIEMPO SOLAR 
Lat Norte A.M. 1 P.M. LaL Sur 

8 1 10 1 12 1 2 1 4 1 1 1 8 1 10 1 12 
Pared COLOR EXTERIOR DE LA PARED _{O • OBSCURA, C • CLARA) Pared 
hacia el: OICIOICIOICIOICIOICIOICIOICiOICIOIC hacia el: 

Partición 
NE 12 6 13 7 1 6 7 6 1 1 a a 6 6 3 2 1 1 SE 
E· 17 a 20 10 11 9 7 7 1 1 1 1 6 6 3 3 1 1 E 
SE 7 3 14 9 16 10 13 9 9 1 1 1 6 6 3 2 1 1 NE 
S ·2 ·2 2 o 12 7 17 11 14 11 9 a 6 6 3 3 1 1 N 
so -2 -2 o -1 3 2 14 12 22 16 23 16 13 11 3 2 1 1 NO 
o ·2 -2 o o 3 3 11 7 22 16 27 19 12 12 4 4 1 1 o 
NO ·2 ·2 o -1 3 2 7 8 13 11 22 14 19 13 3 2 1 1 so 
N -2 -2 -1 -1 2 2 6 6 1 1 7 7 4 4 2 2 o os 

T 'd abique de 4 1ia. o o1e ra. 
NE -1 ·2 13 7 11 6 6 3 7 6 a a 7 7 6 6 3 2 SE 
E 1 o 17 1 17 9 8 a 7 7 a a 7 7 6 4 3 3E 
SE 1 -1 11 6 16 9 14 9 10 a a a 7. 7 6 4 3 3 NE 
S -2 -2 -1 -1 7 3 13 9 14 10 11 9 7 7 4 4 2 2N 
so o -1 o -1 1 1 7 4 18 12 20 14 19 13 6 4 3 3 NO 
o o -1 o o 2 1 6 4 14 10 22 16 23 16 9 a 3 30 
NO -2 ·2 -1 -1 1 1 4 3 7 7 17 12 19 13 7 6 3 3 so 
N -2 -2 -1 -1 o o 3 3 6 8 7 7 7 7 4 4 2 2S 

'11 h Ladn o ueco de 8 plg. 
NE o o o o 11 6 9 6 6 3 7 6 8 7 7 6 4 4 SE 
E 2 1 7 2 13 7 14 8 11 7 7 6 8 7 8 6 8 4E 
SE 1 o 1 o 9 4 11 7 11 8 8 7 8 7 7 6 4 3 NE 
S o o o o 1 o 7 3 13 8 14 9 11 1 7 6 4 3N 
so 1 o 1 o 1 o 3 2 7 6 14 10 17 11 14 10 4 3 NO 
o 2 1 2 1 2 1 3 2 6 4 10 1 17 12 1a 12 10 80 
NO o o o o 1 o 2 1 4 3 7 8 12 10 17 12 6 4 so 
N -1 -1 -1 -1 -1 ·1 o o 3 3 8 6 6 6 6 6 3 3 S 

le 8 •la .• •ririll.., h JeCO de 1 1 plg. 
_INE 1 1 1 6 9 4 8 4 6 6 ' 6 6 6 41SE 
lE 4 3 4 3 8 4 10 6 10 6 8 4 • 6 • :k (SE 4 2 a 6 10 7 9 7 7 6 7 
IS 1 4IN 
150 1 1 liNO 

9 1' 
IQ_ ,, o 

o 4 
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TABLA DE TEMPERATURA EQUIVALENTE PARA MUROS EN G. CENTIGRADOS 

~~~==~~~~=====e~ lat. Norte A.M. P.M. hat. t 
a 1 10 1 1 2 4 1 & a 1 10 1 12 

Pared DE LA 1 10 " , C"' !Pared 
haciaal: OICIOICIO C- OIC O CIOlC OICIOIC-lOJCihaclael: 

1 de ! ola. 

3 4 41N 
iO 3 6 6 NC 

7 4 &O 

o piedra de a ~·!1· o bien. blonue de de u a ala. 
INE 4 1 4 3 E 
lE 1 1 11 1 7 1 4 
L!iE 1 11 7 iE 
S 1 2 1 7 4 "' 10 , 1 1 '-10 

3 1 11 1• 6 iO 
jO 1 :OC:-N o o o o o 1 2 2 3 - .. 4 3 3 2 

Concreto o pledre da 12 plg, 
INE 3 2 3 1 3 a 4 4 4 8 4 8 

f E 6 3 4 3 1 10 • 1• 7 8 7 • 1 
iE 4 4 2 • 4 6 • 6 

3 1 2 2 1 1 9 7 6 
10 3 3 2 4 4 10 1 f1 10 

() 4 1 3 1 4 9 8 13 12 a 
NO 3 1 3 2 3 2 3 8 4 10 11 a o 

11'1 e o o o o 1 1 2 3 3 4 3 3 
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TABLA DE TEMPERATURA EQUIVALENTE PARA TECHOS 

Tiempo solar. 
DESCRIPICIOH DE LOS MATERIALES DEL TECHO 

A.M. P.M. 
ar 10/ 12/ 21 4/ &/ al 10/ 12/ 

Techos expuestos al sol. Construcción ligera. 

Madera de 1 plg 
Madera de 1 plg y aislante 

Techos expuestos al sol. Construcción media. 

Concreto de 2 plg. 

1 31 171 271 321 211 181 Concreto de 2 plg. y aislante 
Madera de 2 plg. 

Concreto 4 plg. 
ol 111 211 2el 291 221 Concreto de 4 plg. y aislante 

Techos expuestos al sol. Construcción pesada. 

Concreto de & plg. 
Concreto de & plg. y aislante 

Construcción ligera 
Construcción media 
Construcción pesada. 

Techos en la sombra. 

-2 o 3 
-2 -1 1 
-1 -1 o 

7 1 7 
4 7 7 
2 4 & 

al 31 

121 71 

4 1 
& 3 
& 4 

NOTAS: 1 TECHO CLARO • TECHO A LA SOMBRA+ 55% DE LA DIFERENCIA 
DE TECHO A LA SOMBRA Y TECHO AL SOL 

2 COLOR MEDIO • TECHO A LA SOMBRA + 10% DE LA DIFERENCIA 
DE TECHO A LA SOMBRA Y TECHO AL SOL 

11 

31 

o 
1 
2 

• 
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EQUIPO TERMINAL 

Se le da el nombre de equipo terminal, a aquel que "produce" el aire que se le va a 
emplear para el acondicionamiento de un local. Los equipos más comunes son los 
siguientes: 

a) Unidad paquete 
b) Manejadora de Aire 
e) Fan & Coil. 
d)Split 

Hay algunos otros como lo son el equipo de inducción y otros, pero por ser 
equipos poco comunes en nuestro medio no son muy importantes. 

UNIDADES PAQUETES 

Es un sistema de refrigeración completo integrado en una sola unidad; 
conteniendo condensador, compresor, sistemas de control y una cámara que 
contiene un serpentín evaporador y ventiladores centrífugos para el manejo de 
aire. 

Esta unidad para instalaciones pequeñas es la más cómoda, ya que requiere una 
inversión moderada y su costo de instalación es relativamente bajo. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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MANEJADORA DE AIRE 

Es un equipo constituido por uno o más ventiladores centrífugos, serpentines que 
operan con agua helada, caliente o sistema de expansión directa. Caja de filtros y 
compuertas para la regulación del aire. 

Se emplea para el acondicionamiento de zonas relativamente extensas y puede 
ser el abastecimiento de una "zona" que deberá tener una temperatura 
homogénea o varias zonas (multizona) en cuyo caso se regulara la temperatura de 
aire que será enviado a través de diversa zonas del local por medio de un sistema 
de compuertas de regulación que preemitirán que el aire sea mas frió o más 
caliente; esto regulará por medio de sistemas de control de temperatura. 

Cabinet made of galvanized steel. 
Heights: 14, 18, 22, 28 inches. 

Interna! filter trame accommodates Sizes: 12, 18, 24, 36, 54, 72, 
90 and 120 MBh Two. tour or six-row main one-inch or two-inch filters. 

coil with copper tubes and 
enhanced aluminum fins Knockouts in al! four corners for 

hanger rods 

Optional angle filter and/or mixing 
box (accommodates two-inch filters) 

Main and auxiliary drain connections 
on same side of unit. 

Optional Interna! one or two-row 
auxiliary coil 
{Preheat or reheat position) 

Motor V.. to 3 horsepower: Orive 
selections covering 400 to 1800 rpm. 
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FAN & COIL. 

El fan & coil realmente es una pequeña manejadora cuya capacidad normalmente 
es inferior a 3 TR (toneladas de refrigeración, una TRes 3024 Kcal/h). Este equipo 
opera normalmente por medio de circulación de agua helada; aunque los hay que 
operan por medio de expansión directa. Su empleo se limita a locales pequeños 
como cuartos de hotel, oficinas, etc. Sin embargo agrupándolos pueden cubrir 
áreas importantes. Se instalan normalmente en el claro comprendido entre el 
plafond de un local y el techo; el aire acondicionado producido se introduce al local 
por medio de un dueto y un difusor, el retomo se hace normalmente colocando una 
rejilla de retomo bajo el equipo. La gran ventaja que representan es la versatilidad 
que se logra en el control de temperatura, ya que se puede controlar al gusto del 
usuario, además cuenta con motor de 3 velocidades que permite que el flujo de 
aire al gusto de la persona que lo va a operar. 

Como regla general, siempre que esto sea posible, será más cómodo y barato 
enviar agua helada a través de las instalaciones de un edificio que duetos de aire 
acondicionado; esto da un a mayor importancia al empleo de manejadoras y fan & 
coils. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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SELECCIÓN DE SERPENTINES 

Uno de los problemas que se deben solucionar en el diseño de un sistema de aire 
acondicionado, es la selección adecuada de los serpentines de enfriamiento o 
calefacción con que va a contar la unidad manejadora a emplear. Una vez que se 
han calculado las cargas térmicas que habrá de retirarse, es necesario especificar 
los equipos que realizarán este servicio; del análisis psicrométrico del problema 
considerado tenemos las siguientes variables: 

a.- Condiciones de inyección; tbs, tbh 
b.-Condiciones de mezcla del aire; aire exterior y aire de recirculación que 

se alimentarán al equipo enfriador; tbs, tbh 
c.- Calor total por absorber o suministrar; Kcal/h 
d.- Cantidad de aire requerido; m3/h 

Con esta información se puede proceder a la selección, de los equipos requeridos: 

El primer paso consiste en hacer una selección de la unidad manejadora que será 
empleada; requerimos el gasto de aire y la presión que habrá que vencer en las 
redes de duetos y difusores. 

Para la correcta selección de la manejadora, los fabricantes sugieren una 
velocidad máxima a través de los serpentines de enfriamiento para evitar arrastre 
de agua que se vaya condensado en ellos; se presenta una tabla de velocidades 
recomendadas por un fabricante. SON VELOCIDADES MÁXIMAS. 

Altura SNM. Densidad aire 
Velocidad 

(m) (kg/m3
) 

Máx. (m/s) 
(Pies/min) 

o 1.2 615 3.12 
304 1.16 630 3.20 
610 1.11 640 3.25 
915 1.07 650 3.30 
1220 1.04 660 3.35 
1525 1.00 670 3.40 
1830 0.96 685 3.48 
2130 0.92 700 3.55 
2440 0.89 710 3.60 
2740 0.85 725 3.68 
3050 0.82 740 3.76 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



., 

Selección de serpentines 93 

En la selección que se realice de una unidad manejadora en cuenta estas 
velocidades máximas de flujo a través de los serpentines; una vez seleccionada la 
manejadora, ya se cuenta con información del área de los serpentines que se 
habrán de seleccionar. 

CARGA TÉRMICA UNITARIA (CTU). 

Las capacidades de los serpentines tanto de enfriamiento como de 
calefacción se encuentran tabuladas en capacidad térmica por unidad de área 
(Kcal/m2h), (BTU/tt2h) por lo que es indispensable tener una selección de la unidad 
manejadora para conocer el área de flujo de los serpentines y así poder calcular la 
CTU. 

Ejemplo: 

Se tiene una carga térmica de 
Gasto de aire 

Condiciones del aire de mezcla 

Condiciones requeridas de inyección 

74 300 Kcal/h 
12 750 m3/h 

tbs= 24 oc (75 °F) 
tbh= 19°C (66 °F) 

tbs= 11.4 oc (52.5 °F) 
tbh= 11.ooc (51.8 oF) 

Para estas condiciones se selecciona una unidad manejadora modelo 140 
cuya área de serpentín es de 14 ft2

; la velocidad de flujo del aire es de 535 ft/min. 

294841 BTUI 
CTU= /h=2106oBTU/ 

14 ftl 1 h ft2 

Con la información de que se dispone se busca la capacidad en las tablas de 
serpentines para agua helada; encontrándose lo siguiente: 

Serpentín de la serie HC con 5 hileras trabajando a una velocidad de 500 
ft/min; empleándose agua de 45 °F, con una diferencial de 10° F y un gasto de 5 
gpm/circuito 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Por regla general el mejor equipo será el que sea más sencillo. Para calcular las 
caídas de presión tanto del agua en circulación por el serpentín, como para el aire 
que pasa a través de él, los fabricantes dan tablas o nomogramas 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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DUCTOS 

Los duetos para aire son conductos por los cuales se hace circular el aire 
necesario para mantener las condiciones de comodidad establecidas para un local 
determinado. 

Normalmente la sección rectangular y fabricados en lámina galvanizada calibre 22, 
24 o 26 dependiendo de sus dimensiones, no obstante, también pueden ser de 
sección circular, lo cual permite dar mayor velocidad al aire pero también requiere 
de mano de obra más especializada. 

Estos duetos deben ir aislados por varias razones; en caso de conducir aire 
caliente, para evitar que este aire se enfríe antes de llegar al lugar donde se 
requiere, en caso de conducir aire frío, para evitar que éste se caliente en el 
trayecto y también para evitar que el aire que rodea al dueto al enfriarse, forme 
gotas de agua condensadas que provocarían finalmente goteras, humedades y 
deterioro. 

A continuación se dan tablas que indican el calibre de lámina que se debe utilizar 
dependiendo de las dimensiones del dueto, así mismo se muestran esquemas de 
como se debe aislar un dueto de calefacción y uno de refrigeración. 

DIMENSION DEL LADO MAYOR DEL CALIBRE DE LAMINA 
DUCTO GALVANIZADA A USAR 

cm pulg. 
0-30 0-12 26 

31-76 12-30 24 
77-135 31-54 22 

DUCTO DE CALEFACCIÓN DUCTO DE ENFRIAMIENTO 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín 



Duetos 98 

a) Dueto de lámina galvanizada. 

b) Aislamiento de fibra de vidrio de 25 mm de espesor (1"). 

e) Papel bondalum pegado con resisto! 5000. 

d) Aislamiento de fibra de vidrio o espuma de poliestireno de 
25 mm (1") <!>. 

En caso de que los duetos se instalen a la intemperie, habrá que ponerles un 
recubrimiento a base de cemento monolítico de 25 mm de espesor (1") puesto 
sobre una tela de gallinero que le ayudará a adherirse al aislamiento. 

Para el diseño de duetos deben seguirse ciertas normas que a continuación se 
señalan: 

1.- Su trayectoria debe ser lo mas recta posible 
2.- El largo y ancho del dueto no debe rebasar una relación de 3:1. 
3.- La caída de presión recomendable es de 8.5 mm H20 /100 m de dueto 

(a 1 pulg. H20 /100 pies de dueto). 
4.- Las velocidades máximas permisibles son las que aparecen en la 

siguiente tabla: 

TOMAS DE RESIDENCIAS LOCALES PÚBLICOS INSTALA ClONES 
INDUSTRIALES 

m/s FPM mis FPM mis FPM 

Aire exterior 2.50 500 2.50 500 2.50 500 
4.00 800 4.50 900 6.10 1200 

Filtros 1.25 250 1.55 300 1.30 350 
1.55 300 1.80 350 

Serpentines 2.30 450 2.50 500 3.05 600 
2.50 500 3.05 600 3.50 700 

Lavadoras de aire 2.50 500 2.50 500 2.50 500 

Succión de ventilador 3.50 700 4.00 800 5.10 1000 
4.50 900 5.10 1000 7.10 1400 

Descarga de ventilador 5.10 1000 6.60 300 8.15 1600 
8.65 1700 11.20 2200 14.20 2800 

Duetos principales 3.50 700 5.10 1000 6.10 1200 

lng. Rodrigo de Bengoechea 0\guín. 
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6.10 1200 8.15 1600 11.20 2200 
Duetos secundarios 3.05 600 3.05 600 4.00 800 

5.10 1000 6.60 1300 9.15 1800 
Derivaciones a difusores 2.50 500 3.05 600 4.00 800 

4.00 800 6.10 1200 8.15 1000 

5.- Las reducciones deben seguir las siguientes relaciones: 

·] 
·~ X 

-
z 

TUBERÍAS. 

Las tuberías utilizadas para la conducción de agua fría o caliente y vapor pueden 
ser de los siguientes materiales: 

a) Cobre tipo "M" (agua fría o caliente), 
b) Fierro galvanizado cédula 40 (agua fría o caliente), 
e) Acero negro soldable cédula 40 (agua y/o vapor). 

Lo más frecuente es utilizar tubería de cobre para diámetros desde 13 mm (1/2") 
hasta 76 mm (3") y tubería de acero negro soldable cédula 40 para diámetros de 
100 mm (4") en adelante. 

Nunca deben emplearse combinaciones de cobre y tubería de fierro galvanizado 
ya que la unión de estos materiales genera una diferencia de potencial eléctrico 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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llamado PAR GALVANICO, el cual produce deterioro de la conexión, y obviamente 
su falla después de algún tiempo. 

En general no es recomendable el uso de tubería de fierro galvanizado debido a 
su corta vida (5-1 O años) ya los graves problemas de obstrucción que presenta: Al 
igual que los duetos las tuberías deben ir aisladas para mantener su temperatura y 
para evitar condensaciones de aire que los rodea. 

A continuación se da una tabla que señala el espesor recomendado de 
aislamientos para los diferentes diámetros de tuberías y para las diferentes 
temperaturas. 

AISLAMIENTO DE TUBERÍAS. 

a) Tubería de cobre o de fierro. 
b) Aislamiento de fibra de vidrio. 
e) Manta de cielo impregnada con 
impermeabilizante. 
d} Pintura y/o lámina de aluminio o 
galvanizada. 

Para el diseño de tuberías deben tomarse en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

1.- Las trayectorias deben ser lo más rectas que la estructura y arquitectura 
lo permitan. 

2.- La caída de presión por fricción no debe exceder de 1Om col H20 /100m 
tubería en tuberías de agua fría o caliente. 

3.- Las velocidades máximas permisibles son: . 

m/s FPM 

Tuberías de agua (fría o caliente) 3 590 

Tuberías de vapor (P=? kg/cm2= 100 psig) 50 9800 

Tuberías de vapor (P=1.05 kg/cm2=12 psig) 30 6000 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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4.- Las tuberías por ser metálicas, tienen dilataciones y contracciones 
debido a los cambios de temperatura; estos cambios de longitud deberán 
ser absorbidos por accesorios especiales llamadas juntas de expansión 
(para tuberías de vapor) y por mangueras flexibles (en tuberías de agua 
fría y caliente). Se deberá instalar una junta de expansión o manguera 
flexible (según el caso) cada tramo que pueda tener una variación en su 
longitud de 2.5 a 5.0 cm (1"-2"). Si la variación es mayor de 5.0 cm (2") 
se deberán instalar varios accesorios de los mencionados. Si la variación 
es menor a 2 cm (3/4"), se puede absorber con un juego de codos. 

A continuación se proporcionan gráficas para el cálculo de diámetros de tuberías 
de agua (fría y caliente) y para vapor en alta y baja presión, así como para el 
cálculo de longitud equivalente de los diferentes accesorios que rueden instalase. 

En los sistemas de agua fría y agua caliente existen fundamentalmente dos 
criterios a seguir: 

a) Retorno directo. 

b) Retorno inverso. 

Ya sea el agua fría o el agua caliente, se producen o generan en un equipo de 
refrigeración (reciprocante, por absorción, centrífugo) ó en un equipo de 
calefacción (caldera, caldereta, calentador); a partir de éste equipo, el agua se 
bombea para que llegue a todos los serpentines que tiene que alimentar 
(manejadoras y/o fan & coil); el agua atraviesa los serpentines correspondientes y 
regresa nuevamente al equipo generador de agua fría o caliente. 

~c;ui~o de t';en¿raciSn~--+-----, 
Je agua fr!;¡ :..• te -- 1 ~--------------, 
agt:a ..:alie!'l':.'='. i- 1 J 1· 

.· ' 1 ( : 

: ) !. 
1 

1 '---------------J 
,....,___. serpent!r, de en-

._ __ f-0~ fri=iento o ca-
>. lefacción. 

BOMBA 

CIRCUITOS DE CIRC~LACION DE AGUA 
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Dependiendo de como se diseñe el retorno el sistema será de retorno directo o de 
retorno inverso. 

RETORNO DIRECTO. 

En este sistema el agua que sale del equipo de bombeo alimenta a los diferentes 
equipos que lo requieran en forma consecutiva o sea, primero al equipo que se 
localiza más cerca y al último al que se encuentre más alejado. 

La tubería de retorno normalmente es una tubería paralela a la de alimentación 
pero que circula en sentido contrario, o sea que recoge primero el retorno del 
equipo más alejado y finalmente el del equipo más cercano para así regresar al 
equipo de generación de agua fría o caliente. 

.--
0 8 /" + f""""',....;:.....J 

r ,.....,-=-...... 
~ EOUI PO DE 

GENERACIDN 
DE AGUA 
FRIA o 
CALIENTE. 

--------+--.... ----~----r---+--fi·..J.....r-~ 
1 1 

B OMIIA --
ESQL'E!!A DE L'N SISTEMA DE 

RETO~~O DIRECTO 

RETORNO INVERSO. 

Este sistema tiene la alimentación de agua en la misma forma que en el caso 
anterior en donde difiere es precisamente en la tubería de retorno cuya trayectoria 
recorre primero al equipo más cercano que resulta ser también el primero en ser 
alimentado y conecta al final con el equipo más alejado que es el ultimo en ser 
alimentado para de ahí regresar al equipo generador de agua fría o caliente. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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ESQUEMA DE tlN SISTE~!A DE RETORNO INVERSO 

Como se puede observar, en este último sistema se requiere de una tubería más 
que en el caso anterior, pero tiene la gran ventaja de quedar balanceado casi 
totalmente desde el momento de su construcción lo cual hace más eficiente su 
funcionamiento. 

En el caso del retorno directo, el agua llega con una presión alta al primer 
serpentín y con una presión baja al último serpentín; en el retorno, la presión de 
salida del último serpentín resulta ser también más baja que en el primero y esto 
provoca que en el último serpentín circule menos agua que en el primero. 

Esto se puede corregir instalando válvulas tipo globo en la salida de cada 
serpentín para dar en forma manual la caída de presión necesaria para que todos 
los serpentines operen con el gasto de agua correcto. De cualquier forma, no es 
fácil dejar correctamente balanceado todo el sistema ya que cuando se abre o 
cierra la válvula globo de cualquiera de los serpentines se modifica el flujo en 
todos los demás. 

Cuando se utiliza el retorno inverso, la alimentación al primer serpentín, es al igual 
que en el caso anterior, con presión alta y en cambio el del último serpentín es con 
presión baja, pero a diferencia del retorno directo; en este sistema de retorno 
inverso se provoca que, el retorno del -primer serpentín, que tiene una presión 
todavía alta, circule una longitud equivalente a la que provoca la caída de presión 
en la tubería de alimentación de forma tal que, cuando se juntan el retorno del 
primer serpentín con el del último, sus presiones ya están prácticamente igualadas 
sin necesidad de válvulas adicionales. 

Este sistema de retorno inverso es más caro en su costo inicial, pero a mediano 
plazo resulta más económico debido a que disminuye los costos de 
mantenimiento. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Es aconsejable utilizar este criterio en instalaciones grandes (hoteles, edificios de 
oficinas, etc.) donde se aprovecharán sus ventajas constantemente. 

En instalaciones de pequeñas dimensiones (casas habitación, pequeños u 
oficinas), no resulta práctico su empleo, además de que no siempre se tiene una 
amortización atractiva. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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MAQUINAS CENTRIFUGAS 

El equipo centrífugo, funciona en base al principio de "Evaporador inundado". El 
equipo está constituido por un gran envolvente dividido en dos secciones; la parte 
alta constituye el condensador del equipo, por la parte baja el evaporador. Para 
lograr la evaporación del refrigerante, se crea una succión por medio de un rotor 
centrífugo (parecido al de una bomba} que gira aproximadamente a 12 000 rpm. 
La descarga del rotor al pasar por la voluta de equipo convierte la velocidad d 
descarga en presión y es descargado el vapor refrigerante hacia el condensador. 
Para el rango de operación de un equipo centrífugo se requiere un refrigerante con 
bajas presiones de condensación y una presión de evaporación moderada 
también. 

Las presiones de operación normales para un equipo centrífugo son del siguiente 
orden. 

Alta presión (condensador) 7 a 8 psig. 

Baja presión (Evaporador) 16 " de vació 

La velocidad del rotor es constante y para regular la capacidad del equipo se modifica la 
caída de presión de la succión del compresor centrífugo por medio de un juego de alavés 
móviles que cierran el paso al flujo de gas, al disminuir el flujo de vapor disminuye la 
presión de succión y aumenta el punto de ebullición del refrigerante, controlándose así la 
capacidad del equipo. 

PARTES PRINCIPALES. 

1.- MOTOR IMPULSOR. 

En algunas ·marcas de equipo, el motor de la unidad se encuentra dentro de un 
recipiente sellado formando parte del interior del equipo, en este caso el motor es 
enfriado por una corriente de refrigerante que circula por medio de diferencias de 
presión entre el evaporador y el condensador; el sistema de lubricación del grupo 
mecánico se lleva acabo por medio de una bomba de aceite que opera inclusive 
durante algún tiempo después de que el equipo a dejado de operar. Ya que las 
velocidades a las que opera este equipo son muy altas, el cuidado del sistema de 
lubricación es primordial para la vida del equipo. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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2.- FLUJO DE REFRIGERANTE L,ÍQUIDO. 

El refrigerante pasa del condensador al evaporador por medio de una válvula 
reguladora de flujo de liquido; se pretende mantener constante el nivel del 
evaporador para cualquier capacidad y un nivel mínimo en el condensador; para 
algunos modelos se emplea una válvula de flotador y para otros una válvula de 
orificio variable que ha demostrado mayor versatilidad en las variaciones de carga. 

3.- SISTEMA DE PURGA. 

Siendo que la parte de baja presión de la maquina funciona a una presión inferior 
a. la atmosférica, es frecuente encontrar pequeñas entradas de aire al sistema 
principalmente por el eje de mando de las compuertas de control de capacidad y 
algunas veces, en equipo en mal estado hay entrada de agua por los serpentines 
enfriadores. Se requiere de un sistema que elimine estas impurezas que afectan 
en forma determinante el funcionamiento del equipo y para esto se emplea un 
sistema de purga, que en algunos equipos es automático y en otros manual; se 
toma en forma permanente una pequeña cantidad de vapor del condensador y se 
pasa a una pequeña cámara enfriada por el serpentín del refrigerante, el 
refrigerante en forma de vapor que este presente se condensara, lo mismo vapor 
de agua si se encuentra presente; la parte superior de ésta cámara forma un sello 
hidráulico con el refrigerante impidiendo que los no condensables salgan, por 
medio de la válvula de purga .se tira al ambiente el aire que esta presente, 
subiendo nuevamente el nivel del refrigerante. El agua presente flotará sobre el 
refrigerante y podrá distinguirse por medio de una mirilla; sobre el nivel de 
refrigerante estará el de agua que se puede eliminar por medio de orea válvula de 
refrigerante; en otro recipiente hermético GENERADOR-CONDENSADOR, se 
alimenta la solución diluida de absorbente y refrigerante (solución débil) y por 
medio de un serpentín de vapor, se hace hervir esta solución, generándose vapor 
de agua (refrigerante) que pasara a la parte superior del recipiente y se 
condensara ahí por medio de un serpentín enfriado por agua de torre de 
enfriamiento (condensador). Simultáneamente se logra tener al refrigerante en 
forma pura por evaporación y a la solución absorbente suficientemente 
concentrada para poder iniciar el ciclo de absorción nuevamente. 

El grupo generador-condensador trabajan aproximadamente a presiones 1 O veces 
mayor que la del absorbedor-evaporador 3 pulgadas absolutas de mercurio/0.3 
"abs. Por lo que para pasar del recipiente de "alta" presión al de "baja" presión se 
requieren restricciones para mantener esta diferencial de presión. 

En la figura (3) se representa esquemáticamente el ciclo completo de un sistema 
d~ refrigeración por absorción y es importante hacer notar que uno de los 
elementos fundamentales en la economía del sistema es un cambiador de calor 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín . 

. · 



Maquinas centrifuga"112 

que enfría la solución "fuerte" obtenida en el generador por medio de la solución 
"débil" que van hacia el sistema de regeneración. 

Durante las diferentes condiciones de operación a las que normalmente se ve 
sometida una maquina de absorción, de pueden presentar súbitos cambios de 
"carga" que puedan originar una excesiva concentración de la solución "fuerte" o 
un enfriamiento súbito de ésta originando una CRISTALIZACIÓN de la solución; 
en la gran mayoría de las maquinas modernas está prevista esta eventualidad y 
antes de que ocurra un sistema automático de dilución entra en operación. Sin 
embargo el problema de la cristalización se llega a presentar y es uno de los 
riesgos más importantes en la operación de estas unidades. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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ENFRIADORAS POR ABSORCIÓN 

En 1824 el Físico Michael Faraday realizó una serie de experimentos basados en 
que el cloruro de plata, (un polvo blanco) que es capaz de absorber grandes 
cantidades de gas amoniaco formando un ión complejo, este proceso puede 
hacerse reversible por medio de la aplicación de calor y se liberará amoniaco en 
forma gaseosa. Faraday introdujo en un tubo en forma de "U" invertido cloruro de 
plata amoniacal y al calentar uno de los extremos se genera amoniaco que se 
condensa en el otro extremo por medio de enfriamiento con agua, al retirar la 
fuente de calor y enfriamiento respectivamente, se inicia una evaporación del 
amoniaco que consume calor para llevar acabo el cambio de estado (liquido a 
vapor) produciendo un efecto de refrigeración. 

Aprovechando este principio el lng. Marcel Carré registro una patente para el 
empleo de una mezcla absorbente-agua para idear un sistema de refrigeración por 
absorción. 

El sistema actualmente de uso en el mercado emplea como absorbente bromuro 
de Litio y como refrigerante agua, el sistema funciona de la siguiente manera: 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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REFRIGERANTE 
¡·DI GENERADOR 

+--AGUA A 
ENFRIAR 

AIIUA DE CONDENSACION 

REFRIGERANTE 

La figura (1) representa un recipiente hermético que contiene el ABSORBEDOR y 
el EVAPORADOR divididos por medio de una mampara, el absorbedor contiene 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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una solución concentrada del absorbente que es recirculada por medio de una 
bomba y espreada sobre su depósito, creando una gran superficie de contacto (el 
área de las pequeñas gotas) todo el recipiente se encuentra a muy baja presión y 
el vapor de agua que se halla presente es fácilmente absorbido por esta solución; 
la reacción es exotérmica por lo que es necesario enfriar al absorbedor para que 
se obtenga la máxima capacidad posible. 

En la sección correspondiente al EVAPORADOR se recircula refrigerante (agua) 
por medio de una bomba para lograr que ésta presente la máxima superficie 
posible para favorecer su EVAPORACIÓN, al evaporarse el agua, que en forma 
de vapor pasará hacia la otra parte de la cámara, necesita consumir calor (CALOR 
DE CAMBIO DE FASE) que obtendrá del cambiador de calor que se encuentra en 
la zona del evaporador, este calor al ser retirado provoca la REFRIGERACIÓN y 
así se obtiene agua helada de este equipo. 

En la figura (2) se representa el sistema de recuperación de refrigerante; en otro 
recipiente hermético GENERADOR-CONDENSADOR, se alimenta la solución 
diluida de absorbente y refrigerante (SOLUCIÓN DÉBIL) y por medio de un 
serpentín de vapor, se hace hervir esta solución, generándose vapor de agua 
(refrigerante) que pasará a la parte superior del recipiente y se condensará ahí por 
medio de un serpentín enfriado por agua de torre de enfriamiento 
(CONDENSADOR). Simultáneamente se logra tener al refrigerante en forma pura 
por evaporación ya la solución absorbente suficientemente concentrada para 
poder iniciar el ciclo de absorción nuevamente. 

El grupo generador-condensador trabajan aproximadamente a presión 1 O veces 
mayor que la del absorbedor-evaporador 3 pulgadas absolutas de mercurio/ 0.3" 
abs. por lo que para pasar del recipiente de "alta" presión al de "baja" se requieren 
restricciones para mantener esta diferencial de presión. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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~, .. 

-=~ AGUA DE 
ENFRIAMIENTO -· -~~~=tJ=-~AGUA ol ENFRIAR 

En la figura (3) se representa esquemáticamente el ciclo completo de un sistema 
de refrigeración por absorción y es importante hacer notar que uno de los 
elementos fundamentales en la economía del sistema es un cambiador de calor 
que enfría la solución "fuerte" obtenida en el generador por medio de la solución 
"débil" que va hacia el sistema de regeneración. 

Durante las diferentes condiciones de operación a las que normalmente se ve 
sometida una máquina de absorción, se pueden presentar súbitos cambios de 
"carga" que pueden originar una excesiva concentración ·de la solución "fuerte" o 
un enfriamiento súbito de ésta originando una CRISTALIZACIÓN de la solución, 
en la gran mayoría de las máquinas modernas está prevista esta eventualidad y 
antes de que ocurra un sistema automático de dilución entra en operación. Sin 
embargo el problema de la cristalización se llega a presentar y es uno de los 
riesgos más importantes en la operación de estas unidades. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



Refrigerante 
Solución de Li Br 
Agua fría 
Agua Caliente de refrigeración 

1.- Salida de agua de refrigeración (37 °C-39 °C). 
2.- Generador de baja temperatura (90 °C, 0.08 atm.). 
3.- Generador de alta temperatura (150 °C,0.9 atm.). 
4.- Condensador. 
5.- Salida de agua fría (7 °C). 
6.- Entrada de agua (12 °C). 
7.- Evaporador (5 °C, 0.01 atm) 
8.- Absorbedor. 
9.- lntercambiador de calor de alta temperatura. 
10.- lntercambiador de calor de baja temperatura. 
11.- Gas canalizado. 
12.- Bomba refrigerante. 
13.- Bomba de solución. 
14.- Entrada de agua de refrigeración (32 °C) 

Enfriadoras por Absorció"119 
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MILLENNIUM™ 
YPC Two-Stage Steam-Fired Absorption Chiller 

Models YPC-ST-14SC through YPC-ST-195 
300 through 675 Tons 
1 OSO through 2373 kW 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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TUBERÍA Y BOMBEO 

VELOCIDAD VARIABLE CONTRA VELOCIDAD 
CONSTANTE EN EQUIPOS DE BOMBEO PARA AIRE 

ACONDICIONADO 

ANTECEDENTES. 

Podemos mencionar que la bomba asi conocida, es la maquina más antigua del 
mundo, desde que se conoce el termino de maquina, como un elemento que 
transforma un tipo de energía en otra, por otro lado, el motor eléctrico de 
inducción, ha ocupado uno de los primeros lugares respecto a la maquina más 
utilizada a nivel mundial en la actualidad, la mayoría de las bombas son 
accionadas con dichos motores. 

Cuando diseñamos un sistema de aire acondicionado, que lleve bombas y 
ventiladores, lo hacemos para satisfacer las demandas máximas que requieran 
dichos sistemas, sin embargo rara vez esas demandas llegan al 100% y debido a 
esto la operación de las maquinas, resultan muy atractivas para los ahorros de 
energía, por lo que podemos pensar en un control que sea confiable y eficiente 
basado en la variación de la velocidad. 

El cómo clasificamos las bombas esta hecho de la forma como se aplica la 
energía para mover un fluido, catalogándolas, de Dinámicas o centrifugas y de 
desplazamiento positivo. 

En el caso que nos ocupa hablaremos de las bombas de Dinámicas o centrifugas, 
que le proporcionan energía a un fluido a través de aspas, alabes o paletas, este 
movimiento rotatorio hace que se incremente la presión dentro de la carcaza de la 
bomba, impulsándola hasta la boquilla de descarga. 

Los conceptos más importantes que debemos saber para él calculo de una 
bomba: 

Gasto: Cantidad de fluido que proporciona una bomba en una unidad de tiempo, 
este concepto regularmente se expresa en Vs, 1/min, gal/min, m3/hra. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olgufn. 
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Carga: Carga o presión normalmente expresada de altura ejerce una presión de 1 
kg/cm2 en su base (a nivel del mar), es por esta relación que 10 mCA 
equivale a 1 kg/cm2

. 

La operación de una bomba centrífuga se dice que es proporcional a un gasto de O 
al 100% de su capacidad de diseño, en función de la carga que el sistema le oponga. 

Carga estática: Se considera como la presión que se requiere en un sistema para 
elevar el agua a un nivel determinado, también se considera la carga 
estática como la condición que toda bomba centrífuga debe satisfacer antes 
de que de algún gasto. 

Carga dinámica: Es la pérdida de presión através de una tubería ó sistema 
debido al flujo de agua 

Carga total: Es la suma de las cargas dinámicas y estáticas. 

Carga de la bomba: Es la presión que una bomba proporciona en su boquilla de 
descarga. La carga en una bomba centrifuga varía de acuerdo al gasto que 
proporciona, y al diámetro del impulsor y a la velocidad de rotación. 

Curva gasto-carga: Es la representación grafica de todos los parámetros que se 
incluyen dentro de una bomba. 

c. 

" rt 
G 
A 
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NPSH carga neta positiva de succión: Son las condiciones de presión m1n1mas 
requeridas por la bomba en la boquilla de succión. Si en algún momento 
durante la operación de la bomba, se tiene en la linea de succión una 
presión menor al NPSH requerido por la bomba, el estado del liquido 
bombeado, puede cambiar a vapor, y suscitarse la cavitación, junto con un 
desgaste por erosión y disminución en las eficiencias de operación. 

Potencia hidráulica: Es la energía que toda bomba centrifuga produce de 
acuerdo a sus características de salida, como son gasto, carga, velocidad. 

Wh _Gasto x carga 
p- 3960 

Potencia al freno (BHP): Es la potencia o energía requerida para operar una 
bomba centrifuga, en un punto en particular de la curva de comportamiento. 

Wh _Gasto x carga x ge 
p - 3960 x eficiencia 

donde: 

el gasto = gal /. 
/mm 

carga =FtCA 

Velocidad constante en bombas: El concepto de velocidad constante aplicado a 
un sistema de bombeo consiste en que las bombas sobretodo en aire 
acondicionado, permanecen trabajando todo el tiempo con el caballaje 
nominal del motor, en muchos casos sin requerirlo, debido a que en algunos 
casos ciertas áreas que están acondicionadas presentan inocupancia, por 
lo que no necesitarían, que todo el flujo de agua pasase por ellas, sin 
embargo, y debido a la velocidad constante siguen trabajando al 100%, es 
por esto, que se ideó el concepto de velocidad variable, con el cual se 
ahorra energía así mismo costo de operación del equipo. Para esto se hizo 
uso de las leyes de afinidad para bombas centrifugas. 
Dichas leyes dicen: Que para operación a diferentes velocidades ó 
diámetros de impulsor el gasto Q, y la carga H y la potencia al freno BHP 
tienen variaciones directamente proporcional, al cuadrado, y al cubo 
respectivamente de las variaciones en velocidad ó en diámetro del impulsor. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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Curva de sistema: Es la representación gráfica de las características de la 
resistencia hidráulica de un sistema de tuberías, extendiendo la curva de 
sistema hasta que intersecte con la curva gasto carga encontramos el punto 
en el cual una bomba y un sistema de tuberías determinado operarán. 

Plantilla para curvas de sistema: La plantilla para curvas de sistema, es el 
resultado matemático del cálculo de varias curvas de relación cuadrática. 
Cuando esta plantilla se pone sobre una curva de comportamiento (gasto
carga) de una bomba centrifuga, muestra la curva de resistencia del 
sistema para un punto de operación conocido. Esta plantilla puede ser 
utilizada en sistemas abiertos o cerrados. 

Instrucciones para uso de curvas de sistema en sistemas cerrados: 

1.-Se pone la plantilla en la parte baja de la curva de la bomba, a manera 
que coincidan los ejes de gasto y carga, después de alinear el vértice 
inferior izquierdo de la plantilla con cero gasto y cero carga de la curva de la 
bomba. (Si la curva no empieza en cero bajar la plantilla hasta que coincida 
con una carga cero). 

2.-La curva de sistema que intercecta con el punto de operación es la curva 
de resistencia para esas condiciones de operación en particular. Si ninguna 
curva de sistema intersecta, con el punto de operación será necesario 
interpolar y trazar una curva paralela, a las que se encuentran a los lados 
del punto de operación. 

3.-La bomba operará en base al punto de intersección de la curva de la 
plantilla. 

Patrón de operación: Es la representación gráfica de la operación de un sistema 
relacionando el porcentaje de gasto con relación al tiempo de consumo. 

lng. Rodrigo de Beng~echea Olguín. 
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JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA Y DE AHORRO DE ENERGÍA. 

Suponiendo que operaremos nuestro sistema de aire acondicionado por 251 días 
y 12 horas por día: 

251 x 12=3012 horas 

Utilizaremos una bomba marca PICSA Aurora modelo 4 x 5 x 9 A a 1750 RPM y 
10 HP para un gasto nominal de 400 GPM y una carga de 76ft. CA. 

Patrón por medio de carga velocidad constante: 

Gasto 400 320 240 160 

%gasto 100 80 60 40 

Carga 76 80 83 85 

Eff.% 81 76 68 52 

BHP 9.47 8.50 7.39 6.13 

Los valores antes obtenidos son según la formula para BHP antes mencionada. 

Considerando 0.746 kw/hra. 

0.60 kw/hra 

251 hrs/mes 

3012 horas anuales /12 meses = 251 hrs/mes 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Costo en velocidad constante por mes: 

Gpm. Tiempo Horas HP. Kw. Kwlhra $ 

400 20 50.2 9.47 7.06 354.41 212.64 

320 20 50.2 8.50 6.34 318.26 190.95 

240 30 75.3 7.39 5.51 414.90 248.94 

160 30 75.3 6.13 4.57 344.12 306.47 
-

859.31 

Operación mensual a velocidad constante de una bomba: 

859.31 x 12=$1 0,311.72 Kw/hra mensual. 

1431.69 x 12= 17, 180.28 Kw/año. 

Operación mensual a velocidad variable utilizando las leyes de afinidad y la 
curva de sistema: 

GPM 400 320 240 160 
%0 100 80 60 40 

RPM 1750 1750 1750 1750 
RPM 1750 1400 1050 700 

H 76 80 83 85 
H 76 51.2 29.88 13.60 

BHP 9.47 8.50 7.39 6.13 
BHP 9.47 4.33 1.55 0.36 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Haciendo la misma tabla que para velocidad constante ahora en velocidad 
variable: 

Gpm. 

400 

320 

240 

160 

Tiempo Horas HP. Kw. Kwlhra 

20 50.2 9.47 7.06 354.41 

20 50.2 4.33 3.23 162.19 

30 75.3 !.55 1.15 36.59. 

30 75.3 .36 0.26 27.10 

630.24 

Da 630.24 Kw/mes x 12= 7,560 kw/año 
Costo mensual $ 370.13 x 12=4,537 .56 anual, 

$ 

212.64 

97.28 

51.95 

16.26 

370.13 

Por Jo que hay un ahorro del 56% en costo, y 56% en energía, con relación a 
velocidad constante. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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PIPE FRICTION MANUAL 

FRICTION LOSS FOR WATER IN FEET PER lOO FEET OF PIPE 

TADLE 1 TAULE 3 

WROUGHT !RON OR STEEL WROUGHT !RON OR STEEL 
>i JNCH SCHEDULE 40 Ya INCII SCHEDULE 40 

ID-0.269 INCHES ID-0.403 ICNI!ES 
NOMINAL </D-0.00669 NOMINAL <ID -0.00365 

DISCHARGE V ' 
h¡ DISCHAR'iE V ' h¡ 

V /2g feet per 100 V /2g feet per 100 
CFS GPM ft/sec feet feet of pipe CFS GPM ft./scc fcet fect of pipe 

.000044G 0.02 0.11:1 0.000198 0.272 0.00134 0.6 1.01 0.0158 1. 74 

.0000891 0.04 0.22G 0.000792 0.543 0.00178 0.8 1.34 0.0281 2.89 

.000134 0.06 0.330 0.00178 0.815 0.00223 . 1.0 . 1.68 0.0440 4.30 

.000178 ·o.os 0.452 0.00317 1.087 0.00334 , t·.s · 2.52 0.0988 8.93 

.000223 ,Q.lO 0.5G5 0.00405 1.359 0.00446 2.0 3.36 0.17G 15.0 

.000267 0.12 0.677 0.00713 1.630 0.00557 2.5 4.20 0.274 22.6 

.000312 0.14 o. 700 0.00971 1.902 0.00668 •. 3.0 5.04 0.395 31.8 

.000356 0.16 0.003 O.Ol'ZS 2.174 0.00780 3,5 5.88 0.538 42.6 

. 000401 . 0.18 1.02 0.0160 2.445 0.00891 4.0 6.72 0.702 54.9 

.00044G 0.20 l. 13 0.01!)8 2.717 0.0100 .4.S 7.SG 0.889 68.4 
TltANSIT!ON TO TURBULENT FLOW 

0.0111 5.0 8.40 1.097 83.5 .OOOGfiS 0.3 1.69 0.0446 0.70 0.0123 5.5 9.24 1.33 100. .000891 0.4 2.26 0,0792 16.2 0.0134 6.0 10.08 1.58 118. . 00111 0.5 . 2.82 0.124 24.2 0.0149 6.5 10.9 1.85 137. .00134 0.6 3.39 0.178 33.8 0.0156 7.0 11.8 2.15 158. .00156 0.7 3.95 0.243 44.8 

.00178 0.8 4.52 0.317 57.4 0.0167 7.5 12.6 2.17 181 
0.0178 8.0 13.4 2.81 205 

.00201 0.9 5.08 0.401 71.6 0.0189 8.5 14.3 3 17 231 

.00223 1.0 5.65 0.495 87.0 0.0201 9.0 15. 1 3.56 258 .00267 1.2 6. 77 0.713 122 0.0212 9.5 16.0 3.00 266 

.00312 1.4 7.00 0.971 164 0.0223 10.0 16.8 4.39 316 

.0035G 1.6 0.03 1.28 212 

.00401 1.8 10.2 1.60 265 

.00446 2.0 '11.3 1.98 324 

TABLE 2 TAllLE 4 

WltOUGHT lllON OH STEEL WROUGllT lltON OR STEEL 

X 1!\CH SCHEDULE 40 !-> INCH scmmur"E 40 
ID -o.3G4 IN CHES ID ""O fl22 IN CHES 

NOMINAL e/D -o. 00405 NOMINAL t/1) -o. 00289 

DISCHAllGE ' 
h¡ DISC!!ARGE ' h¡ 

V V /2g feet. pcr 100 V V /2g rccl. pcr 100 
CFS GPM ft./sec fect fcet. of p1pe CFS GPM ft./!iCC feet. fcel. of pipe 

0.000111 0.05 0.154 0.000369 0.203 0:00156 0.7 0.730 0.00849 0.740 
O.ONJ223 0.10 0.308 0.001477 0.405 0.00223 1.0 1.056 0.0173 1.86 
0.000334 0.15 0.462 0.00:!32 0.608 0.00334 1.5 1.58 0.0390 2.85 
0.000146 0.20 O.GI7 0.00591 0.810 0.00446 2.0 2.11 0.0603 4.78 
0.000557 0.25 o. 771 0.00923 1.013 0.00557 2.5 2.61 0.1083 7.16 

TRANSITION TO TUltBULENT FLOIV 0.00668 3.0 3.17 0.156 10.0 
0.000891 0.4 1.23 0.023fi 3.7 0.00780 3.5 3.70 0.212 13.3 
0.00131 0.6 1.85 0.0532 7.6 o.oosm 4.0 4.22 0.277 17.1 
0.0017S 0.8 247 O 09·Hi 12.7 0.0100 4.5 4.75 0.3fll 21:3 
0.00223 1.0 3.0S 0.1477 19. 1 0.0111 5.0 5.28 0.433 25.8 
0.00267 1 .2 3.70 0.213 26.7 

0.0123 5.5 5.81 0.524 30.0 
0.00312 1.4 4.32 o .200 35.3 0.0134 6.0 6.34 O.G24 36.5 
0.0035G 1.6 4 ~3 0.378 45.2 0.0149 G.5 fi.Bri 0.732 42 4 
0.00401 1.8 5. [jf, 0.47{1 56.4 O.OISil 7 .o 7.3fl 0.849 18.7 
O.OCH46 2.0 6.17 0.591 60.0 0.0167 7.5 7.92 0.975 55.5 
0.00557 2.5 7.71 O.U23 105. 

0.0178 8.0 8.·15 l.lO'il 62.7 
O.OOGGS 3.0 9.25 1.330 148 O.OlSD 8.5 8.!18 1 .2fl 70.3 
0.00780 3.5 10.79 1.810 200 0.02('\1 0.0 o. no 1.40 78,3 
0.00801 4.0 12.33 2.3(i 250 0.0212 0.5 10.03 1.56 86.0 
0.0100 4.5 13.87 2.1)0 326 0.0223 10.0 10.56 1.73 95.9 
0.0111 5.0 15.42 3.60 308 

0.02·15 11.0 ll . 6 2 10 115 
0.0267 12.0 12.7 2,49 136 
0.0290 13.0 13.7 2.93 150 
0.0312 14.0 14 .S 3.40 183 
0.0334 15.0 15.8 3.!10 200 

.. 
t-iOTE: No nllowo.nce has becn madc for age, differences m diameter, or a.ny a.bnormal cond1t10n of mt.enor 8Ur!ace. Any factor 

oí an.Iet.y must. be cst.imo.t.ed from the local conditiom e.nd the requu-ementa of ea.eh particulo.r inst.a.liation. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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HYDRAULIC INSTITUTE 

FRICTION LOSS FOR WATER IN FEET PER 100 FEET OF PIPE 

TADLE S TADLE 6 

WROUGHT IRON OR STEEL WROUGHT !RON OR STEEL 
? í IXCH SCHEDULE 40 1 INCH SCHEDULE 40 

ID-0.824 INCHES ID -1.049 IN CHES 
NOMINAL ejD-0.00218 NOMINAL e¡D -0.00172 

DISCHARGE ' b¡ • b¡ 
V V /2g feet per 100 DISCHARGE V V /2g feet per 100 

CFS GPM ft/sec feet feet of piPe CFS GPM ft/1ee feet feet of E:i~ 

0.00223 1.0 0.602 0.00563 0.260 0.00267 1 0.371 0.00214 0.114 
0.00334 1.5 0.903 0.0127 0.730 0.00446 2 0.742 0.00857 0.379 
0.00446 2.0 1.20 0.0225 1.21 0.00668 3. 1.114 0.01927 o. 772 
o.oo.:;s; 2.5 1.50 0.0352 1.80 0.00891 4 1.48 0:0343 1.295 
o 00668 3.0 1.81 0.0506 2.50 0.0111 5 1.86 0.0535 1.93 

0.00780 3.5 2.11 0.0689 3.30 0.0134 6 2.23 0.0771 2.68 
0.00891 4.0 2.41 0.0900 4.21 0.0156 7 2.60 o. w.;,g 3.56 
0.0100 4.5 2.71 0.114 6.21 0.0178 8 2.97 0.137 1 4.54 
0.0111 5.0 3.01 0.141 6.32 0.0201 9 3.34 0.173 5.65 
0.0134 6.0 3.61 0.203 8.87 0.0223 10 3.71 0.214 6.86 

o 0156 7.0 4.21 0.276 11.8 0.0267 12 4.45 0.308 9.62 
0.0178 8.0 4.81 0.360 15.0 0.0312 14 5.20 0.420 12.8 
0.020i 9.0 5.42 0.456 18.8 0.0356 16 5.94 0.548 16.5 
0.02::3 10 6.02 0.563 23.0 0.0401 18 6.68 0.694. 20.6 
o .0245 11 6.62 0.681 27.6 0.0446 20 7.42 0.857 25.1 

0.02G7 

1 

:2 7.22 0.810 32.6 0.0-lOO 22 8.17 1.036 30.2 
0.021:0 13 7.82 0.951 37.8 0.0535 24 8.91 1.23 35.6' 
0.031:! ,. 8.42 1.103 43.5 0.0579 26 9.65 1.45 41.6 
O.O:i~.t 15 9.03 1.27 49.7 0.0624 28 10.39 1.68 47.9 
0.03jG 16 9.63 1.44 56.3 0.0668 30 11.1 1.93 .>4.6 

0.0379 17 10.23 1.63 63.1 0.0713 32 11.9 2.19 61.8 
0.0-101 18 10.8 1.82 70.3 0.0758 34 12.6 2.48 69.4 
0.0423 19 11.4 2.03 78.0 0.080:.! 36 13.4 2.78 77.4 
0.0446 20 12.0 2.25 36.1 o 0847 38 14.1 3.09 86.0 
0.0400 22 13.2 2.72 104 0.0891 40 14.8 3:43 95.0 

O.O.i35 24 14 4 3.24 122 0.093G 42 15.6 3.78 104.5 
O,Qj79 26 15.6 3.80 143 0.0980 44 16.3 4.15 114 
0.0024 28 16.8 4.41 164 0.102 46 17.1 4.53 124 
0.0668 30 18.1 5.06 187 0.107 48 17.8 4.93 135 

0.111 50 18.6 6.35 146 

0.123 55 20.4 6.48 176 
0.134 60 22.3 7.71 209 
0.145 65 24.1 9.05 245 
0.156 70 26.0 10.49 283 
0.167 75 27.8 12.0 324 

0.178 80 29.7 13.7 367 
0.189 85 31.6 15.6 413 
0.201 00 33.4 17.3 462 
0.212 95 35.3 19.3 613 
0.223 100 37.1 21.4 567 

NOTE: No allowance has been made for age, d¡flerences in diameter, or any abnorma.l condition of interior surface. Any !actor 
of safetur must be est1ma.ted from the local coo.dJtJOII! and t.he reqwre.mentll of eacb particular io.st.e.UatJon. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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HYDRAULIC INSTITU.TE 

./ 
/ 

FRICTION' LOSS FOR WATER IN FEET PER lOO FEET OF PIPE 

TAllLE 9 TABLE 10 

WROUGHT !RON OR STEEL WROUGHT !RON OR STEEL 
2 INCH SCHEDULE 40 2)i INCH SCHEDULE 40 

KOMINAL ID -2.067 IN CHES NOMINAL ID-2.460 !:<CHES 
E/D-0.00087 t/D -o .0007:.:!~) ---

JJl:::iCHARGE ' hr DISCHARGE ' 
h¡ 

V V (2g feet per 100 V V /2g .fcet per lOO 
CFS GPM ft/aec ,..,, feet of p1pe CFS GPM ft/aec feet feet of E:i~ 

0.00446 2 0.191 0.000568 0.0151 
0.00658 3 0.287 0.00128 0.0302 0.00668 3 0.201 0.000628 0.0129 
0.008{11 • 0.382 0.00227 0.0497 0.00891 4 0.268 0.00112 0.0213 
0.0111 5 0.478 0.00355 0.0731 0.0134 6 0.402 0.00251 0.0432 
0.0134 6 0.574 0.00511 0.1004 0.0178 8 .,. 0.536 0.00<47 0.0712 

0.0223 10 0.670 0.00606 0.105 
0.0156 7 0.669 0.00696 0.131 
0.0178 8 0.765 0.00909 0.166 0.0267 12 0.804 0.0100 0.145 
0.0~01 9 0.860 0.0115 0.205 0.0312 14 0.938 0.0137 0.191 
O.O:?f!3 10 0.956 0.0142 0.248 0.0356 16 •1.07 O.Oii!l 0.243 
0.0:267 12 1.15 0.0205 0.343 0.0401 18 1.21 0.02:.!ü 0.300 

0.0446 20 1.34 0.0279 0.862 
0.0312 14 1.34 0.0278 0.453 
0.0356 16 1.53 0:0364 0.578 0.0490 22 1.47 0.0338 0.430 
0.0401 18 l. 72 0.0460 o. 717 0.0535 24 l. 61 0.0402 i 0.502 
0.0446 20 1. 91 0.0568 0.868 0.0579 26 l. 74 0.0472 1 11 f¡SQ 
0.0400 22 2.10 0.0688 1.03 0.0624 28 1.88 0.0547 1 0.663 

0.0668 30 2.01 0.0628 1 0.753 
0.053.1 24 2.29 0.0818 1.20 

1 0.0579 26 2.49 0.0960 1.39 0.0780 35 2.35 0.0855 1.00 
o .0624 28 2.68 0.111 1.60 0.0891 40 2.68 0.112 1.28 
O .OGGS 30 2.87 0.128 1.82 0.100 45 3.02 0.141 1.60 
o 0780 35 3.35 

1 

0.174 2.42 0.111 60 3.35 0.174 1.94 
0.123 55 3.69 0.211 2.32 

0.0591 40 3.82 0.227 3 .lO 
0.100 45 4.30 0.288 3.85 o 134 00 -4.02 0.2!'11 2.72 
o. lll 50 4.78 ' 0.35,:) 4.67 o. 145 65 4.3ti o 295 1 3.16 
0.123 55 5.26 

1 

0.430 5.59 0.156 70 4.69 0.342 
1 

3.63 
0.13-t 60 5 74 0.511 6.59 0.167 75 5.03 0.303 ' 4.13 

0.178 80 5.36 0.44i 4.66 
O.H.:i 65 6.21 0.600 7.69 
o 1 [¡[i 70 6.69 0.606 8.86 0.189 85 5.70 0.504 5.22 
O.IG7 

1 

75 7.17 0.799 10.1• 0.201 90 6.03 0.565 5.82 
0.178 so i.65 0.909 11.4 0.212 95 6.37 0.630 6.45 
o. 189 85 8.13 1.03 12.8 0.223 100 6.70 0.608 7.11 

0.245 110 7.37 0.844 8.51 
0.201 90 8.60 1.15 14.2 
0.:!12 1 95 9.08 1.28 15,8 0.267 120 8.04 1.00 10.0 
o.na 100 9.56 1.42 ' li.-1. 0.200 !30 8. 71 1.18 I 1. 7 
0.245 

1 

110 10.52 l. 72 20.9 0.312 140 9.38 1.37 

1 

13.5 
0.267 120 11.5 2.05 24.7 0.33-1 150 10.05 1.57 15.4 

1 

1 

0.356 160 10.7 1.79 17.4 
O :!!lO 130 12.4 2.40 28.8 
() :.12 140 13.4 2 7R 33.:! 0.379 170 11.4 2.0:! 

1 

19.6-
O.:.l:.l4 ' 150 14 3 3.20 38.0 0.401 180 12.1 2.26 21.9 
o :t·.r, 160 15.3 3.64 43.0 0.423 190 12.7 2.52 24.2 
0.379 170 16.3 4.11 48.4 0.446 200 13.4 2.79 26.7 

0.490 220 14.7 3.38 32.2 
0.401 ISO 17.2 

1 

4.60 54 .1 
0.·1:?3 190 18.2 5.13 60.1 0.535 240 16.1 -4.02 38.1 
0.4·1ti 200 19.1 5 68 66.3 0.579 260 17.4 4.72 44'.5 
0.400 220 21.0 6.88 60.0 o 624 280 18.8 5 47 51.3 
0.535 240 22.9 8.18 95.0 0.668 300 20.1 G.28 58.5 

0.780 350 23.5 8.55 79.2 
0 . .')79 260 2-1.9 0.60 111 
O.G:N 280 20.8 11. 14 1 128 0.891 400 26.8 ,}). 2 103 
O.GGS 300 28.7 12.8 

1"6 
1.003 450 30.2 14 .1 130 

o. 7J:J 320 30.6 l4.b !66 1.114 500 33.5 17.4 IGO 
0.7;JS 340 32.5 16.4 187 1.225 550 36.9 21.1 193 

1.337 600 40.2 25.1 230 
O.hO? 360 34 4 18.4 ' '>Qrl 
0.1'47 380 36.3 20.& 1 2:ú 

1 0 ..... !!1 400 35.2 22.7 1 25S 

./NOTE. !\o n\iowance has been made for age, ddierences m dJarneter, or any a.boorm:1l condttiOn of mter1or ~urface. Any factor 
of sa[cty must be estim:lted frorn the local eondtLtoos aod the requuements of each particulnr inst.albt1on. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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HYDRAULIC INSTITUTE 

FRICI'ION LOSS FOR WATER IN. FEET PER lOO FEET OF PIPE 

TABLE 12 

WROUGHT !RON OR STEEL WROUGHT IRON OR STEEL 

3).5 I!<CH SCHEDULE 40 3).5 INCH SCHEDULE 40 
ID-3.548 INCHES 10•3.548 INCHES 

NO~IINAL •!D~0.000507 NOMINAL <ID •0.000507 

D!SCHARGE • ht DISCHARGE • ht 
V V /2g feet per 100 V V /2g reet per 100 

CFS GPM ft/¡¡ee feet feet of pipe CFS GPM !</seo lee< feet of pipe 

1 
0.490 220 7.14 0.792 5.12 

O.Olll 5 0.162 0.000409 0.00562 0.535 240 7.79 0.943 6.04 
0.0223 1 10 0.323 0.00164 0.0186 0.579 260 8.44 1.11 7.04 
0.0334 1 15 0.487 0.00368 0.0377 0.624 280 9.09 1.28 8.11 
0.0446 

1 
20 0.649 0.00055 0.0630 0.668 300 9.74 1.47 9.26 

0.0557 25 0.811 0.0102 0.0938 

1 

0.713 320 10.4 1.68 10.48 
0.758 340 11.0 1.89 11.8 

0.0608 30. 0.974 0.0147 0.130 0.802 360. 11.7 2.12 13.2 
0.0780 1 35 1.14 0.0200 0.172 0.847 360 12.3 2.36 14..6 
0.0891 1 40 1.30 0.0262 0.219 0.891 400 13.0 2.62 16.2 
0.100 i 45 1.4G 0.0331 0.271 
0.111 

1 
50 1.62 0.0409 0.328 0.936 420 13.6 2.89 17.8 

0.980 440 14.3 3.17 19.4 ¡ 1.025 460 14.9 3.46 21.2 
0.1;:14 

1 

60 1.95 0.0589 0.45.5 1.069 480 15.6 3.77 23.0 
o 156 70 2.27 O.OS02 0.604 l.ll4 500 16.2 4.09 25.0 
0.17S so 2.00 0.105 0.773 
0.201 00 2.92 0.133 9.959. 1.225 550 17.8 4.95 30.1 
0.223 

, 
100 3.25 0.164 1.17 1.337 600 19.5 5.89 35.6 

1 

1.448 650 21.1 6.91 41.6 
1.560 700 22.7 8.02 48.0 

0.245 110 3.57 0.198 1.39 1.671 750 24.3 9.20 54.9 
0.207 

1 
120 3.89 0.236 1.64 

0.200. 130 4.2:2 
1 

0.277 1.00 1.782 800 20.0 10.5 62.3 
0.312 i 140 4.54 0.321 2.18 1 894 850 27.6 11.8 70.1 
0.334 

' 
150 4.87 0.308 2.48. 2.005 900 29.2 13.3 78.4 , 2.117 950 30.8 14.H 87.2 

1 2.228 1000 32.5 16.4 96.4 
0.35ti 

1 
100 5.19 0.419 2.80 

0.3i1! , 170 5.52 0.473 3.15 2.451 1100 35 7 19.8 116.1 
0.401 

1 
ISO 5.8-4 0.530 3.50 2.674 1200 38.9 23.6 138 

0.423 lOO 6.17 , 0.591 3.87 2.896 1300 42.2 27.7 '162 
OA·IG ! 200 6.49 1 0.655 4.27 3.119 '1400 45.4 32.1 187 

1 3.342 1 500 48.7 36.8 214 

f>.;QTE: No allowance hns been ma.de for age, differences in diameter, or any a.bnormal condition of interior e:urfa.ce. Any factor 
of aa.fet.,y mu.st be estunated from the local condJtions a.nd tbo requirementa of ea.eh part.tcula.r inat.a.lla.t.ion. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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HYDRAULIC INSTITUTE 

' 

FRICTION LOSS FOR WATER IN FEET PER 100 FEET OF PIPE 

TAULE 14 

"· ' !RON OR STEEL !RON OR STEEL 
5 INCH ,¡g :-5.047 

~9. 
5 INCH 

. . -.ó 

NOMINAL 2,-~·~,:;· 

DlSCHARGE 
ft~ec .. ?tg ¡;;: ~'- ~ 

DISCHARGE 
ft~cc ~~~g l::: ~frp\~ )Fl GPM CFS GPM 

:r ¡~ 

~ ¡:; 1.11 500 8.02 0.999 4.16 
1.23 559 8.82 1.21 4.98 

)l u 1.34 600 .. 9.62 1.44 -· 5.88 
i41 ·: 1.45 650 10.4 1.69 6.87 

1.56 700 11.2 1.96 7.03 
o .111 50 0.802 0.00999 0.0587 
o. 134 60 0.9G2 0.014-1 0.0814 1.67 750 12.0 2.25 9.05 
O.l5G 70 1.12 0.019G 0.1076 l. 78 800 12.8 2.5G 10.22 
0.178 80 1.28 0.0256 0.137 1.89 850 13.6 2.89 11.5 
0.201 90 1.44 0.0324 0.169 2.01 900 14.4 3.24 12.9 

2.12 950 15.2 3.61 14.3 
0.223 100 l.GO 0.0400 0.204 
0.307 120 1.92 o 0576 0.28G 2.23 1000 16.0 4.00 15.8 
0.312 140 2.25 0.0783 0.380 2.45 1100 17.6 4.84 19.0 
0.356 160 2 57 0.102 0.487 2.67 1200 19.2 5.76 22.5 
0.401 180 2.89 0.129 0.600 2.00 1300 20.8 6.75 26.3 

3.12 1400 22.5 7.83 30.4 
0.44G 200 3.21 0.160 0.736 
0.400 220 3.53 0.193 0.879 3.34 1500 24.1 8.99 34.8 
0.535 240 3.85 0.230 1.035 3.56 1600 25.7 10.2 39.6 
0.579 260 4.17 0.270 1.20 3.79 1 700 27.3 11.6 44.5 
0.621 280 4.49 0.313 1.38 4.01 1 800 28.8 12.9 49.7 

4.23 1900 30.5 14.4 55.2 
O.GGS 300 4.81 0.360 1.58 
0.713 320 5.13 0.409 l. 78 4.46 2000 32.1 l(j .o 61.0 
0.758 340 5.45 0.462 2.00 4.68 2100 33.7 17.G 67.1 
0.802 360 5.77 0.518 2.22 4.00 2 200 35.3 19.3 73.5 
0.817 3SO 6.09 o.sn 2.46 5.12 2300 36.9 21.1 80.1 

5.35 2400 38.5 23.0 87.0 
O.SVI 400 6.41 0.639 2.72 
O.UJG 420 (j 74 0.705 2.08 5.57 2 500 40.1 25.0 91.2 
o 980 440 7.06 0.774 3.26 5.79 2GOO 41.7 27.0 102 
1.02 460 7.38 0.846 3.55 
1.07 480 7.70 0.921 3.8;) 

NOTE: No u.llowancc has bccn lll!l.dc for age, di[Jcrcnces in diameter, or nny nbnorlll!l.l condit.ion of interior surfnce. A:IJ.y fact.or 
o! so.ict,:..· must be estan.:~.tcd from the local conditions a.nd the re9wreroents o! eo.ch po.rtlculru- inst.nllat.ion. · 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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PIPE FRICTION ~!ANUAL 

FRICTION LOSS FOR WATER IN FEET PER 100 FEET OF PIPE 

6 INCH 

NOMINAL 

TAULE 15 

2[1. 9 
28.{) 
32.0 

- .. 

NOTE: No a.llownnc:e bn.s beco tnn.de for &l!:e, difrercnec..~ in diamet.er, or 11.ny abnormo.l conditioo a! interior eurfnce. Any factor 
of sufct.y mus t. be cst.imn.ted from t.he lo col cond¡tiom a.nd tbe reqmremcnt.s of ench particulo.r inst.n.llation. 

r 11 1 • 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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HYDRAULIC INSTITUTE 

FRICTION LOSS FOR WATER IN FEET PER lOO FEET OF PIPE 
TAULE 16 

"· !RON .~fo_STEEL u 

nl""'"' 8 INCH 

r~~ N{) W N H ,, ::Pl\221 .?i ~~""""" 

DISCHARGE 
rtl.oo ~!.~· l::~'o\: ' br 

CFS GPM rtl.ec 
V /2g leetpe'i¡~ fect fect. of 

o 0:2:!3:• 1 10 

Hir 
0.0000639 . ~:~~5- 0.0638 O.OUUUü33 0.0003\19 

O.U·H(i 

1 

20 0.0002~~ 0.128 
~:~~?o 

0.001320 
O.OüGS 30 0.;-· o 0891 

1 

40 !·: ::gg:~~ o 111 50 

2:J¿¿ ~ ~:m ~ !·' !·~~~~ 
0.178 J bi~ !:! o 201 !·: 0.223 10 o 64i 
~ i'l'; 1 

jii Hi~ ~:~i~. !·: 
. e--

1 

::~ 0.356 

: :~ 0401 
¡ :28 :o? ~. ¡¡¡ 0.446 2 

~ ~60 ¡:; nnr 
!"? 

; : 

~ p ~ 9 

.: ~~ l. ~J~~~ u~ :: -·. 
~¡g L8 g:g~~~ p ~:~~ . g:2¡~~C- g:~~ o:75~ 

!! 0.802 360 2.31 0.0828 8: 2.30 Hn oJ¡ 0.847 380 ~:~~ 0.0923 !!.43 o. 
0.801 400 0.102 2.55 o. 

U~" ggg t~~ g::~ g .~~ u~ g::~~ g:~. 
1.23 550 3.53 0.193 

o.!? 
3.51 0.101 . 0.557 

1.34 GOO 3.85 
o ª~~ 8: " 3.83 g.228 n~~ l. 45 6fl0 4.17 o. 4.15 

: ¡~ ~gg ~.:;: p!~ ?: i7 4-!I ~-' ? -~"' 
l. 800 

:~; o:m ¡ :' :7 JJt ¡: ~01 ~ ~: 
u~ 1 g;;g s:~~ g:m ! . 

nr 
! . 

2.4::. 1100 

~:~~ 
0.773 

2.67 1 200 0.920 
2.90 1 300 1.08 

u¡ : ~()() ~:~~ : ¡~ ~-~ u~ q u 3.5G 

a~ 
10.3 1.64 H. 10.2 

3 bo 10.9 1.85 10.8 
4. 11.5 2.07 4.79 11.5 2.ó: 

~¡ 
!V 

!! ~- ~; 

i ¡~ 1 J 
~:~, ;~o !~· ! ! ~L 

lfl. 1 
7. ¡:¡ 3 200 20.4 
7.58 3 400 

8:28 18:4 
21.7 do ~¡:¡¡ 8.02 3 600 23.0 

u: ~~~ r~ -~-~3 

iH · 
"~-~ 

¡1J 
"!·~ .7 

! r ~~.03 .o 
5 IÓ ·j 

H~ ·~ :: ~ ~: it . ·~· ~~ ~H :·: L _1 4o. 
NOTE: ?\o nllownncc ho.s beco mude for age, dtfiercnccs 10 dmmcter, or n.ny abnorm.n.l cond¡t¡on of mtermr surface. Any factor 

o[ safcty tnust .be e>Lirnatcd (ro m thc local conditioo.s and tbc rcqu¡rcment.s of cncb particular installnt!on. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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Selección y control de válvulas de 145 
agua fría para aíre acondicionado 

SELECCIÓN Y CONTROL DE VÁLVULAS DE AGUA FRÍA PARA 
AIRE ACONDICIONADO 

Las válvulas mas comúnmente usadas para el control de agua en los sistemas de 
agua fría y calefacción son: · 

• De dos vías: de un o dos asientos, esta última se llama también 
balanceada. 
• De tres vías: de mezcla y divergentes. 

Por su característica se pueden clasificar como: 

• Apertura rápida (usadas en válvulas de dos posiciones, on/off). 
• Lineares (usadas normalmente para control de vapor). 
• Igual Porcentaje. · 

Para linearizar el comportamiento de la válvula con la capacidad del serpentín, se 
usa normalmente las válvulas de igual porcentaje. 

Cuando se selecciona una válvula se debe considerar: 

a) La autoridad de esta sobre el sistema, y el efecto de esta autoridad en el 
comportamiento válvulas serpentín. Ya que las características de la válvula 
se obtienen a una caída de presión constante, lo que raramente sucede. 

Se recomienda que la válvula represente de entre un 25 aun 50% de la 
caída total del sistema, algunos textos recomiendan hasta 65 % de la caída 
total para válvulas de dos vías. Para el caso pueden hacerse diagramas de 
caída de presión e investigar el comportamiento de la válvula en el sistema 
en particular. 

b) Como práctica común la válvula se dimensiona para igual la caída 
depresión del serpentín. De esta forma usando la definición del coeficiente 
de flujo Cv, se dice que la válvula deberá tener cumplir con: 

Qv= Q(dp)fi 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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F~g 18 System Ftowwrth Two.Way and Three-Way Valves 

--·. 
,~L-------~--------L------

' • e 

Fg 19 Load Pumps wtth Vatve Control 

SIZING CONTROL VAL VES 
For stable control, the pressure drop m the control valve at the full-open pos1tion should be no 

less than one-ha~ the pressure drop in the branch. For example, in Figure 18, the pressure drop at 
full-open position for the two-way valve should equal one-half the pressure drop from Ato 8, and for 
the three-way valve. the full-open pressure drop should be half that from C to D. The pressure drop 
1n the bypass balancmg valve in the three-way valve circuit should be set to equal that in the coil
(load). 

Control valves should be sized on the basis of the valve coefficient Cv. For more information,
see the section on Control Valve Sizing in Chapter 41. 

11 a system is to be designed w1th multiple zones of control such that load response is to be by 
constan! flow through the load and variable M, control cannot be ach1eved by valve control alone; a 
load pump 1s required. 

Severa! control arrangements of load pump and control valve configurations are shown in F1gure 
19. Note that in all three conf¡guratlons the common pipe has no restriction or check valve. In all 
configurat1ons there is no difference in control as seen by the load. However, the basic differences in 
control are 

1 Wrth the two-way valve configuration (F1gure 1 9A), the distribution system sees a variable flow 
and a constan! LJ.t, whereas wrth both three-way configurations, the distribution system sees a constan! 
fiow and a variable !lt. 

2. Conf¡guratlon B differs from C in that the pressure reqUired through the three-way valve in Figure 
198 1s prov1ded by the load pump, while m F1gure 19C rt'" provided by the distribut1on pump(s). 

LOW-TEMPERATURE HEATING SYSTEMS 
These systems are usad for heating spaces or processes directly, as with standing radiation and 

process heat exchangers, or mdirectly, through a~r-handling unit coils for preheatmg, for reheating, 
or 1n hot water umt heaters. These systems are generally designad with supply water temperaturas 
from 180 to 240"F and temperatura drops from 20 to 100"F. 

In the Umted States, hot water healing systems were historically designad for a 200"F supply 
water temperatura and a 20"F temperatune drop This practica evolved from earl1er gravity systenv
deslgns and provides convenient design relationsh1ps for heat transfer coefficients relatad to ce 
tubing and fmned-tube radiallon and for calculations (ene gallon per minute conveys 10,000 Btu/h at'-
20"F M). Because many termmal dev1ces still require these ftow retes, it is imporlant to recognize 
this retat1onship in selecting devices and des1gning systems. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 
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F1g. 14 Float Valve end Cutoff Sleem Bo~er Applicaton 

the mix1ng valve. (Figure 8 in Chapter 45 of the 1999 ASHRAE Handbook-Applications shows 
typical cross sections of three-way mixing and diverting valves.) 

Special Purpose Valves 

Special purpose valve bodies may be used on occasion, such as the four-way valve used to 
allow separate circulation in the boiler loop and a heated zone. Another form of four-way valve body 
1s u sed as a changeover refrigeration valve in heat pump systems to reverse the evaporator to a 
condenser function. 

~ 

Float valves are used to supply water to a tan k or reservoir or serve as a special purpose boiler 
ed valve to mamtain an operating water level at the floatlevellocation (Figure 14). 

Butterfly Valves 

In sorne applications, it is not possible to use standard three-way mixing or standard three-way 
bypass valves because of size limitallons or space constraints. In these cases, two butterfly valves 
are mounted on a pipmg tee and cross-linked te operate as either three-way mixmg or three-way 
bypass valves (Figure 15). Note that the flow characteristics of butterfly valves are different from 
standard seat and disk-type valves, so that their use is limited to applications where their flow 
characteristics suffice. 

Control Valva Flow Characteristics 

Generally, valves control the flow of fluids by an actuator, which moves a stem with an attached 
plug of various geometric shapes. The plug seats within the valve port and against the valve seat 
with a composit1on disk or metal-lo-metal seating. 

Based on the geometry ofthe plug, three dist•nct flow conditions can be developed (Figure 16): 
1. Quick Opening. When started from the closed position, this valve allows a considerable amount of 
ftow to pass for small stem travel. Asthe stem moves toward the open position, the rate at which the flow 
is 1ncreased per movement of the stem is reduced in a nonhnear fashion. This characteristic is used in 
two-posilion or on/off applications. 
2. Linear. Linear valves produce equal flow increments per equal stem travel throughout lhe travel 
range of lhe stem. Th1s characteristic is used en steam coilte1111inals and in the bypass port of three-way 
valves. 
3. Equal Percentage. Th1s type of valve produces an exponent1al ftow increase as lhe stem moves from 

' closed position lo the open. The te1111 equal percentage means that for equal increments of stem 
'-:.vel, lhe flow increases by an equal percentage. For example, in Figure 16, if the valve is moved from 
50 te 70% of full stroke, the percentage of full ftow changes from 10 te 25%, an increase of 150%. Then, 
if the valve is moved from 80 to 100% of tull stroke, the percentaqe el full flow chanqes from 40 to 100%, 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olgufn. 
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F1g. 15 Butterfly Valves-Divertmg Tee Applicabon 
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Fig 17 Heat Output. Flow, and Stem Travel Charactenst•cs of Equal Percentage Valve 
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Fig 18 Authonty Dtstort10n of Linear Flow Charactenst1cs 

aga1n, an increase of 150%. This characteristic is recommended for control on hot and chillad water ter
minals. 

Control valvas are commonly used in combinat1on with a coil and sorne other valve withln a 
circuit to be controlled. To minim1ze control problems and design a more effic1ent system. the 
designar should note that when these actual flow characteristics are combinad with coil performance 
curves (heat1ng or coohng), the resulting energy output profile of the c~rcuit versus the stem travel 
alters. Taking the valve flow characterishc and the coil heat emission curve values. a new plot can 
be shown resulting in an improved percentage output emission compared to the valve position 
(Figure 17) For a typical hydronic heat1ng or coohng coil, the equal percentage results in the closest 
toa linear change and provides the most effic1ent control (Figure 17). 

The three flow patterns are obtained by impos1ng a constan! pressure drop across the 
modulat~ng valve. but in actual condit1ons, the pressure drop across tha valva is not constan! and 

•ries between a maximum (when 1t is controlling) and a mínimum (when the valva is naar full open). 
'-fle ratio of these two pressure dnops is known as authority. Figure 18 and Figure 19 show how the 

valve flow characteristic for the linear and equal percentage is distortad as the control valve 
authonty 1s reduced by the cho1ce of low valve pressure drops The quick-opening charactenstic, not 
shown. is distorted to the point that it approaches two-posit1on or on/ofl control. The selection of the 
control valve pressure drop d~rectly affects the valve authority and should be at leas! 25 to 50% of 
the system loop pressure drop. that IS, !he pressure drop from the pump discharge flange, supply 
ma1n. supply nser. supply branch. heat transfer coil. return branch, fittings, balanc1ng valve, and 
return main to !he pump suction flange. The locat1on of the control valve in the system resuHs in 
umque pressure drop selections for each control valve. The h1gher valve pressure drop resutts in a 
smaller valve p1pe s1ze and better control 

Control Valve Sizing 
Liquids. A valve creates flUid res1stance 1n a circUit to limit the flow of the medium at a 

calculated pressure drop. Each pass1ve element 1n a c~rcu1t creates a pressure drop according to the 
following general equation: 

where 
._\p • pressure drop, psi 
R = res1stance 
r =fluid denslty, lblft3 

Pw = dens1ty of water at 60'F, lblft3 

Q = volumetric flow r gpm 
n = system coefficient 

:\f' R{J"I.r_ J 
·¡>~ 

For turbulent flows, the coeff1c1ent n is assumed to be 2, although for steel pipes n = 1.65. 
'-' For a valve, assum1ng n = 2, Equat1on (1) can be solved for flow. 

'r 0E)(C.:' .1\ D ~ 

(1) 

(2¡ 
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Charactenst1c 

The term Jl71 can be replaced by lhe flow coefficient Cv, the ratio rlow is approximately one for 
water at temperatures below 250'F, and Equat1on (2) becomes 

Q = c,JOP (31 

or 
Q • 067C,JM (4\ 

where óh = pressure drop, ft of water. 
The control valve s1ze should be selected by calculating the required Cv to provide the design 

flow at an assumed pressure drop óp. A pressure drop of 25 te 50% of the available pressure 
between the supply and retum riser (pump head) should be selected for the control valve. Th1s 
pressure drop g1ves the best flow characteristic as described in the section on Control Valve Flow · 
Charactenslics. .___ 

For liquids with a viscosity correct1on factor v1, 

Steam. For steam flow, 

where 
W5 =steam flow, lb/h 
K= 1 + 0.0007 x ¡degrees al superheatJ 

Cv =flow coefficient, gpm at Ap = 1 ps1 
P1 = entenng steam absolute pressure 
Az = leavtng steam absolute pressure 

e 
~ 1-¡! .. 1-\plf>· ·1':) 

t:J.p = steam pressure drop across the val ve P1 - P2 

(~) 

(6) 

Note· Sorne manufacturers hst the constant rn Equatron (6) as hrgh as 3.2 but most agree on 2.1. As part of 
good practtce, always confirm valve stzmg with the manutacturer 

Steam reaches cntical or son>c veloc1ty when the downstream pressure 1s 58%, or less, of the 
absolute inlet pressure. lncreas>ng the pressure drop below the cnt1cal pressure produces no further 
>ncrease >n flow. As a result, when. P: s 0.58 P1, the followmg crit1cal pressure drop fonmula 1s used· 

,,, 

Applications 
Automat1cally controlled valves are appl1ed to control many different variables. The mos~

common examples are temperature. humld>ty. flow. and pressure However, a valve can be use.'-' 
d~rectly only to control flow or pressurE When flow is conlrolled, a pressure drop is implied. and 
when p;essure 1s controlled, so me max1mum flow rate ís implied. These two factors mus! be 
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considerad in selecting control valves. For a general discussion ot control theory and sorne typical 
valve applications, reter te Chapter 45 ot the 1999 ASHRAE Handbook-Applications. 

Although the discussion in this chapter applies te hot water. chilled water, and steam, control 
vives can be used with virtually any fluid. The fluid characteristics must be considerad in selecting 

aterials for the valve. The requirements are particularly strict for use wHh high-temperature water 
and high-pressure steam. 

Steam is controlled in two ways: 
1. When steam pressure is too high ter use in a specific application, the pressure must be 

reduced by a pressure-reducing valve (PRV). This is normally a globe-type valve, because 
modulating control is required. The valve may be extemally or intemally piloted and is usually self
contalned, us~ng the steam pressure te drive the actuator. The load may vary, so it is sometimes 
desirable te use two or more valves in parallel, adjusted te open in sequence, ter more accurate 
control. . 

2. Steam flow te a heat exchanger may be controlled in response te temperatura or humidity 
requirements. In this· case, an extemal control system is used with the steam valve as the controlled 
device. In selecting a steam valve, the inaximum flow rate tor the specific valve and entering steam 
pressure must be considerad. These factors are determinad from the critica! pressure drop, which 
limits the flow. 

Hot and chilled water are usually controlled in response te temperatura or humidity 
requirements. When selecting a valve for controlling water flow, a pressure drop sufficiently large te 
allow the valve te control properly should be specified. The response ot the heat exchanger coil te a 
change in flow is not linear; therefore, an equal percentage plug should be used, and the 
temperatura of the water supply should be as high (hot water) or as low (chilled water) as required 
by the load conditions. 

BALANCING VAL VES 

'---" Two approaches are available for balancing hydronic systems: (1) a manual val ve with integral 
.. ressure taps and a calibrated port. which permits field proportional balancing to the design flow 
condit1ons; (2) or an automatic flow-limit~ng valve selected te limit the circuit's maximum flow te the 
des1gn flow. 

Manual balancing valves can be provided with the following teatures: 
Manually adjustable stems for valve port opening or a combination of a venturi or orifica and an 
adjustable valve 
Stem ind1cator and/or scale te indicate the relativa amount ot valve opening 
Pressure taps te provide a readout of the pressure difference across the val ve port or the venturi/or~ 
fice 
Capability te be used as a shutoff for future service of the heat transfer terminal 
Locking device ter field setting the max1mum opening of a valve 
Body tapped for attaching drain hose 
Manual balancing valves may have rotary, rising, or nonrising stems for port adjustment (Figure 

20). 
Meters w1th various scale ranges. a f1eld carrying case, attachment hoses, and fittings ter 

connect1ng te the manual balanc1ng valve should be used to determine its flow by reading the 
d1fferenllal pressure. So me meters employ analog measuring elements with direct-reading 
mechanical dual-element Bourdon tubes. Other meters are electronic differential pressure 
transducers with a d1gital data display. . 

Many manufacturers of balancing valves produce circular slide rules te calculate circuit flow 
based on pressure difference readout across the balancing valve, its stem position, and/or the 
valve's flow coefficient. This calculator can also be used ter determining the valve size selection and 

setting when the terminal design flow conditions are known. 
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The controlled device regulates the flow of steam, water, electricity ora ir in an HVAC system. Water 
and steam flow regulators are known as valves, and airflow control devices are called dampers; botl 
devices perform esséntially the same function and must be properly sized and selected for the particul< '
application. The control link to the valve or damper is called an operator, or actuator. This device uses 
electricity, compressed air, or hydraulic fluid to power the motion of lhe valve stem or damper linkage 
through its operating range. 

Valves 

An automatic valve is designed to control !he flow of steam, water, gas, or other fluids. lt m ay be con
siderad as a variable orif1ce positioned by an electric or pneumatic operator in response to impulses, or 
s1gnals from the controller. lt may be equipped wrth a lhrotlling plug or V-port specially designed lo pro
vided a desired flow characteristic. 

Renewable composition discs are common. They are made of materials bes! surted to the media 
handled by the val ve. the opersting temperatura, and lhe pressure. For high pressure orfor superheated 
steam, metal discs are often used. Interna! parts of valves, such as the seat ring, throtlling plug, or V
port skirt, disc holder, snd stem, are sometimes made of stainless steel or olher hard and corrosion
resistant metal for use 1n severe service. 

Various types of automatic valves include the following: 

A slngle-seated valve (Figure BA) is designed fortight shutoff. Appropriate disc materials forvarious 
pressures and media are used. 

A double-sealed or balanced valve (Figüre BB) is designed so that the media pressure acting 
against the valve disc is essentially balanced, reducing the operator force required. lt is widely used 
where fluid pressure is too high to permita single-seated valve to clase. 11 cannot be used where a tight 
shutoff is required. 

A three-way mixing valve (Figure 9A) has two inlet and one outlet connections anda double-faced 
disc operating between two seats. lt is used to mix two fluids entering through the inlet connections and'
leavJng through the common outlet, according lo the position of the val ve stem and disc. 

A three-way diverting valve (Figure 9B) has one inlet and two outlet connections and two separata 
discs and seats. lt is used to divert the flow to eilher of the outlets orto proportion the flow to bolh outlets. 

A butterfly valve consists of a heavy ring enclosing a disc thal rotales on an axis at or near its center 
and is similar toa round single-blade damper. In principie the disc seats against a ring machined wrthin 
the body ora resilient liner in the body. Two butterfly valves can be used togelher to act like a three-way 
valve for mixing or diverting. 

~In A Tvnlt":ll !":lnnla. anrf nnuhlo-~ASIItArf TW"n .. Wav Valvoc 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguín. 



; 
'-' 

Selección y control de válvulas de 153 
agua fria para aire acondicionado 

A I.IOI!NC a DtVEP.TINC 

Flg. 9 ' Typlcal Three-Way Mixlng and Dlvertlng Valves 

Characteristics. The performance ol a valve is expressed in terms ol its flow characteristics as it 
operates through its stroke, based en a constan! pressure drop. Three common characteristics are 
shown in Figure 1 O and are defined as follows: 

• Quick opening. Maximum flow is approached rapidly as the device begins to open. 
• Linear. Opening and flow are related in direct proportion. 
• Equal percentage. Each equal increment of opening increases the flow by an equal percentage over 

the previous value. 

Because the pressure drop across a valve seldom remains constan! as its opening changes, actual 
1rformance usually d_eviates !ro m the published characteristic cUfve. The magnrtude ol the deviation is 

"--dtermined by the overall design. For example, in a system arranged so that control valves or dampens 
can shut off all flow, the pressure drop across a controlled device increases trom a minimum at design 
conditions te the total pressure drop at no flow. Figure 11 shows the extent of the resulting deviations 
lar a valve or damper designed with a linear charactenstic, when selection is based on various percent
ages ol total system pressure drop. To allow lor adequate control by valve or damper, the design pres
sure drop should be a reasonably large percentage al the total system pressure drop, or the system 
should be designed and controlled so that the pressure drop remains relatively constan!. 
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Flg. 11 Typlcal Performance curves ter Linear DeVIces at Varlous 
Percentages ot Total System Pressure Drop 

Selection and Sizing. Higher pressure drops for controlled devices are obtained by using smaller 
sizes wilh a possible increase in size of other equipment in the system. Because siZmg techn1ques are 
different for steam, water, and a ir. each is discussed separately. 

Steam Va/ves. Steam-to-water and steam-to-air heat exchanger are typically controlled through 
regulation of steam flow using a two-way throttling valve. One-pipe steam systems require a line-size, 
two-position valve for proper condensate drainage and steam flow, while two-pipe steam systems can 
be controlled by two-position or modulating (throttling) valves. 

Water Va/ves. Valves for water service may be two- or three-way and two-position or proportional. 
Proportional valves are used most often, but two-position valves are not unusual and are sometimes 
essential (e.g., on steam preheat coils). While it is possible to designa water system in which the pres
sure differenllal from supply to retum is kept constant, it is seldom done. lt is safer to assume that the 
pressure drop across the valve increases as it modulates from fully open to fully closed. Figure 12 shows 
the effect 1n a s1mple system with ene pump, ene two-way control valve, anda heat exchanger. The sys
tem curve represents the pressure loss in the piping and heat exchanger at various flow rates. The pump 
curve is the typ1cal curve for a centrifuga! pump. At design flow rates, the valve is selected for a specific 

.... ··~· - .... _ -·-~· 
1 ,, 
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pressure drop, A-A'. Al part load, the valve must partíally clase te provide a higher pressure drop, B-B'. 
The ratio between the design pressure drop A-A' and the zero flow pressure drop C-C' influences the 
"Ontrol capability of the valve. 

'- Better control at part load is obtained by using equal percentage valves, particulany in hot water coils 
.1ere the heat output ofthe coil is not linearty related te flow. As flow is reduced, a greater amount of heat 

1s transferred from each unit column of water, counteracting the reduction in flow. The use of equal-per
centage valves linearizes the heat transfer from the coil with respect te the control signal. 

Two-way control val ves should be sized te provide from 20 to 60% of the total system pressure drop. 
The valve operator should be sized to clase the valve against the full pump head-pressure te insure com
plete shut-off during no-flow condition. For additional information en control valve sizmg and selection, 
see chapters 12 and 41 of the 1996 ASHRAE Handbook-Systems and Equipment. 

Operators. Valve operators include the following general types: 

• A pneumatic operator consists of a spring-opposed, flexible diaphragm or bellows attached te the 
val ve stem. An increase in a ir pressure, above the mínimum point ofthe spring range, compresses the 
spnng and simultaneously moves the valve stem. Springs of various pressure ranges, can sequence 
the operation of two or more devices, if properly selected or adjusted. For example, a chilled water 
val ve operator may modulate the valve from fully closed te fully open over a spring range of 3 to 8 psig, 
while a sequenced steam valve may operate from 8 to 13 psig. 

Two-position pneumatic control is accomplished using a two-position pneumatic relay te apply either 
full a ir pressure or no pressure te the valve operator. Pneumatic valves and valves witn spring-retum 
electric operators can be classified as normally open or normally closed. · 

A normally open valve assumes an open position, provid1ng full flow, when all operating force is 
removed. 

A normally closed valva assumes a closed position, stopping flow, when all operating force is 
removed. 

Springless pneumatic operators, which use two opposed diaphragms or two sides of a single día
'-· phragm, are generally limited to special applications involving large valves or high fluid pressure. 

• An electric·hydraulic actuator is similar te a pneumatic ene, except that it uses an incompressible 
flUid c~rculated by an intemal electric pump. 

• A solenoid consists of a magnet1c coil operating a movable plunger. Most are for two-position oper
ation, but modulating solenoid valves are available with a pressure equalization bellows or pistan te 
achieve modulation. Solenoid valves are generally limited te relatively small sizes (up te 4 in.). 

• An electric motor aparates the valve stem through a gear train and linkage. Electric motor operators 
are classified in the following three types: 

Unidirectional-for two-position operation. The valve opens during one-half revolution of the output 
shaft and clases during the other ene-hall revolut1on. Once started it continues until the half revolution 
is completed, regardless of subsequent action by the controller. Limit switches in the aparatar stop the 
motor at the end of each stroke. lf the controller has been satisfied during this interval, the aparatar 
conllnues te the other positlon.) 

Spring-retum-for two-position operation. Electric energy drives the valva te one position and a 
spring returns the val ve to its normal pos1tion. 

Reversible-lar floatmg and proportional operation. The motor can run in either direction and can 
stop in any position. lt is sometimes eqUipped with a retum spring. In proportional control applications, 
a feedback potentiometer for rebalancing the control circuit is also driven by the motor. 

Dampers 

Types and Characteristics. Automatic dampers are used in air-conditioning and ventilation to con
trol airfiow. They may be used (1) lar modulallng control to maintain a controlled variable such as mixed 
air temperatura or supply a ir duct static pressure; or (2) ter two-pos~ion control te initiate operation such 

opening mimmum outside air dampers when a fan is started. 
'----' Two damper arrangements are used for airflow control-parallel-blade and opposed-blade (Figure 
13). Parallel-blade dampers are adequate for two-position control and can be used for modulating con
trol_when they are the primary source al system pressure d~p. However, OPP()Sed-blade d~mpers are 
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CONTROLES AUTOMÁTICOS EN 
EL AIRE ACONDICIONADO 

PERIOD 1 

TRANE'" 

AUTOMATIC CONTROL 

Figure ~ 

El propósito de un sistema de control dentro 
del aire acondicionado es el de modificar el 
rendimiento del equipo para balancear la 
capacidad del sistema con los requerimientos 
de carga prevalecientes. Fig. 1 

Todos los sistemas de control automático no 
emplean el mismo tipo de acción de control 
para lograr este objetivo El método particular. 
O la combinación de métodos empleados se 
d1scute en el presente 

Primero debemos revisar la terminología de 
control 

Terminología. 

TEAMINOLOGY 

' ' 

Figure 2 

L_ 

(Fig. 2) ... Usando la ilustración los términos 
comúnmente usados se definen. 

A) Contolador.:.Censa la condición de la 
variable de control (temperatura del aire en 
este caso) el controlador compara este valor 
con el punto de referencia (setpoint). Cuando 
existe una diferencia el controlador trasmite 
una señal correctiva al aparato controlado. 
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B) El Equipo Controlado ... reacciona a la 
señal recibida del controlador. Varia el flujo al 
agente de control. 

C) El Agente de Control... es el medio 
manipulado por el Equipo Controlado. En 
este ejemplo el equipo de control es la 
válvula y el agente de control el agua fría. 

D) La Variable de Control ... es la condición a 
controlar En el ejemplo la temperatura del 
aire 

Loops de Control. 

CONTROL LOOPS 

• Open Loop 
• Closed Loop 

Figure 3 

(Fig. 3) ... En aire acondicionado se han 
usado dos tipos de configuración 

• Loop Cerrado 
• Loop Abierto 

(Fig. 4) ... Un ejemplo de un loop abierto es 
aquel en que un termostato que censa la 
temperatura exterior controla la capac1dad 
del sistema de enfriamiento de un edificio En 
este arreglo, una relación preestablecida y 
fija entre la temperatura exterior y la 
ganancia ó pérdida de calor del edificio es 
asumida La acción de control se basa en la 
temperatura exterior solamente. La 
temperatura del espacio no influye en el 
control. 

(Fig. S) ... En este se muestra el esquema de 
control de la temperatura de suministro de 
aire, mediante un loop cerrado. El Loop 
Cerrado es superior al Loop Abierto. Este 
arreglo él controlador censa la temperatura 
del aire directamente. Se inicia una acción de 
control al notarse un cambio de temperatura. 
El resultado de cada acción correctiva es 
medido por el controlador. La acción 
correctiva se continúa hasta que la 
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temperatura llegué al valor deseado. La 
transmisión de los resultados de regreso al 
controlador se le llama retroalimentación 
(feedback}. 

OPEN LOOP 
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Modos de control 

CONTROL MODES 

Figure 6 

(Fig. 6) ... La parte esencial de cualquier 
control automático de control es el modo de 
control. O tipo de acción que el controlador 
toma como respuesta a una señal de error. 
Una señal de error resulta de la desviación 
de la variable controlada respecto al punto de 
selección (setpoint) o condición deseada. 

O n-Off. 
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CONTROL MODES 

• On- O.ff 

Figure 7 

(Fig. 7) ... El modo de control más simple y 
quizás él más común es el de dos posiciones 
ú on-off. En él el controlador cambia el valor 
del agente de control de un extremo (on) a 
otro (off) conforme el valor medido de la 
variable controlada varia por arriba o debajo 
del punto de referencia . 

""' 

F1gure 8 

(Fig. 8) ... Por ejemplo, conforme la variable 
controlada (la temperatura del cuarto en este 
ejemplo} aumenta al punto de control (A}, el 
contolador arranca el agente de control a 
máxima capacidad. 

En respuesta, el aire oscila regresando al 
punto de control en B. El lapso de tiempo (t) 
entre el arranque y el paro (o n-off) y la 
amplitud de la oscilación están influenciados 
por la ganancia de calor y la cantidad de 
calor almacenado dentro del espacio 
acondicionado 

Conforme el calor almacenado se pierde, el 
lapso de tiempo entre el arranque el paro 
(on-off) y la amplitud de la oscilación 
disminuyen. Una respuesta rápida puede 
resultar en arranque 1 paro indeseable, o una 
situación de corto circuito. 
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F1gure 9 

(Fig. 9) ... Para resolver el problema de 
ciclado del modo de control de dos 
posiciones; se usa un diferencial de 
temperatura entre el arranque y el paro. A 
este se le llama guelgo diferencial ( 
differential gap) o simplemente diferencial. 

En esta ilustración, el diferencial es el 
setpoint mas o menos 1 grado, o en total de 
2 grados. En una aplicación de enfriamiento, 
el agente de control no se mueve hasta que 
la variable controlada logra el limite superior 
del diferencial (A), y se apaga hasta que cae 
por debajo de su valor inferior (B ). 

Note que el diferencial aumenta la amplitud 
de la oscilación de la variable por arriba y 
abajo del setpoint. Sin embargo, esta 
reducción en la sensibilidad del control 
justifica una reducción en el ciclado 

-Of< _01',_. 
----,.,..- --------

(Fig. 10) ... 0tra característica del control de 
dos posiciones se tiene cuando la carga de 
enfriamiento es reducida. Durante este 
tiempo, el agente de control se encuentra 
apagado la mayoría del tiempo, como 
resultado, el valor promedio de la variable 
controlada se desplaza del setpoint. Esta 
diferencia entre el setpoint y el punto de 
control actual, bajo condiciones estables se 
conoce como desviación, offset o ca ida 
(drop). 

Flotante. 
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CONTROL MODES 

• On- Off 
• Floating 

. Figure 1 1 

(Fíg. 11 ) ... Similarmente que el control de 
dos posiciones, el control flotante realiza solo 
dos operaciones. Opera el equipo a controlar 
en su posición de arranque (en) o en la 
posición de paro (off), generalmente a una 
velocidad de viaje constante. 

Figure 12 

(Fig. 12) ... El control flotante se fija con un 
interruptor para mover el equipo de control 
hacia el arranque (ON), y otro para moverlo a 
paro (OFF). Los puntos de operación del 
interruptor ON (A) y OFF (B) se encuentran 
separados por un diferencial. A la 
temperatura de la variable de control le es 
permitido flotar dentro de la banda diferencial 
A-B sin acción de control. 

Cuando la temperatura de la variable 
controlada se mueve fuera del diferencial, el 
equipo controlado se mueve en la dirección 
necesitada para regresar dentro de la banda 

Por ejemplo, asumiendo que fuera una 
aplicación de enfriamiento, un aumento en la 
temperatura al limite superior del diferencial 
(A) mueve el equipo controlado a la posición 
de arranque (ON). La temperatura se reduce 
hasta que pase el interruptor diferencial, 
regresándola a su banda diferencial. En este 
punto, el equipo controlado se detiene en su 
posición actual. Similarmente, una caída en 
la temperatura por debajo del límite inferior 
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(B) mueve al equipo controlado a su posición 
de paro (OFF). Una vez que la temperatura 
aumenta sobrepasando el interruptor 
diferencial, el equipo controlado se detiene 
nuevamente. 

Control Proporcíonál. 

CONTROL MODES 

• On- Off 
• Floating 
• Proportional 

F1gure 13 

(Fig. 13) ... En el modo de control proporcional 
la respuesta del control es proporcional a la 
desviación del valor de la variable controlada 
del punto de referencia (setpoint). 
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F1gure 14 

(Fig. 14) ... En este ejemplo, el equipo 
controlado es puesto sobre un rango 
establecido de valores de temperatura. El 
rango de temperatura en este ejemplo o 
banda proporcional es de 1 O grados. Esto es 
más menos 5 grados. 

Por cada valor del error dentro de la banda 
proporcional, el equipo controlado en este 
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ejemplo una valvuela de agua fria, asume 
una posición dada. 

Entonces, la posición de la válvula es una 
función continua del valor de la variable 
controlada con respecto el punto de control. 

PROPORT10NAL MODE 
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Figure 15 

(Fig.15) ... Para demostrar el funcionamiento 
del control proporcional, asumimos que la 
variable de control esta en punto de control, y 
que la válvula de agua helada esta en una 
posición del 50 %. 

Nuevamente, asumiendo que la carga 
aumenta esta incrementa la temperatura de 
la variable a controlar, resultando en una 
señal de error hasta A. Para producir la 
capacidad adicional necesitada para 
estabilizar la temperatura en aumento, la 
válvula abre hasta una posición B. Y para 
mantener la estabilidad en la temperatura la 
válvula debe mantenerse en esa posición por 
todo el tiempo que la carga adicional 
persista. Entonces, debido a que la posición 
de la válvula es función de la desviación de la 
temperatura esta desviación deberá siempre 
existir para mantener la posición de la 
válvula. 

Debido a esta caracteristica, existe un error 
estable o desviación (offset) (C) en modo de 
control proporcional bajo todas las cargas 
excepto en una. Esa carga es la que 
balancea la posición de la válvula que 
produce el setpoint. 
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Note que la desviación resultante del 
aumento de la carga en este ejemplo 
produce un aumento en la temperatura de 
suministro, inversamente, una reducción en 
la carga produce lo opuesto. 

Por lo tanto contrario a los requerimienlos, el 
aire más caliente se produce a las cárgas 
mayores, y él mas frie a las menores cargas 
térmicas. 

Control Integral. 

CONTROL MODES 

• on • Off • Integral 
• Floating 
• Proportional 

(Fig. 16) ... Para evitar la desviación, se usa el 
modo integral de control. 
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(Fig. 17) ... EI modo integral de control puede 
describtrse como un control fiotante 
proporcional a la velocidad. Por ejemplo. en 
respuesta a una señal de error resultante de 
una desviación de la variable controlada con 
respecto al punto de control, el control 
integral cambia de forma constante su salida 
nivelándose solamente hasta que la señal de 
retorno regresa a cero 

En esta ilustración, la temperatura del aire es 
controlada posicionando la válvula de agua 
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helada. Nótese que mientras que la 
temperatura del aire este sobre o por debajo 
del setpoin, la válvula es reposicionada de 
una forma constante. Entre mayor sea el 
error y mas tiempo persista, mayor será el 
movimiento de la válvula. La válvula se abre 
hasta que la temperatura llega al setpoint. 
Una vez logrado el setpoint, el movimiento de 
la válvula se detiene y se mantiene en la 
posición existente, balanceando la carga a la 
temperatura de selección Este retorno de la 
temperatura del aire al setpoint elimina la 
desviación. 

Control Derivativo. 

CONTROL MODES 

• On- Off 
•. Fioating 
• Proportional 

• Integral 
• Derivativa 

F1gure 18 

(Fig. 18) ... El último modo de control a 
discutir es el control derivativo. 

DERIVATlVE MODE 

Ftgure 19 

(Fig. 19) ••. Contrario a los otros modos, el 
control derivativo aplica corrección 
únicamente cuando la condición de la 
variable controlada cambia. De otra forma, no 
se aplica corrección alguna al error, sin 
importar su magnitud. 

En la figura se muestra la relación entre una 
señal de error y la respuesta en un control 
derivativo. 

r 
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El control derivativo actúa en dirección 
opuesta al cambio, ya sea hacia o en contra 
del setpoint. La magnitud de la acción es 
directamente proporcional a la taza de 
cambio ó pendiente. 

Debido a su característica de solo aplicar 
corrección cuando la condición de la variable 
controlada cambia, el modo derivativo no es 
satisfactorio como una función de control por 
si mismo. Por esta razón, se usa en 
combinación con otros modos de control para 
proveer de estabilidad y efecto de 
amortiguamiento. Esto se discutirá mas 
adelante. 
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COMBINACIÓN DE LOS MODOS 
DE CONTROL. 

PERICO 2 

TRANE'" 

COMBINATION MODES 

Figure 20 

(Fig. 20) ... Muchos diseños actuales 
combinan los modos de control. En la 
siguiente discusión los modos proporcional, 
.integral y derivativos han sido combinados. 
Estos modos se usarán para demostrar como 
las mejores cualidades de cada uno pueden 
combinarse para proveer un control estable y 
exacto. 

Control Proporcional e Integral (PI). 

Proportional 
Plus 

Integral 

{PI) 

Figure 21 

(Fig. 21 ) ... Combinando los modos 
proporcional e integral (PI), se tiene uno de 
los métodos de control mas usados en los 
sistemas de aire acondicionado (HVAC). 
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Figure 22 
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(Fig. 22) ... La ilustración muestra la respuesta 
de un control proporcional e integral con 
relación a desviación del setpoint. Note que 
en este ejemplo en particular, las señales de 
control proporcional (A) e integral (B) ocurren 
simultáneamente. Las dos señales son 
aditivas, produciendo una señal C. 

También note que cuando la temperatura 
regresa al setpoint, la señal proporcional (A) 
disminuye a cero Sin embargo la señal 
integral (B) persiste, proveyendo la 
corrección necesaria para vencer la 
desviación. 

En el control proporcional e integral, el 
componente proporcional provee de una 
respuesta relativamente rápida al cambio de 
temperatura. Por otra parte el componente 
integral de retorna a la variable controlada al 
setpoint. Esto elimina la característica de 
error constante del control proporcional. 

Cántrol Proporcional, Integral y 
Derivativo (PID). 

Proportional + 
Integral+ 
Deri~ative {PID) 

Figure 23 

(Fig. 23) ... La adición del modo derivativo al 
control proporcional e integral da como 
resultado 

• Un control proporcional directo 
• La eliminación de la desviación 
• Acción rápida de estabilización 

(Fig. 24) ... Como discutimos, el control 
derivativo aplica corrección solamente 
cuando la condición de la variable controlada 
cambia. 

En la ilustración. Conforme la temperatura 
aumenta sobre el setpoint, el control 
derivativo responde con una señal de salida 
que es proporcional a la velocidad de 
cambio. En el ejemplo de enfriamiento, la 
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señal actúa para abrir la válvula de agua fria 
para oponerse al aumento de temperatura. 

Conforme la velocidad de incremento de 
temperatura desminuye y termina, la señal de 
salida del controlador es cero. 

DERIVATIVE MODE 
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F1gure 24 

Opuestamente, cuando la temperatura 
regresa y se aproxima al setpoint, la señal de 
control actúa para cerrar la válvula. 
Nuevamente, la señal se opone al cambio, 
produciendo una acción de frenado. 
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Figure 25 
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(Fig. 25) ... Considerando los efectos 
sumatorios de las acciones de control 
derivativo (A) en el ejemplo anterior de modo 
proporcional e integral (B). Note como 
cambia el contorno del efecto resultante (C). 

La adición del modo derivativo, con su rápida 
respuesta que anticipa y guia la señal de 
error hace posible controlar los sistemas que 
tienen un cambio rápido en la carga. 

Esta característica anticipatorio del control 
derivativo que produce un efecto de frenado 
puede Incrementar significativamente la 
estabilidad del sistema, a la vez de permitir 
una respuesta rápida y una buena exactitud 
de control. 
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Figure 26 · 

(Fig. 26) ... Esta ilustración compara las 
respuestas de los modos PI y PI D. Note 
como la adición de los modos derivativos 
reducen la magnitud y duración de la 
desviación del la variable controlada con 
respecto al setpoint. 
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LOS COMPUTADORES EN EL 
CONTROL AUTOMÁTICO. 

PERIOD 3 

TRANE'" 

COMPUTERS IN 
AUTOMATIC CONTROL 

F1gure 27 

(Fig.27) ... Las combinaciones del modo de 
control pueden ejecutarse mediante sistemas 
neumáticos o eléctrico analógicos. Estos 
sistemas dependen del secuenciamiento de 
timers y relevadores para establecer el 
circuito neumático o eléctrico necesario para 
generar el patrón de control. 

Similarmente, los modos de control pueden 
ejecutarse mediante un control 
computarizado. La diferencia entre el control 
basado en micro componentes y otros es el 
procesamiento de la información de entrada, 
y el desarrollo de la acción de control de 
salida toma lugar dentro del programa del 
microprocesador. Los cambios en la lógica 
de control son posibles simplemente 
cambiando el programa. 

" 

Figure 28 

(Fig. 28) ... Considerando como ejemplo un 
control basado en microcomponentes el cual 
funciona independientemente (stand alone) 
para controlar una manejadora. Este es 
programable y montado en la manejadora. 
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Como tal, se refiere a él como Módulo de 
Control de la Unidad (UCM). 

Rgure 29 

(Fig. 29) ... Antes de seguir, veamos un 
diagrama de bloque que muestra la relación 
entre las variables del sistema dentro de un 
loop de control. 

Un loop de control es un conjunto de 
componentes asociados con una función 
determinada de mantener una variable a 
controlar dentro de un setpoint. Un loop de 
control incluye aun censor, un controlador 
con un setpoint y un equipo a controlar. 

Como se discutió, la función de un sistema 
de control es mantener la variable de control 
(A) dentro de un valor que corresponda al 
setpoint (C). 

Para iniciar la discusión, la condición de la 
variable a controlar (A) se transforma en una 
señal de retroalimentación por el elemento 
censor (B). La diferencia entre la señal de 
retroalimentación y el setpoint (C) se 
establece y convierte en una señal de error 
(D). 

La señal de error posiciona al equipo a 
controlar (válvula, en este ejemplo), 
ajustando el flujo del agente a controlar (agua 
fría). Esta se ajusta en la dirección a 
balancear la capacidad del serpentín con la 
carga, regresando a la variable controlada a 
un valor que corresponde al setpoint. Esto 
reduce la señal de error a cero. 
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Figure 30 

(Fig. 30) ... Transfiriendo esta secuencia a un 
ejemplo de una manejadora de volumen de 
aire variable, que provee volúmenes de aire 
variable a una temperatura fija, la 
temperatura de salida del aire (A) se censa 
con un elemento B. La variación de 
temperatura se transforma en una señal de 
resistencia variable o analógica al micro 
controlador (C). Debido que el 
microprocesador del ejemplo es un equipo 
digital que "piensa" en términos "on" u "off o 
"1" ó "0", opuestamente a la señal analógica 
a procesarse, esta señal es convertida a 
digital. 

Una vez convertida, el microprocesador 
procesa la información de la temperatura de 
acuerdo aun procedimiento del programa o 
algoritmo. Por definición, un algoritmo es un 
término que se aplica aun método específico 
de resolver un problema en particular. 

El ejemplo algoritmo combina los modos de 
control proporcional, integral y derivativo 
(PID). Como se discutió esta combinación 
reconoce no solo la desviación de la 
temperatura del setpoint, sino también la 
velocidad de cambio de esta. En cambio, se 
formula una señal de error que genera una 
respuesta anticipatoria al cambio, retornando 
la temperatura al setpoint de una manera 
rápida y estable. 

La señal de error (D) usada para reposicionar 
la válvula en este ejemplo puede ser digital 
como una salida directa del microprocesador, 
o puede convertirse en analógica. 

Si es analógica, normalmente es un voltaje 
variable. Manteniendo este, el actuador de la 
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válvula entiende la posición que corresponde 
al cada voltaje que recibe. 

Si fuera digital se utiliza una estrategia 
diferente, la válvula no recibe una instrucción 
de que posición tomar, mas bien es instruida 
a moverse en una u otra dirección por un 
tiempo determinado. 

Adicionalmente del control de la temperatura 
de suministro, este sistema tiene dos mas 
loops de control. 

Figure 31 

(Fig. 31 ) ... Uno puede administrar la cantidad 
de aire de retorno y exterior, y así obtener 
una temperatura de mezcla al sistema. 
Censando la temperatura de aire exterior (A) 
y la temperatura de mezcla (B), el controlador 
(C) vía la manipulación de las compuertas de 
aire de aire exterior y de retorno, limita la 
temperatura de mezcla al sistema dentro de 
un rango predeterminado. 

Ftgure 32 

(Fíg. 32) ... Como este se describe como un 
sistema de volumen de aire variable, el otro 
loop de control es la capacidad del ventilador. 
Conforme el sistema usa más o menos 
volumen de aire, la capacidad del ventilador 
se controla mediante unas venas en la 
entrada de este o bien mediante su velocidad 
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de giro usando variadores de frecuencia. Con 
esto se logra una presión estática uniforme. 

DIRECT DIGrT,IIL CONlliCL IDDC) 

F1gure 33 

(Fig. 33) ... Cuando se instala un controlador 
digital dentro de los loops de control para 
ejercer control directo, la configuración se 
nombra como Control Digital Directo (DDC). 

Los tres loops de control cerrados dentro de 
esta manejadora son: temperatura de mezcla 
(A}, temperatura de suministro (B) y presión 
estática (C). 

Debido a que el control se encuentra al nivel 
de la unidad para establecer los modos de 
operación y control de la manejadora de aire 
de acuerdo a los parámetros programados y 
algoritmos, no se puede hacer nada para 
integrar ala manejadora en el resto del 
sistema. 

(Fig. 34) ... Considerando un sistema de 
acondicionamiento de aire que consiste en 
varias clases de unidades, cada una con su 
propio microprocesador basado al nivel de la 
unidad (UCM). Por ejemplo una manejadora 
de aire, terminales de volumen de aire 
variable (VAV) y un enfriador de agua 

Cada pieza de equipo se controla 
independientemente El control de agua fria 
de la enfriadora provee de agua a una 
temperatura constante. Los termostatos de 
cada espacio regulan las terminales VAV 
controlando la cantidad de aire suministrado 
a cada zona. Y como se discutió la 
manejadora controla la temperatura y el 
volumen de aire a suministrar al sistema. 
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Para poder unir estas unidades y lograr una 
estrategia de control global del edificio, debe 
existir un controlador a un nivel superior. 

-Figure 34 

Figure 35 

(Fig. 35) ... En este ejemplo, el controlador de 
mayor nivel es una computadora del sistema 
de automatización del edificio. Conectado via 
un par de cables trenzados al chiler la 
manejadora y las terminales VAV. 

El enlace de comunicación provee de 
comunicación serial de dos vi as, permitiendo 
a la computadora enviar y recibir comandos a 
y de los UCMs de cada componente. 

Para demostrar la operación de este arreglo, 
asum.amos que el sistema será arrancado 
después de una noche caliente. 
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F1gure 36 

(Fig. 36) ... Para lograr obtener los setpoints al 
momento que el edificio sea ocupado, la 
computadora anticipa el momento de 
arranque. 

Este momento de arranque se calcula, 
usando un historial de velocidad enfriamiento 
en términos de minutos por grado de 
temperatura de reducción, calculado sobre 
los pasados di as. 

Este cálculo se basa en la trasmisión de 
datos de temperatura transmitidos a la 
computadora de la Unidad de Comando de 
las terminales VAV (A), provenientes de los 
termostatos (B). 

El propósito de la Unidad Comando es 
proveer de comunicación necesaria a la 
computadora para transmitir el setpoint y los 
cambios de modos de operación a las 
terminales VAV y de estas recibir 
información. 

El momento de arranque se establece 
usando: la diferencia entre la temperatura de 
zona actual y el setpoint deseado al ocuparse 
la zona, la velocidad de enfriamiento y la 
hora en que el edificio se ocupará. 

Cuando se logra el momento de arranque, la 
computadora informa a la Unidad de 
Comando y esta a las terminales VAV 
controlar a condiciones de ocupación. Bajo 
condiciones de pre-enfriamiento, el espacio 
esta caliente y las válvulas abren totalmente. 

(Fig. 37) ... La señal de arranque se direcciona 
al UCM de la manejadora de aire. En 
respuesta el ventilador es arrancado. En este 
momento, el control de presión estática 
asume control sobre la presión del dueto. 

Selección y control de válvulas de 1 6 7 
agua fría para aire acondicionado 

Entonces, la capacidad del ventilador y por 
tanto la presión del dueto es controlada. 

Ftgure 37 

Figure 38 

(Fig. 38) ... Adicionalmente, el sistema de 
compuertas de aire exterior y retorno, 
llamadas economizador, se operan para 
mantener la temperatura del aire de la 
mezcla dentro de un rango deseado. Este 
rango cae dentro de la temperatura de diseño 
del sistema y la temperatura de suministro 
del aire. 

Cuando la temperatura exterior es igualo 
menor que la temperatura de descarga del 
aire, se usa solamente aire exterior para 
producir enfriamiento. 

Sin embargo, cuando la temperatura de aire 
exterior excede la temperatura de descarga 
de diseño, aumentando la temperatura de 
suministro de la manejadora. El UCM 
modulara la válvula de enfriamiento a una 
posición de apertura. 
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Esta posición de la válvula es monitoreada 
por la computadora mediante el enlace de 

(Fig. 39} .•. Como respuesta, la computadora 
comunica una señal de arranque a la bomba 
del enfriador. Siguiendo una señal de 
arranque al enfriador a través del Panel de 

l.NrTCO~, 

P~EL: 

(Fig. 40} ... Esta ha sido la descripción de una 
secuencia típica de arranque, donde una 
computadora automática se comunica y 
coordina el funcionamiento del equipo con 
tres loops de control independientes. 

Revisando, la computadora sincroniza el 
tiempo, da seguimiento de los días de la 
semana, incluyendo vacaciones, y las horas 
programadas de ocupación y desocupación. 
Además, guarda los requerimientos de 

F1gure 39 
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comunicación. 

Control del Sistema. Este panel provee de 
comunicación entre la computadora y el UCM 
del enfriador. 

UCII 

tiempo de enfriar11iento promedio sobre los 
días pasados. 

Conociendo el setpoint de ocupación para 
una zona en particular, el tiempo de arranque 
se adelanta para lograr la temperatura 
deseada al ocuparse. 

Cuando este tiempo llega, la primera 
comunicación de la computadora introduce a 
la Unidad de Comando de la terminal VAV (2} 
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para informar a la terminal VAV de zona el 
asumir el modo de control de enfriamiento de 
ocupación. 

Seguidamente, informa al UCM de la 
manejadora (3) para arrancar el ventilador. 
Una vez arrancado, el U CM asume el control 
sobre la temperatura de descarga y la 
presión del dueto. Si las condiciones lo 
permiten, el economizador usa el aire exterior 
para suministrar las condiciones de diseño de 
suministro. Cuando esto no es posible, el 
UCM modula la válvula de control del 
serpentín a una posición de apertura. Esta 
señal de apertura a la válvula se comunica 
de regreso a la computadora. 

En respuesta, la computadora envía un 
comando de "arrancar la bomba de agua 
fría". Una vez dado este comando, el Panel 
de Control del Sistema (4) es introducido a 
preparar el enfriador. Esto permite arrancar el 
enfriador si la temperatura de suministro 
sube por arriba del setpoint. Esta secuencia 
de eventos pone al sistema en plena 
operación. 

Nótese que una vez que cada uno de los 
loops de control rectbe la señal de arranque, 
cada uno actúa de acuerdo a sus propios 
setpoints y algoritmos programados. Así es 
como la comunicación de dos vi as entre los 
loops de control y la computadora. 
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F1gure 41 

(Fig. 41 ) ... La comunicación es la mayor 
fuerza en los controles con microprocesador. 
Con el uso de computadoras e impresoras; 
las temperaturas, presiones, estado de 
operación del equipo y cualquier otra 
condición censada desde el UCM puede 
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comunicarse a la computadora y ser impresa 
o visualizada mediante un monitor. 

Esto no solo le da oportunidad al operador de 
ver las condiciones de operación del sistema, 
pero permite comunicarse a través de la 
computadora los cambios én los setpoints o 
algoritmos para corregir problemas o ajustar 
la operación del sistema. 

Solo se han discutido una pequeña porción 
de las capacidades de un sistema de este 
tipo. Además de establecerse un tiempo 
optimo de arranque y de secuenciar las 
funciones de los equipos como se necesite, y 
así balancear la carga del sistema, muchos 
sistemas de automatización proveen de 
funciones adicionales como son: 

• Night Setback 
• Morning Warmup 
• Night Setup 
o Night Economizing 
• override Of Schedule 
• Demand Limiting 
o Diagnostics And Alarm 
• Duty Cycling 

Figure 42 

Fig. 42 ... 

Respaldo Nocturno 
Precalentamiento por la Mañana 
Operación Nocturna 
Economizadores Nocturnos 
Operación fuera de Programa 
Limite de Demanda Eléctrica 
Diagnostico y Alarmas 
Ciclado de Componentes 
Respaldo Nocturno. 
Durante la época de invierno, el edifico es 
controlado cuando no esta ocupado a una 
temperatura que ahorra energía. 

• Precalentamiento por la Mañana ... AI 
termtnar el respaldo nocturno, el sistema se 
arranca óptimamente en modo de 
calefacción, logrando la temperatura de 
ocupación al momento de ser ocupado. 
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•Operación Nocturna ... Durante la temporada 
de verano, el edificio es controlado a una 
temperatura elevada, que ahorra energía. 

•Economizadores Nocturnos ... Cuando las 
condiciones lo permiten, la temperatura del 
edificio se mantiene durante la noche en 
operación nocturna usando aire exterior, 
minimizando así la necesidad de enfriamiento 
mecánico. 

•Operación fuera de Programa ... Para una 
ocupación nocturna o durante fines de 
semana, este modo reestablece las 
condiciones de temperatura de ocupación a 
una zona que esta programada a estar 
desocupada. 

•Limite de Demanda 
Eléctrica ... Generalmente, la computadora 
automática puede programarse para tomar 
acciones apropiadas, desconectando las 
cargas seleccionadas cuando la demanda 
eléctrica del edificio se aproxima al limite 
programado. 

•Diagnostico y Alarmas ... En el evento de una 
falla, una alarma puede mostrarse o 
imprimirse en forma de un mensaje de 
diagnóstico. 

•Ciclado de Componentes ... Ciertas cargas 
como calefactores eléctricos, hieleras, 
fuentes, etc. Pueden desconectarse 
periódicamente durante el día reduciendo el 
consumo eléctrico y el nivel de demanda. 

Nótese que el sistema de automatización de 
un edificio no esta limitado al control del aire 
acondicionado exclusivamente. Puede 
programarse para manejar el alumbrado del 
edificio, el acceso a este, realizar reportes y 
programas mantenimiento impresos. Cuando 
se le asignan todas estas responsabilidades 
la computadora se convierte en el corazón 
del Sistema de Automatización de Edificios 
(BAS). 

Se ha mostrado la automatización integral del 
aire acondicionado con otras funciones del 
edificio como todo un sistema. Este sistema 
cuya operación se maneja automáticamente 
de acuerdo a instrucciones personalizadas y 
programadas. 

Selecci~n y cont~ol de vál~u_las de 170 
agua fna para a1re acondiCionado 
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Selección y control de válvulas de 171 
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· Coeficiente de caudal 

Caída de presión depende del coeficiente de 
la válvula y de fa velocidad del fluido 
Cv =caudal que pasa a través de la válvula 

en gpm con un ó P de 1 psi 

Kv= caudal que pasa a través de la válvula 
en m3/h con un ó P de 1 bar 

Equivalencia Cv= 1.17Kv 

Para vapor saturado 

Q = 12KvP1...J 1-5.67(0.42-X)2 

Donde: Q= caudal en kglh 
P 1 =presión agua e; arriba en bar abs 
X=(PI-P2)/PI 
P2=presión aguas abajo en bar abs 

1 . 
1 . 1 ' . 

' •• 1 

... ,. •• co 
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Liquidas 

' . 

Selecci~n y cont~l de vál~u_las de 172 
agua fna para alfe acondiCionado 

G 
K,= V 

tJ.P or V =·K, 
'. tJ.P 
' 

\ G 

• Donde 

+V - caudal m3/b 

+G = Gravedad específica del fluido (agua= 1) 

• ~p = Caída de presión bar. 

• K, = Coef de la válvula 

Velocidad crítica 

Cuándo la válvula de control modula hacia 
la posición de cierre ...... . 

La velocidad del Huido aumenta 

Para gases y vapor la velocidad alcanza 
un valor máximo ;::; 340 m/s 

La velocidad del sonido Mach = 1 
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Caída de presión crítica 

Experimentalmente se ha observado : 

P2< 0.58P1 

la velocidad es crítica 

Esto significa que el caudal se vuelve 
independiente de la presión aguas abajo 

p, 

Análisis de presiones 

:-·:-~ss. :..".C' 

'''be$$·. T"l 

--· 

... ,.. co 
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Control P+l+D 

PROPORCIONAL la váivula se mueve en 
proporción al.error 

INTEGRA TIVO 

DERIVATIVO 

la válvula responde en función 
de la ~ (desviaciones) 

la pendiente del error permite 
estimar la tendencia y corregir 
anticipadamente. 

Comparación de las acciones de Control 

carga 

¡; 
~ 
o 
e 

<> 
ü • ~ • o 

1------------CambiO súbrto en la carga 

Devtat1on 

P•D 

Sel Po1nt 

F atr1y h1gh tnrhal dev¡abon 
then a sustatned offset 

Htghest 1nrttal devnthon 
(over readton) No offset 

lowest tnlttal devtatlon 
but sustatned offset 

Lowest tnrt1a1 devtahon 
and no offset 
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Respuesta cíclica a un control 
On-Off 

Temperatura 

Set 
Point 

Paso 
del 
flu1do 

as1ento 

Válvula de globo 
t=ureza del 

actujldor 

Tiempo 

obutrador 
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Curvas características de flujo 

100% 

<fe 
i6 
'ti 
;so% 
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o 

• 

1 

50% 

Apertura de la va, •• 1a 

100% 

Válvula instalada 

o 

l. Ltneal 

2. Igual porctento 

3. Apertura ráptda 

4. Manposa 

5. De esfera 
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3. The air pressure drops and water pressure drops through each coil should be taken mto 
consideration to try to reduce fan and pump1ng horsepower whenever possible. 

Modulating Control Va/ve Design 
Control valves are a critica! part of !he variable volume hydronic system. The control valve is 
responsible for properly varying fiow through !he water coil at a variety of building load 
conditions. Beca use of their critica! nature, great care must be taken when salectmg control 
valves so they may perform properly. Undersized valvas may provide insufficient capac1ty and 
oversized valves provide peor control. Lefs examine control valves now in more detail. 

Control Valve Components: 
• Actuator • Causes valve motion in response to an extemal signa!. 
• Body • Portian of valve which regulates the fiow of fluid. 
• Tnm • All portions of the valve in contact with the fluid (seats, disc, stem. etc .. ). 
• D1sc • Part which makes contact with the val ve sea! when the valve is el o sed. 
• Plua • Charactenzes the fiow of fluid. The disc is often an integral part of the 

plug. 

Equal percentage type valves are typ1cally applied to cooling and heating coils because af 
their favorable flow characteristic. lt provides a high degree of control accuracy with w1de 
variahans in pressure, flow ratas, load changas, and other variables, such as long time lags. 
When combinad w1th the heat transfer characteristic of a cooling coil, the changa in stem 
position almost provides a linear change in heat transfer if an equal percentage control valve 
is used. Figure 2-10a depicts the relationship between flow and heat transfer far a cooling 
co1l, while Figure 2-1 Ob depicts the relationship between lift and flow for an equal percentage 
control valve. By combining the first two curves, we can dep1ct the relationship between the 
control valve·s lift and heat transfer characterist1c of the cooling coil. 

% GPM % BTU/H 

% GPM % Lift % Lift 

(a) (b) (e) 

F1gure 2-10 Relat1onships Between Coils and Control Valves 

In addition to the flow characteristic, the valve·s rangeability and authority can effect the 
linear rela!ionsh1p descnbed above. Valve rangeability is defmed as the ratio of maximum 
controlled flow over min1mum controlled fiow, i.e. V,= Ftow(max)/Fiow(min). The greater the 
rangeability of the valve. the greater the abil1ty of the valve to control accurately during low 
flow condilions as well as des1gn flow cond1t1ons. For example, if a valve is selected with a 
rangeabil1ty of 30. the minimum controlled flow is approximately 3.3%. V,= 30 = 
100%/Fiow(min). Flow(min) then equals 3.3%. 

Valve authorily, or Beta, is defined as the ratio of minimum differential pressure over maximum 
differential pressure. Beta= óP(valve)/óP(max). See Figure 2-11 below for a better indication. 

Sect1on 11. The Load 
Cooyr:gra : 1990 liT Fluta Tecnnology Corporat¡on Large Ch11!ed Water Workshcp 
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A . 
Supply Rtser 

Pre ¡;su re 

l. 

/::,. P max 

Control 
Valve 

Balance 
Valve 

Tll. P valve 

L. 

Figure 2-11 Differential Pressure Across Control Valve 

B 
Return Riser 

In variable volume systems, control valves operate the majority of the time at reduced loads 
and under higher differential pressures than· those at design flow. The following ·picture 
depicts the distortion of the equal percentage valve's flow characteristic with varying val ve 
authority. 

\ Valve litt% 

o 20 40 60 60 100 

Figure 2-12 Valve Authority of an Equal Percentage Valve 

Control Va/ve Sizing 
As we stated earlier, siz~ng control valves 1S extremely imPortant in variable volume hydronic 
systems because: 

• Undersized valves provide insuff1cient capacity. 
• Overs1zed valves provide peor control. 

There are basically five things to cons1der when SIZinQ a control valve: 
• Maximum flow capacity. 
• Differential pressure across valve at maximum flow. 
• Fluid specific gravity and viscosity. 
• lnlet pressure and temperature at maximum flow. 
• Max1mum different1al pressure across valve at any flaw·. 

Sectron 11. The Load 
Co~vfl(")r1! = 19~>) ITI Fiu1d Technology Coroorat1on Large Ch11led Water Workshcp 
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Let's examine each of these items ind1vidually: 

Maximum Flow 

Selección y control de válvulas de 179 
agua fría para aire acondicionado 

Maximum flow across the valve is usua/ly determinad by the hydronic system designers 
design and coi! selection. As we discussed earlier, the design fiow rate of the coi! is a 
function of the maximum heat.load of the space being cooled. The maximum fiow rate of the 
coi! is obviously the maximum flow rate used for selecting the coil's control valve, and 1s the 
f1rst step towards calculating valve c .. 

Valve Pressure Drop 
The next step in calculating the valve e, is to determine the pressure drop across the valve 
when the valve 1s in the full open position. A valve's C, is detenmined by the construction of 
the valve itself, and is defined as the amount of fiow (in gpm) that will fiow through a fully 
open valve resulting in 1 psi of pressure drop across the valve. The more pressure drop 
across the valve. the more controllability you will receive from the valve. However there is a 
tradeoff. lncreasing the pressure drop across the valve may improve controllability, but it also 
mcreases the pumping horsepower required te flow the design gpm through the valve and 
coil circuit as we/1 as increasing noise. For these reasons, a "not to exceed" maximum 
pressure drop across the valve is citen stated. On the other hand, too low a pressure drop 
across the valve is also undesirable. lf the pressure differential a/located to the valve 1s 10% 
or less of lhe load circuit pressure drop (Ato 8 in Figure 2-11 ), the valve selected will be so 
large that it cannot throttle effectively until. near its fully closed position. The result is peor 
control, noise. and excessive tnm wear. In general, 25-50% of pressure drop across the load 
c~rcuit (A to 8 in F1gure 2-11) is a good rule of thumb. 

Now that maximum valve fiow and maximum allowable pressure drop at des1gn flow are 
known. valve e, can be calculated. 

C ... = 
MaximumFiow 

~DesigMP 

Fluid Soecific Gravitv and Viscositv 
For flu1ds other than water. the c. formula must be adjusted to accommodate the more 
viscous nature of the fluid. Thus the valve c. should be as shown below: 

MaximumFiow c ... = -¡=======, where SpGr is the specific gravity of the 
.j[iesigruP"'" SpGr 

fluid 

lnlet Pressure and Temoerature 
For long valve l1fe, the operat1ng pressure and temperatura should not exceed the valve 
rat1ng. Although most equ1pment IS des1gned with sorne margm of safety. it is generally better 
to select a valve rated for the h1ghes1 inlet pressure and temperatura the valve may · 
experience. · 

~tax1mum Differential Pressure Across the Valve at anv Flow 
Th1s para meter 1s an 1mportant entena for valve seleclion for two reasons: choosing the 
appropnate actuator. and 2. avoiding valve noise and possible valve cavitation. 

In vanable volume systems. the valve actuator must be selected to be capable of supplying 
suff1c1enl force to clase the valve against the maximum pump head pressure. In variable 
volume closed loop systems all loads could be reduced causing the pump to ride back on the 
pump curve. As the pump rides back on the curve, the head being produced by the pump 
mcreas:s. The control valve actuator must be strong enough to continue modulating the 

. Coo:mg:-: ~- 1996 11 1 Flu:O tecnnOIOQy cv~::orauon 
Sectlon 11 Tl1e Load 
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valve closed as this pressure increases. In !he worst case, this could be the "shutoff 
pressure" being produced by the pump. Refer to Section VI and XII for further information. 

Finally, excessive valve noise and valve cavitation are caused by high liquid velocities. As 
water passes through a valve, it is accelerated in such a manner that pressure is deé:reased 
below vapor pressure and bubbles fonm. Then immediately downstream of the valve. velocity 
decreases and pressure increases so !he bubbles collapse causing noise and excessive 
wear on !he valve and piping. Maximum valve differential pressure can be calculated using 
!he following equation: 

~P Max. = K,(lnlet pressure -Vapor Pressure) 

For example.butterfly valves are used sometimes as modulating control valves for large loads. 
Let's examine the maximum differential pressure across !he valve al 100 psig (114.7 psia) 
mlet pressure with water at 68 'F (vapor pressure = .339 psia). The butterfly valve's K, = .35. 

~p Max. = Ko(lnlet pressure -Vapor Pressure) 

t>P Max. = .35 (114.7 - .339) 

~p Max. = 40.0 psid 
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TORRES DE ENFRIAMIENTO. 

El proceso que se lleva a cabo en una torre de enfriamiento es el típico de 
humidificación y calentamiento, este proceso también se lleva a cabo en los 
condensadores evaporativos y en una infinidad de problemas de aire 
acondicionado. 

la torre de enfriamiento es un dispositivo auxiliar en un sistema de refrigeración 
que tiene por objeto enfriar cierta cantidad de agua, aprovechando el proceso de 
humidificación del aire. 

Las torres de enfriamiento se clasifican de acuerdo a la forma de mover el aire a 
través de la torre. Existen tres formas que son las más comúnmente usadas: 

1. TIRO NATURAL. 
2. TIRO INDUCIDO. 
3. TIRO FORZADO. 

Tiro Natural. Se emplea el" efecto chimenea " aprovechando las diferencias de 
densidad del aire dentro de la torre, contra la columna de aire exterior con 
densidad constante. 

Se construye una estructura hiperbólica, normalmente de concreto con grandes 
arcos de acceso en su parte baja para la entrada del aire ambiente, en la garganta 
de la parte superior de la torre se colocan una serie de espreas o rociadores que 
dejarán caer el agua caliente en el interior: al descender el agua provocando una 
lluvia, estará en contacto con el aire cada vez menos saturado humedeciéndolo y 
calentándolo hasta llegar el agua a la parte inferior donde es colectada a una 
cisterna subterránea. El aire cada vez más húmedo y caliente formará una 
corriente ascendente y saldrá por la parte superior. 

Este equipo maneja gastos de agua superiores a los 500 m3 1 h y su gran ventaja 
es que no consume energía en ventiladores: se emplea fundamentalmente en 
acerías y termoeléctricas. 

Tiro Inducido. La torre de tiro inducido produce un flujo de aire a través del 
empaque por medio de un ventilador colocado en la parte superior del equipo y se 
distribuye agua caliente sobre el relleno enfriador (empaque) por medio de un 
sistema de espreas; al descender el agua cada vez, entra en contacto con aire 
mas frío y menos saturado, produciéndose un efecto de contracorriente que 
incrementa considerablemente la eficiencia del equipo. 

Tiro Forzado. En un época se emplearon las torres de enfriamiento de tiro 
forzado, se forza el aire por medio de ventiladores desde la parte baja de la torre 
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hacia arriba y el agua cae en contracoriente; han perdido popularidad debido a 
que la violencia con que penetra el aire provoca que parte del empaque no opere 
correctamente y se requiere incrementar las dimensiones del equipo. 

EMPAQUES HUMIDIFICADORES. 

Para el enfriamiento del agua en una torre, se requiere crear un espacio físico en 
el cual se establezca un contacto intimo entre el agua por enfriar y el aire que será 
el medio de enfriamiento; este espacio debe reunir las siguientes condiciones: 

1. Gran superficie de contacto en poco volumen. 

2. Poca caida de presión al flujo de aire. 

3. No descomponer~e o pudrirse con el agua. 

Los empaques se clasifican en dos tipos principales Película y Salpiqueo. 

Empaque de Película. 

Se pretende formar una película de líquido de muy pequeño espesor sobre la 
superficie del empaque para que el aire. al tener contacto con ella, pueda efectuar 
la transferencia de masa y calor. 

Empaque de Salpiqueo. 

Se pretende formar una serie de pequeñas cascadas en el interior de la torre para 
que el aire circule a través de ellas, humidificándose y realizando la transferencia. 

lng. Rodrigo de Bengoechea Olguin. 
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Eliminador de 
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TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO MECANICO INDUCIDO 
( Empaque npo Pelicula ) 
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Eliminadores 

Relleno 

TORRE DE ENFRIAMIENTO DE TIRO MECANICO INDUCIDO 
DE FLUJO CRUZADO ( Empaque Pelicula o Salpiqueo) 
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AGUA 

AIRE 

EMPAQUE DE SALPIQUEO 

AGUA 

l l l l l l 

r r r 
AIRE 

EMPAQUE DE PELICULA 
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MANTENIMIENTO 

El criterio de mantenimiento se ha modificado en forma sustancial durante las 
últimas décadas ha pasado de ser correctivo a PREVENTIVO el criterio antiguo de 
personal improvisado, insuficiente y abrumado de trabajo con "soluciones para 
ayer" ha pasado a la historia como una PESIMA opción. El costo de los equipos, 
refacciones y horas-hombre desperdiciados por el sistema debe ser erradicado 
como una pésima inversión ya que su productividad es muy escasa y siempre 
habrá problemas "urgentes" que no se podrán resolver. 

En las instalaciones actuales se debe VIGILAR el equipo, esperar a que falle y 
solucionarlo con medidas de emergencia. 

Un director de mantenimiento de una importante cadena hotelera comentaba 
"estoy tranquilo tomando un café con usted porque Sé que todo marcha bien "esta 
tranquilidad se debe a una excelente programación que se lleva a cabo en su 
departamento de mantenimiento. "Aquí no hay sorpresas" comentaba; los registros 
de los equipos se llevan a la perfección y los riesgos de falla se MINIMIZAN, se 
programa una revisión general de cada equipo cada determinado periodo de 
tiempo y se cuenta con las refacciones probables para no tener problemas. El 
"mantenimiento" normal como la lubricación, verificación de presiones, tensión de 
bandas, análisis de aguas de calderas, etc. se realiza con un programa 
perfectamente definido, cada miembro del departamento tiene asignados 
determinados equipos y un programa semanal para la lubricación, verificación, etc. 
Se llevan registros de cada parte de equipo para saber su tiempo de operación, 
cambios de refacciones, fallas comunes y un programa de reemplazo. 

De las observaciones que se han hecho anteriormente, se pueden establecer 
cuatro puntos fundamentales para la correcta instrumentación de mantenimiento. 

a) PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 
b) BITÁCORAS DE OPERACIÓN 
e) ANÁLISIS ESTADISTICO DE OPERACIONES Y REEMPLAZO. 
d) CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 

A) PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 

Es físicamente imposible revisar, lubricar y verificar los equipos diariamente; se 
deben establecer programas para los equipos con la frecuencia que se requiera y 
distribuirlos como tarea diaria para el personal de mantenimiento. Por ejemplo, si 
no hay personal encargado directamente a los equipos de tratamientos de agua, 
se programará una revisión al día, o tal vez por turno; si la instalación lo requiere; 
para calderas, unidades enfriadoras, etc. normalmente hay un encargado u 
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operador por turno; el se deberá encargar del mantenimiento general de su equipo 
asi como del equipo accesorio. 

Es fundamental que cada equipo este asignado a una persona especifica y que se 
lleve un informe de que se le hizo al equipo durante su mantenimiento; (Si se 
encontró en perfectas condiciones el informe debe decirlo NO SE HIZO NADA). 

8) BITÁCORA DE OPERACIONES. 

Los equipos principales, enfriadores, calderas. torres de enfriamiento, etc. deben 
llevar una bitácora de operación. en la cual se registraran sus condiciones de 
operación probablemente 3 o 4 veces por turno; es fundamental la veracidad de la 
información de la bitácora, ya que el estado interno y las condiciones de operación 
se deben obtener de la información de la bitácora. Cada fabricante presenta tipos 
de hojas de bitácora para sus equipos, todos ellos son buenos, sin embargo es 
conveniente tomándolas como base diseñarlas específicamente para cada caso o 
grupo de empresas; por ejemplo cadenas hoteleras, en donde se requerirá una 
copia para el jefe de mantenimiento y otra mas para la Dirección corporativa de 
mantenimiento. 

C) ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE OPERACIÓN Y REEMPLAZO. 

Este análisis a base de informes periódicos de mantenimiento y bitácoras de 
operación se realiza para prever reparaciones mayores a equipo, paros 
programados y substitución de unidades, en grandes cadenas hoteleras se 
centraliza este trabajo y se procesa por medio de computadora; para el caso 
normal el jefe de mantenimiento debe de realizar estos estudios 
permanentemente. Es común que el jefe de mantenimiento no tenga tiempo para 
realizar este trabajo; esto indica una falla de organización, el jefe de 
mantenimiento NO DEBE ser mecánico de operación sino coordinador de su 
departamento. 

D) CAPACITACIÓN AL PERSONAL. 

La capacitación del personal debe ser de 2 clases fundamentales: 

1.- GENERAL. 
2.- ESPECIFICA: 

Es común el reclutamiento de personal para el mantenimiento entre el personal de 
intendencia o el mercado libre de trabajo donde la preparación que tiene el 
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personal escasamente cubre la educación secundaria; es necesario darle una 
capacitación general sobre plomería, electricidad y mecánica básicamente para 
que este personal pueda ser útil en las labores que le serán asignadas; la 
capacitación que obtiene en el campo adolece de fallas profundas en la teoría de 
las operaciones que realiza y la calidad del trabajo es muy deficiente; es 
conveniente que se capaciten por medio de cursos especiales para el nivel en el 
que se desarrollaran ya que su rendimiento y calidad justificaran ampliamente la 
inversión. 

Para el caso de los operadores de calderas, subestaciones, equipos de 
enfriamiento, etc. es necesario que se tenga una preparación especifica, ya que 
los equipos a su cargo son complicados y pueden llegar a presentar riesgos, a 
este respecto hay cursos magníficos que dan algunas empresas fabricantes o 
instituciones especializadas. 

En general, cualquier capacitación que se proporcione a un ser humano tendrá 
dos grandes ventajas; primero permitirá a este una superación personal y después 
lograra un mejor desarrollo de su trabajo con las consecuentes ventajas para su 
empleador. 
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Tipos de Compresores 

Existen básicamente 5 tipos de compresores en refrigeración y aire 
acondicionado. 

1.-Compresores reciprocantes. 
2.-Rotativos 
3.-Scroll 
4.-Tornillo 
5.-Centrífugos. 

1.- COMPRESORES RECIPROCANTES 

Funcionamiento básico de los compresores reciprocantes. 
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a) Compresores Herméticos. 
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Compresor hermético de dos cilindros, apropiado para uso para una aplicación comercial o como una parte 
de un sistema de aire acondicionado residencial 
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b) Compresores Semi-Herméticos. 
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Suction Shutotf 
Valve 

Suct1on Stré:llllers 

Compresor reciprocante semi-hermético comercial. 
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e) Compresores Abiertos. 

Figure 4-26. A four-cylinder, extemal-dr~ve, V-type, dÍI-wuled cumpressur. (Fr~ck Cu.) 
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2.- COMPRESORES ROTATIVOS. 
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ldentllication of Parts 

Operation 

C:J .. ;§-',p~/ 
Compress1on Stroke 

2 Continuad: New lntake 
Stroke Started 
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Figure 4-55. Detail uf cylinder and rotor ohuwn 1/l 

Figure 4-54. A-The inside of the cylinder shuwing purt 
upenings. Note that the intake ports are /onger than the 
exhaust ports. 8-Re/ative position of rotor and blades 
inside cylinder. 
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3.- COMPRESORES SCROLL. 

1. INTRODUCCIÓN 

Compresores200 

Desde su introducción al mercado unitario de aire acondicionado a finales de la 
década de los 80, los compresores scroll han tenido un gran éxito en una amplia 
variedad de aplicaciones tanto residenciales .como comerciales. En aire 
acondicionado, los compresores más pequeños (de 1 a 6 toneladas) se utilizan en 
sistemas residenciales, tales como los sistemas de bombas térmicas empleados 
para calentar o enfriar hogares y negocios. Los compresores más grandes (de 7 a 
25 toneladas), se usan en aplicaciones comerciales como enfriadores de líquido 
{chillers) y en una variedad de sistemas de unidades condensadoras. Los 
compresores scroll de refrigeración se emplean en una amplia gama de 
aplicaciones que incluyen: sistemas paralelos para supermercados, tanques 
enfriadores de leche, transporte automotor de carga refrigerada y contenedores 
marinos. La tecnología scroll también ha sido exitosamente aplicada en criogenia y 
gas naturaL 

Una de las razones del amplio éxito de la tecnología scroll es que ésta ha sido 
diseñada y fabricada a bajo costo, alta eficiencia, y alto volumen. Además, permite 
desarrollar y producir compresores de más alta eficiencia, teniendo en cuenta el 
recalentamiento global y los requerimientos de conservación de energía, aspectos 
cada vez más importantes a considerar por los fabricantes de compresores de 
hoy. La tecnología scroll ofrece todos los medios para responder 
satisfactoriamente a estos retos técnicos; proporciona al usuario final un beneficio 
real en lo que se refiere a eficiencia, confiabilidad, tame~ño, peso y bajo nivel de 
ruido, más allá que otras tecnologías existentes. El uso de mecanismos de 
conformidad en los compresores scroll ha mejorado su capacidad para manejar 
refrigerantes líquidos e impurezas presentes en el sistema. Estas características, 
junto a las mejoras en los dispositivos de protección, desarrollados 
específicamente para resolver problemas de aplicación en el campo, han permitido 
el uso del scroll en forma exitosa a nivel mundial tanto en aire acondicionado como 
en refrigeración. 

2. VENTAJAS DEL SCROLL 

Los compresores scroll, como otras tecnologías rotativas, requieren pocas partes 
móviles en comparación con los compresores a pistón. Debido a la baja velocidad 
de deslizamiento en todos los puntos de contacto, el mecanizado de precisión y 
las ajustadas tolerancias de los elementos del scroll, es posible usar el contacto 
físico entre ambas espirales como un sello, lo que elimina la necesidad de usar un 
gran volumen de aceite como sellador. El contacto físico entre las espirales 
también tiene la ventaja de eliminar los espaciamientos y reducir las fugas, para 
que sea posible crear compresores de alto rendimiento con máquinas de menor 
desplazamiento. Esto está en directo contraste con los compresores a tornillo, 
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donde las superiores proporciones de fuga se compensan usando 
desplazamientos más grandes. Los compresores scroll son de por sí máquinas 
silenciosas y de baja vibración. El ruido generado por un compresor scroll es 
relativamente independiente de la pulsación de gas y está generalmente asociado 
sólo con los dispositivos mecánicos reales del scroll. Las irregularidades en el 
mecanismo de los elementos del scroll pueden incrementar los efectos del 
contacto mecánico durante el funcionamiento. En el caso de compresores scroll 
para aire acondicionado, no existe válvula de descarga interior, lo cual ayuda a 
reducir el ruido al eliminar los cambios abruptos de flujo. En los compresores scroll 
de refrigeración, se usa una válvula para mejorar la eficiencia a bajas condiciones 
de evaporación, diseñada especialmente para minimizar su impacto sobre ruido 
del compresor. La vibración del compresor se minimiza con el uso de contrapesos 
balanceados dinámicamente y al utilizar un proceso de compresión continua, 
también se minimiza la pulsación de torque asociada. Debido a que dos elementos 
de precisión del scroll definen completamente el proceso de compresión, no es 
necesario utilizar una cubierta para ubicar el ensamblaje del scroll en forma 
precisa dentro del compresor. Aprovechando las ventajas de esta capacidad 
intrínseca del diseño, las espirales pueden alinearse por sí mismas libremente 
durante la operación del compresor. A esta capacidad se le denomina conformidad 
y es de gran importancia para el manejo de refrigerante en estado líquido durante 
condiciones de inundación y también de las pequeñas cantidades de impurezas 
que pueden estar presentes en el sistema. Esencialmente, la conformidad permite 
que las espirales se separen ligeramente ante los excesos de presión asociados 
con la presencia de un alto volumen de liquido. 

3. GEOMETRÍA DE LA ESPIRAL 

Las espirales pueden construirse en distintas formas y tamaños. Sin embargo, una 
geometría de círculos envolventes es ampliamente satisfactoria para el diseño y 
fabricación de los compresores scroll. Esta geometría ha sido exitosamente 
aplicada en perfiles de engranajes de dientes y provee el desplazamiento 
requerido para el rodaje y el deslizamiento. Un perfil específico se define por el 
uso de un movimiento giratorio de un miembro flexible alrededor de un círculo 
base para crear un perfil arqueado. Este perfil establece las superficies 
funcionales que las espirales necesitan. Al aumentar o disminuir el diámetro del 
círculo base se pueden crear perfiles diferentes y únicos. Si los puntos de partida 
se escalonan a lo largo del círculo base, se puede generar un espesor de pared. 
Después de establecer el círculo base y el espesor de pared, todo lo que se 
requiere es agregar una altura para crear una espiral funcional. Un compresor 
scroll consta de dos elementos en forma de espiral. Uno estacionario y otro que 
gira en un movimiento orbitante alrededor del centro del eje motor. Las dos 
espirales son idénticas y están ensambladas con una diferencia de fase de180°. El 
movimiento orbital de la espiral giratoria es circular, tiene la misma amplitud que el 
motor y se mantiene a 180° de diferencia de fase con el uso de un dispositivo 
antirotación, el cual se conoce generalmente como un típico acople Oldham. La 
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magnitud del movimiento orbital depende del radio del circulo base y el espesor de 
la pared. Durante el funcionamiento, las dos espirales hacen contacto en varios 
puntos formando una serie independiente de bolsillos en cada posición del 
movimiento orbital. Estos bolsillos disminuyen progresivamente de tamaño hacia el 
centro. El proceso de compresión de un compresor scroll se describe como un 
proceso de desplazamiento positivo. Este tipo de proceso aumenta la presión del 
vapor refrigerante, reduciendo el volumen intE/rno de la cámara de compresión 
mediante un esfuerzo mecánico. Ambos bolsillos sellados, interno y externo, se 
definen exclusivamente por la geometria del scroll y el movimiento orbital. Por su 
diseño, el dispositivo de involución en espiral del scroll tiene ya la capacidad 
incorporada de reducir el volumen y generar asi una relación de compresión 
propia. 

Durante cada revolución consecutiva del motor, la masa de vapor inicial se mueve 
hacia el centro por el movimiento giratorio y su volumen se reduce 
significativamente a medida que se mueve de bolsillo a bolsillo. El proceso de 
compresión se completa finalmente cuando el refrigerante se comprime a su 
máxima presión de descarga y es liberado a través de un puerto de descarga. 
Éste es un puerto común localizado en el bolsillo más profundo formado por los 
elementos combinados. Como toma varias revoluciones completar este proceso, 
en realidad existe un proceso continuo de compresión durante la operación. Vea la 
Figura 1. 

Figura l. Cómo Trohajn el Scroll 

Bolstllo de 
B¡]ja 

Prcstón 

Bolsillo de Alta 
Pr.:..'iiim 

Scroll Orbitante 

4. CONFORMIDAD AXIAL Y RADIAL DEL SCROLL 

La conformidad se define como la capacidad que permite que las dos espirales del 
scroll se separen ligeramente en la dirección axial o radial debido a la acción de 
elevadas presiones o de la presencia de impurezas. La conformidad axial se 
define en términos generales como la separación de la punta de una espiral, de la 
base de la espiral opuesta. Hay varios métodos para lograr este tipo de 
conformidad. 
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Un método es usar sellos para la punta de la espiral. En este caso se le hace una 
ranura pequeña a lo largo de la punta de cada elemento espiral y luego se inserta 
un sello flexible en esta ranura. Este sello generalmente está hecho de un material 
de anillo de pistón y esencialmente realiza la misma función de un anillo de pistón, 
esto es, cuando las espirales se separan, este sello mantiene el contacto con la 
base contraria. Con este diseño la fabricación se hace más compleja en los casos 
en que los perfiles de las espirales son muy anchas. 

Otra aproximación es aplicar una carga, ya sea a la espiral fija o la orbitante, 
mediante presión de gas, para mantener sellada la punta y la base de contacto. 
Un método tipico para lograr esto, es permitir un pequeño grado de movimiento 
axial al scroll fijo, entonces se instala un sello en una cavidad hecho en el scroll 
fijo; este sello tiene dos propósitos principales: uno es mantener sellados y 
separados el lado de alta presión (descarga) del lado de baja presión (succión), el 
otro objetivo es proporcionar la carga de gas requerida para mantener el contacto 
necesario entre la punta de la espiral y la base. Esto se logra mediante el uso de 
una cavidad intermedia que se forma bajo el sello después de que éste se inserta 
en el scroll fijo. Durante la operación, esta cavidad intermedia se presuriza 
mediante la alimentación de gas a través de un pequeño pasaje que conecta la 
cavidad y uno de los bolsillos de compresión formado en el scroll. Durante el 
arranque, el sello está en una posición relajada sin carga, lo que significa que 
incluso a presiones elevadas de succión el torque es bajo debido a la fuga a través 
de los bordes. Pero a medida que el compresor alcanza su condición de 
operación, la presión de la cavidad intermedia crece y carga el ensamblaje de las 
espirales. El scroll orbitante en este arreglo es soportado por una superficie de 
propulsión rigida. Esto proporciona una ventaja al reducir la carga real sobre las 
puntas, necesaria para generar un sello, ya que el buje rigido acomoda el 
momento lateral del scroll orbitante creado por las cargas tangenciales de gas. Un 
método de carga de un gas orbitando tendria cargas mayores en los bordes con el 
propósito de contrarrestar el momento lateral, incrementando asi la fricción y 
reduciendo la eficiencia del compresor. La conformidad axial también proporciona 
los beneficios de una presión constante de sellado durante la operación y de una 
carga automática al momento del arranque. Vea la Figura 2. 
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La conformidad radial es simplemente la habilidad que tienen los flancos de las 
espirales de separarse ligeramente en la dirección radial. Esto se logra 
permitiendo que la espiral móvil se desplace una distancia pequeña en la dirección 
radial y mediante el uso de un buje descargador en el extremo del eje del 
compresor. La fuerza centrífuga generada por la masa rotatoria del scroll orbitante 
crea el sellado de los extremos de ambas espirales. Las fuerzas de gas generadas 
por el proceso de compresión se oponen a esta carga y son proporcionales al 
diferencial de presión de operación. Durante la operación normal, la fuerza 
centrífuga es mayor que la fuerza de gas que mantiene el sello. Al permitir que la 
espiral se mueva hacia adentro o que "descargue", el conjunto del scroll tiene la 
capacidad de manipular pequeñas cantidades de impurezas o de líquido adicional. 
La conformidad radial es un método excelente para asegurar el correcto sellado y 
proporciona protección contra pequeñas impurezas y refrigerante líquido. Vea la 
Figura 3. 
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5. INYECCIÓN DE LIQUIDO Y DE VAPOR 
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La inyección de vapor es un método usado para mejorar el rendimiento de los 
compresores scroll en refrigeración. Incluso puede extender el rango de operación 
un compresor a más bajos niveles de temperaturas de evaporación. El esquema 
de inyección de vapor generalmente usado en un scroll en refrigeración consiste 
de los siguientes componentes básicos: un condensador, un evaporador, un 
compresor, un intercambiador de calor, un tubo capilar y una válvula solenoide de 
cierre. Vea la Figura 1. Una pequeña cantidad de refrigerante· es removida 
después del condensador y luego es circulada a través de un lado de un 
intercambiador de calor. Este refrigerante se inyecta entonces en el compresor 
scroll como un vapor saturado. La cantidad de refrigerante inyectada se determina 
por la diferencia entre la presión del condensador y la presión del bolsillo del scroll, 
así como por el diámetro del tubo capilar. El refrigerante restante del condensador 
circula a través del otro lado del intercambiador de calor antes de ser expandido y 
entrar al evaporador. Al circular a través de un intercambiador de calor, el · 
refrigerante que entra en el evaporador es subenfriado y por lo tanto se obtiene un 
incremento en el efecto frigorífico obtenido. La entalpía del líquido refrigerante 
subenfriado hsc, en KJ/Kg, puede calcularse por la ecuación siguiente: 

Donde: 
hcon = entalpía del refrigerante líquido saturado a la temperatura de condensación 
(KJ/Kg). 
Cpr = calor específico del refrigerante líquido a presión constante (KJ/Kg o C). 
Tcon = temperatura de saturación del refrigerante líquido a la presión de 
condensación (o C). 
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Tsc =temperatura del refrigerante líquido subenfriado (° C). 

Esto produce un aumento en la capacidad de enfriamiento del sistema. También 
hay un ligero aumento en el consumo de potencia del compresor, debido al 
aumento del trabajo al comprimir el refrigerante inyectado adicionalmente. Sin 
embargo, el efecto neto logrado es un aumento tanto en la capacidad como en la 
eficiencia del compresor. 

Hay otras ventajas que ofrece la inyección de vapor, además de una ganancia en 
eficiencia neta. El aumento de capacidad es mayor a temperaturas de evaporación 
más bajas y a más altas temperaturas de condensación. Esto está de acuerdo con 
los requerimientos de la mayoría de los sistemas de refrigeración. Como el 
esquema de inyección de vapor puede detenerse, cerrando la solenoide que 
habilita el paso del líquido que se expande a uno de los lados del intercambiador, 
también permite el potencial de proveer modulación, es decir, aumentar o 
disminuir la capacidad en función de la demanda. La inyección de vapor también 
proporciona la habilidad de extender el rango de operación, enfriando el 
compresor con el refrigerante inyectado. Vea la Figura 4. 
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Otro método para extender el rango de operación a más bajas temperaturas de 
evaporación es usar un esquema de inyección de líquido. Este esquema 
generalmente consiste de cuatro elementos: el compresor, el condensador, el 
evaporador y un tubo capilar con un solenoide, para cortar la inyección cuando el 
compresor se detiene. Un método alternativo en lugar de un tubo capilar para 
controlar la inyección, es una válvula controlada por la temperatura de la 
descarga. En estos casos, una pequeña conexión va de la línea líquida del 
condensador a un tubo capilar o a una válvula controlada por la temperatura. La 
válvula o el tubo capilar están unidos directamente al puerto de inyección del 
compresor. Una pequeña cantidad, de refrigerante se toma desde la línea de 
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líquido y hará las veces de masa de inyección. Como en el proceso de inyección 
de vapor, esta masa de inyección está directamente relacionada con la diferencia 
de presión entre el condensador y la presión del bolsillo de intermedio del scroll, y 
con el diámetro del capilar de inyección y de la tubería de los pasajes internos del 
scroll por donde se inyecta esta masa. Aquí también se observa un ligero aumento 
en la potencia consumida por el compresor, debido al aumento de trabajo al 
comprimir el refrigerante inyectado adicionalmente. Sin embargo, el efecto neto es 
el enfriamiento ·del gas de la descarga suficientemente, de manera de permitir la 
operación a las más elevadas relaciones de compresión hallados comúnmente a 
las condiciones de bajas temperaturas de evaporación y de elevadas temperaturas 
de condensación. Tanto la Inyección de Líquido como la Inyección de Vapor 
emplean puertos de inyección intermedia dentro del scroll. 

6. MODULACIÓN 

Hay varios métodos para lograr la modulación en un compresor. Un método ya 
discutido es la inyección de vapor. Existen tres formas comunes de modulación, 
ellas son: velocidad variable, modulación mecánica y succión variable. La 
modulación de velocidad variable requiere del uso de un motor trifásico de 
inducción de velocidad variable y también requiere de un regulador que se una al 
sistema de tal forma, que pueda ajustar la velocidad del motor con precisión para 
alcanzar los requerimientos de capacidad (demanda del sistema), puesto que la 
capacidad es directamente proporcional a la velocidad del motor. También se 
necesitan otras modificaciones en el compresor scroll: una es aumentar o reforzar 
la conformidad radial para permitir que la estructura del scroll se ajuste a las 
diferentes velocidades del motor manteniendo el sellado requerido; otra es una 
bomba de aceite para mantener la lubricación apropiada de los bujes o 
rodamientos y las superficies en contacto, y finalmente en conjunto con la anterior, 
un sistema de lubricación mejorado para acrecentar el flujo y el retorno interno de 
aceite. 

La modulación mecamca se lograr separando el scroll fijo y el orbitante en 
dirección axial. Esto genera un patrón de fuga que disminuye la capacidad del 
compresor, la disminución de capacidad es proporcional a la duración de la 
separación. Esta separación se logra físicamente con el uso de un pistón de 
elevación dentro de una tapa sobre el puerto de descarga (alta presión). La tapa 
tiene un volumen adicional que actúa como la cámara de un pistón, por lo queda 
una pequeña distancia entre el pistón y el tope de su cámara. Bajo circunstancias 
normales, la presión por encima y por debajo del pistón se iguala usando un 
pequeño pasadizo en el propio pistón. Sin embargo, cuando se requiere 
modulación de capacidad, hay una gran liberación de presión fuera del tubo que 
se localiza sobre el área del pistón y se fuga a la línea de succión que se abre a 
través de una válvula solenoide. A medida que la presión sobre el pistón 
disminuye, el pistón es empujado hacia arriba a la cámara extendida, esta acción 
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levanta el scroll fijo causando la separación y la consecuente fuga, y además 
reduciendo el flujo de masa y la capacidad. 

El método de succión variable es similar en concepto al esquema de modulación 
mecánica. En este caso, sin embargo, en lugar de crear una separación forzada 
entre las espirales para disminuir el flujo de masa y la capacidad, la masa de 
succión inicial se disminuye liberando o dando salida a un porcentaje del gas del 
bolsillo inicial de succión. Esta liberación es controlada por una válvula de 
solenoide y un pasadizo que va hacia el bolsillo de succión. El efecto global de la 
eliminación de un porcentaje del gas del bolsillo inicial de succión es una 
reducción en la capacidad. 

7. DIFERENCIAS DE DISEÑO EN EL SCROLL PARA REFRIGERACIÓN Y PARA AIRE 
ACONDICIONADO 

Debido a que los scroll de refrigeración operan sobre un más amplio rango de 
temperaturas y relaciones de compresión, existen algunas diferencias de diseño 
entre un scroll de refrigeración y uno de aire acondicionado. La temperatura de 
descarga no es el único problema que se puede encontrar a bajas temperaturas 
de evaporación y a elevadas temperaturas de condensación. También hay 
relaciones de presión significativamente más altas, las cuales pueden causar un 
aumento del estrés sobre los elementos del scroll. Estos aumentos de la 
proporción de compresión también pueden afectar el puerto de descarga, 
generando un flujo de retorno hacia el scroll que puede afectar el consumo de 
energía significativamente, ya que produce la recompresión de una porción del 
gas de descarga. 

Una de las modificaciones incorporadas al scroll de refrigeración es el 
"mecanizado especial para elevadas relaciones de compresión" (HCR). El 
mecanizado especial genera un fuerte incremento de la fuerza e incluso una 
reducción en el volumen final de descarga, lo que provoca un aumento en la 
relación de volumen e inherentemente en la relación de compresión. Vea la Figura 
5. 
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Figura 5. Mecanizado para Altas Relaciones de Compresión 

Scroll 
Rjo 

Geometria Especial Para 
RelaciOnes Elevadas deo Compresión 

Scroll 
Móvil 

Figura 6. Valvula de Descarga Dinamica 

• Mejora la efictencia 

• Menor diferencia de presión que la 
valvula reciprocante 

• Su mal funcionamiento no para la 
operación del compresor 

Otra modificación es el uso de una válvula dinámica de descarga para controlar el 
reflujo. Esta válvula se diseña para reducir el reflujo sin crear restricciones u 
obstrucciones adicionales en la via y se combina con un puerto de dimensiones 
reducidas para las condiciones de bajas temperaturas de evaporación y el flujo de 
baja masa resultante. Vea la Figura 6. 

Adicionalmente, tal y como se discutió anteriormente, el uso de los esquemas de 
inyección de vapor y de inyección de liquido normalmente se usan para aumentar 
el rango de operación. La inyección de vapor y de la inyección de líquido también 
crean la necesidad de usar conexiones externas, tubería interna adicional y 
puertos de inyección. 

8. RENDIMIENTO Y NIVEL DE RUIDO 
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Existen dos métodos para entender las comparaciones de rendimiento entre 
compresores: eficiencia volumétrica y eficiencia isoentrópica. Las definiciones se 
detallan a continuación: 

Elicicncin Volumétrica~ 

Elicicncin lsoentrópicn = 

volumen del tlujo de succion que cntr~ 
Dcsplazmnicntn del compresor 

potencia ideal aplÍcada nara ·cnmnrimir el !.!as. 

Potencia eléctrica aplicada 

Los compresores scroll tienen una ventaja inherente de un 5 a un 10% de 
rendimiento por encima de los compresores rotativos a pistón. Esto se manifiesta 
en una reducción de las fugas de gas y de las pérdidas de flujo. Un compresor 
scroll en general tiene casi cero fugas de gas, comparado con una máquina 
rotativa con helgaduras fijas de operación. Además, para un compresor rotativo 
estas helgaduras aumentarán con el tiempo, a medida que sus componentes se 
desgastan. Los compresores scroll mantienen su capacidad de sellado durante el 
funcionamiento normal, ya que las partes aparejadas se desgastan juntas en su 
encastre, es decir, se acoplan entre ellas con el uso. Para los compresores scroll 
de aire acondicionado, las pérdidas de fluido también se reducen, debido a la 
ausencia de válvulas en la succión y en la descarga. En los compresores scroll de 
refrigeración, el uso de una válvula para relaciones de compresión por encima de 
5 también manifiesta una mejora significativa en la eficiencia volumétrica, la cual 
compensa las pérdidas inherentes de fluido asociadas a la válvula. Otro efecto de 
la válvula de descarga y el puerto menor es la disminución de la recompresión de 
gas, lo que produce un menor intercambio de calor entre el gas de la descarga y 
de la succión, ayudando a crear una curva plana de eficiencia volumétrica. 

Los compresores scroll también experimentan mayores cargas en los rodamientos 
que los compresores rotativos, generalmente en el orden de 15 a 30%. Existe 
incluso un incremento de las cargas de fricción relativas con respecto a un 
compresor rotativo, debido al contacto entre las espirales del scroll y el empuje 
axial. En conjunto, esto conduce a una pérdida superior por fricción en el orden del 
1 al2%. 

Los compresores scroll funcionan generalmente mejor en aplicaciones de 
refrigeración que algunos compresores semiherméticos. Sin embargo, el 
rendimiento del compresor scroll puede presentarse en desventaja en relación al 
compresor semihermético de alta eficiencia. A elevadas relaciones de presión el 
compresor semihermético a pistón es mejor. La inyección de vapor puede usarse 
para mejorar el compresor scroll y el rendimiento del sistema, al proporcionar al 
líquido mayor subenfriamiento. Esta mejora del rendimiento puede igualar 
generalmente la elevada eficiencia de los compresores semiherméticos en las 
mismas condiciones de operación. A más bajas temperatura de condensación, las 
ventajas inherentes de las bajas fugas de gas y pérdidas de fluido permiten al 
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scroll desempeñarse mejor hasta que el compresor semihermético de alta 
eficiencia. 

Para las aplicaciones de aire acondicionado, los compresores scroll ofrecen 
algunas ventajas intrínsecas, al reducir los niveles de ruido y vibración. Con la 
ausencia de válvulas dinámicas y un proceso de flujo casi continuo, hay una 
contribución mínima de las pulsaciones de gas al ruido del compresor. En los 
compresores rotativos, grandes pulsaciones de gas dan contra la carcaza, lo cual 
irradia ruido adicional. En los compresores scroll, la mayor contribución de sonido 
es el contacto mecánico entre los elementos. El nivel de sonido de un compresor 
rotativo y uno scroll del mismo tamaño es comparable. Sin embargo, un compresor 
scroll a menudo puede ser de 3 a 8 dBA más silencioso que un compresor 
semihermético. 

Para los compresores scroll de refrigeración la situación es algo diferente, ya que 
existen ambos efectos, el del ruido mecánico y el del ruido de gas generado por la 
válvula y el puerto. A menudo el ruido de gas se reduce internamente con el uso 
de un silenciador especialmente diseñado. 

La vibración asociada a un compresor scroll es generalmente muy baja. El 
proceso de flujo continuo baja significativamente la vibración de torsión 
experimentada por el compresor. Combinando esta vibración de baja torsión con 
el uso de contrapesos dinámicamente balanceados que compensan la rotación 
interna de los elementos, se pueden alcanzar niveles de vibración estables de 
menos de las 50 micrones. 

9. CONSIDERACIONES DE APLICACIÓN 

Tal como se estableció previamente, los compresores scroll son ampliamente 
utilizados en aire acondicionado y refrigeración. Aunque no es la intención de este 
documento considerar todas las posibles aplicaciones, hay ciertos lineamientos 
importantes a considerar cuando se diseña un sistema. 

Como protección de temperatura, generalmente se recomienda usar un termostato 
de línea de descarga que detenga el compresor si la temperatura de descarga 
sobrepasa ciertos límites. Algunos modelos de compresor traen un dispositivo 
interno de temperatura de descarga de manera estándar. 

Generalmente los compresores scroll son fabricados con protección interna del 
motor o con un módulo de protección de control externo. Los módulos de control 
externos normalmente actúan en base a la variación de la resistencia de una 
cadena de termistores localizada en el motor, la cual puede estar en serie o en 
paralelo. 
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Los estándares de regulación de seguridad locales generalmente exigen control y 
corte por alta presión. En EE.UU., UndeiWriter Laboratories (UL) requiere el corte 
mecánico por alta presión. Los compresores scroll también pueden tener 
aplicación en una variedad de unidades de múltiples compresores, como los 
tándem y los sistemas paralelos. Una consideración importante a tener en cuenta, 
cuando se usan compresores scroll en estos tipos de aplicaciones, es el sistema 
de lubricación. Los diseños típicos en tándem incluyen tubos de ecualización de 
aceite para mantener los niveles de aceite apropiados. Para las aplicaciones de 
sistemas paralelos, se usan generalmente dispositivos electrónicos de control del 
nivel de aceite. En ambos casos, ciertas consideraciones de diseño del sistema, 
como el tamaño del separador de aceite, recipientes de aceite, válvulas de corte 
del flujo de aceite de retorno cuando el compresor no está operando, entre otras, 
pueden proporcionar protección extra y vida adicional a los compresores 
instalados, aumentando así la vida del sistema. 

Una consideración adicional en el diseño de sistemas es la manipulación de 
impurezas y humedad que puede mejorar significativamente la vida del sistema y 
del compresor. 

1 O. FUTURO DEL SCROLL Y DE LOS REFRIGERANTES ALTERNATIVOS 

Basados. en el éxito del compresor scroll durante la última década, el futuro de 
este tipo de compresor en todos sus tamaños es en extremo brillante. El 
rendimiento del scroll y su bajo nivel de ruido han demostrado que él es 
claramente superior a otras tecnologías en aire acondicionado y, con algunas 
mejoras de eficiencia adicionales, también en refrigeración. El scroll es 
comparable a los compresores semiherméticos de alta eficiencia de hoy. 

Los compresores scroll ofrecen una amplia variedad de opciones en la modulación 
de capacidad y en esquemas mejorados de inyección de vapor, que pueden 
proporcionar un incremento en la eficiencia del compresor y del sistema. Esto es 
cada vez más importante para cumplir con los requerimientos futuros de 
conservación de energía y las obligaciones globales para reducir las emisiones de 
anhídrido carbónico. Adicionalmente, la tecnología scroll ofrece la mejor opción 
para diseñar y fabricar en el futuro compresores más silenciosos y confiables. 

Una ventaja adicional para los compresores scroll en el futuro es el uso creciente 
de R-41 OA. El scroll se ajusta naturalmente a este tipo de refrigerante. Los 
compre·sores scroll poseen una mayor eficiencia isoentrópica con R-41 OA y son 
más silenciosos. Incluso comparados con los compresores alternativos a pistón 
con R-22 actuales, resultan ser más silenciosos hoy; los compresores 
reciprocantes equivalentes demuestran ser entre 6-8 dBA más ruidosos. Los 
compresores scroll específicame-nte diseñados para el refrigerante R-41 OA están 
demostrando ser tan confiables como los compresores scroll de hoy en día. 
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5.· COMPRESORES CENTRÍFUGOS 

lntake 

Figure 4-72. f-lermetic cenrrifu8c1l. compressor.· The Jmpeller is shown at lett a!Jove. 1'>'1ajor component:; of the 
compressor are· A-lntake. 8-First-stage irÚpefler. C-Second-stage impeller. 0-Hermetíc motor. E-E.\haus!. 
(Carrier Cnrporat10n, Sul;sidiary o{ United Technologtes Corpnration) 
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tibprote::,.~cH control B-Relrigerant f/mt' d1agraÍn showing syslem operation. ·(Carrier Curpuratiun, SubsidJJIV ur 
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