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ANEXO C 

 
DIAGRAMAS TIPICOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LOGICO 

 

 

C. T. PDTE. PLUTARCO ELIAS CALLES 
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DIAGRAMAS TIPICOS DE CONTROL ANALOGICO 
 

 

CONTROL DE NIVEL EN EL DOMO DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
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CONTROL DE TEMPERATURA VAPOR SOBRECALENTADO GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
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CONTROL DE FLUJO DE AIRE PARA LA COMBUSTION VTF-A GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
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CONTROL COORDINADO DE UNIDADES 1 Y 2 
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DIAGRAMAS TIPICOS DE CONTROL LOGICO 
 

 

 

 
CONTROL LOGICO DE LABOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
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CONTROL LOGICO DE LA BOMBA DE AGUA DE ALIMENTACION GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
 

 

 



 

Página 8 de 20 

Gerencia Regional de Producción Occidente 
Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Occidente 

Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 

 

 

 

 

 

 

CONTROL LOGICO DEL VENTILADOR DE TIRO INDUCIDO GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 1 Y 2 
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ANEXO A 
 

DIAGRAMAS TIPICOS DE CONTROL ANALÓGICO Y LOGICO 

 

PARA EL ANEXO 1A DE LA 

ESPECIFICACIÓN TECNICA  

SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL DIGITAL  

(SICODI), U’s 3, 4, 5 y 6 

 

C. T. PDTE. PLUTARCO ELIAS CALLES 
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DIAGRAMAS TIPICOS DE CONTROL ANALOGICO 
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(APC) CONTROL DE NIVEL EN EL DOMO DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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(APC)  CONTROL DE NIVEL EN EL DOMO DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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(FGC)  CONTROL LOGICO DEL VTF-A DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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(FGC)  CONTROL LOGICO DEL VTI-A DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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(MBC)  CONTROL LOGICO DEL PULV-A DE CARBON DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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(MBC)  CONTROL LOGICO DEL PULV-A DE CARBON DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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  CONTROL LOGICO DE PROTECCIONES DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 
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  CONTROL LOGICO DE PROTECCIONES DEL GENERADOR DE VAPOR DE UNIDADES 3 A 6 

 

 

 



 

Página 19 de 20 

Gerencia Regional de Producción Occidente 
Subgerencia Regional de Generación Termoeléctrica Occidente 

Central Termoeléctrica Presidente Plutarco Elías Calles 

 

 

 

 

 

 

(EHC)  CONTROL LOGICO DE VALVULAS DE GOBIERNO DE TURBINA UNIDADES 3 A 6 
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(EHC)  CONTROL LOGICO DE VALVULAS DE GOBIERNO DE TURBINA UNIDADES 3 A 6 
 

 

 


