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Introducción 

El contacto del recién egresado con las empresas es importante en el desarrollo 

profesional. Brinda la oportunidad de poner en práctica y fortalecer conceptos 

teóricos, enriquece el conocimiento adquirido en la carrera y fomenta el 

aprendizaje. 

Este escrito trata sobre mi participación en la empresa Grupo VKW Ingeniería en 

uno de los proyectos donde he participado. Inicialmente explico los antecedentes 

que se requieren para entender este trabajo, el objetivo y el marco teórico del 

mismo. En el capítulo 1 refiero brevemente la historia de la empresa Grupo VKW 

Ingeniería, su estructura y la descripción de mi puesto de trabajo. El capítulo 2 

trata sobre el proyecto “Elaboración de propuesta y requerimientos para instalar un 

sistema de alimentación ininterrumpida para un centro de datos (call center)”, 

contiene el levantamiento eléctrico, la memoria descriptiva, la memoria de cálculo, 

diagrama unifilar y resultados. Enseguida se encuentran las conclusiones, se 

incluye un glosario de términos y abreviaturas usados con frecuencia y pueden ser 

difíciles de entender cuando no se está familiarizado con el tema. La bibliografía 

es la última parte del contenido. Se incluyen al final documentos anexos listados 

en el texto. 

Objetivo 

Proponer, analizar y hacer lo requerimientos para la instalación de un UPS que 

permita garantizar la continuidad del suministro eléctrico en un centro de datos. Se 

debe verificar que todos los servicios del piso estén respaldados por planta 

generadora de energía eléctrica. La instalación eléctrica debe cumplir la 

normatividad oficial vigente. 
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Marco teórico 

La electricidad 

Es una palabra del griego ήλεκτρον (élektron), cuyo significado es “ámbar”, es una 

propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión 

entre sus partes, originada por la existencia de electrones, con carga negativa, o 

protones, con carga positiva1  

 

En culturas antiguas del mediterráneo se sabía que ciertos objetos, como una 

barra de ámbar, al frotarla con una lana o piel podía atraer objetos livianos como 

plumas. Hacia el año 600 a. C. Tales de Mileto hizo una serie de observaciones 

sobre lo que ahora definimos como electricidad estática.  

 

La electricidad estática es la parte de la electricidad que estudia las cargas 

eléctricas en reposo, o sea, que una vez producidas se acumulan en un cuerpo 

estacionariamente. El principio básico es que las cargas eléctricas del mismo 

signo se repelen y cargas eléctricas con diferente signo se atraen. Los cuerpos se 

pueden cargar por frotamiento, contacto o inducción. Influyen factores ambientales 

como la humedad. A mayor humedad, menor acumulación de carga estática. 

 

 

Imagen 1. Representación de las líneas de campo eléctrico 

 

El espacio que rodea una carga eléctrica es asiento de un campo de fuerzas 

porque dicha carga ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga que se coloca en 

                                                            
1. Electricidad. (2015). En Real Academia de la Lengua Española. Recuperado de 
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=DDJ24QR06DXX26kRcGxs 
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dicho espacio. Este campo de fuerzas se denomina campo eléctrico. En la imagen 

1.A podemos apreciar las líneas de fuerza de un campo eléctrico conformado por 

una carga con valor positivo. En la imagen 1.B se representan las líneas de fuerza 

que forma una carga con valor negativo. En 1.C se dibujan las líneas de fuerza de 

dos cargas con distinto valor. En 1.D las líneas de fuerza representan el campo 

resultado de la interacción de dos cargas con el mismo valor. 

 

Suponiendo que se tiene una carga positiva Q y se coloca una carga positiva q en 

sus proximidades, esta será rechazada con una fuerza que va disminuyendo a 

medida que la carga q se va alejando, esta fuerza tiene la tendencia a llevar la 

carga q hasta el infinito. Si se quisiera situar la carga q donde estaba, se tendrá 

que ejercer una fuerza igual, pero opuesta a la del campo, por lo tanto se realizará 

un trabajo sobre el campo.  

El potencial eléctrico se define como “el trabajo realizado sobre una unidad de 

carga para desplazarla desde el infinito hasta cierto punto”, su unidad se llama volt 

y se representa con la letra V. 

Según la definición de potencial, para transportar la unidad de carga desde el 

infinito hasta el punto A se requiere un trabajo VA, y para hacerlo desde el infinito 

hasta el punto B se requiere un trabajo VB; por lo tanto, si se quisiere transportar la 

citada unidad de carga desde B hasta A, habría que realizar un trabajo VA- VB, 

denominado “diferencia de potencial”. La diferencia de potencial entre dos puntos 

A y B de un campo eléctrico es el trabajo que hay que realizar sobre una unidad 

de carga positiva para transportarla desde B hasta A. La diferencia de potencial 

también recibe el nombre de tensión. 

La parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas en movimiento a lo 

largo de un conductor se denomina electrodinámica. La corriente eléctrica se 

define como el desplazamiento de cargas eléctricas a lo largo de un conductor, si 

se unen dos cuerpos cargados, los electrones pasan de un cuerpo a otro hasta 

que ambos estén al mismo potencial eléctrico. Para que la corriente sea 
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permanente entre los dos puntos unidos por un conductor, debe existir una 

diferencia de potencial permanente, es decir, un campo eléctrico. 

Para ello se necesita un generador eléctrico, que es una máquina que transforma 

energía mecánica, luminosa, química o térmica, en energía eléctrica, y a la vez, un 

dispositivo que mantienen una diferencia de potencial entre sus polos. El polo 

negativo es el de menor potencial y el polo positivo es el de mayor potencial. 

La intensidad de corriente es la carga eléctrica transportada en cada unidad de 

tempo. Es el mismo número de cargas negativas que atraviesan un conductor, de 

tal modo que el mismo número de cargas que entran por uno de sus extremos  

sale por el otro. Su unidad es el ampere y se representa por la letra A. 

Magnetismo 

Desde la antigüedad se sabe que ciertos minerales de hierro (magnetita) poseen 

la propiedad, denominada magnetismo, de atraer las limaduras de hierro. Se dice 

que tales minerales están imantados. En la mayor parte de las sustancias estos 

fenómenos no se manifiestan, ya que por estar los átomos orientados 

aleatoriamente, las acciones de sus átomos se anulan entre sí. Sin embargo, en 

los materiales magnéticos, los átomos poseen una orientación tal que las acciones 

magnéticas de sus electrones se suman unas a otras, presentándose entonces la 

posibilidad de manifestarse. 

En principio se creyó que los fenómenos magnéticos no tenían ninguna relación 

con los fenómenos eléctricos. A comienzos del siglo XIX, el físico danés Hans 

Christian Oersted (1777-1851) observó que un conductor por el que circula una 

corriente ejerce una fuerza sobre un imán colocado en sus proximidades. Más 

tarde, se comprobó que un conductor que transporta una corriente no sólo ejerce 

fuerza sobre un imán, sino que también la ejerce sobre otro conductor situado en 

las proximidades. 

En la actualidad se sabe que cualquier fenómeno de atracción o repulsión 

magnética no es otra cosa que una fuerza de acción a distancia ejercida por una 
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carga en movimiento sobre otra carga que también se encuentra en movimiento. 

Por ello, una corriente eléctrica, al ser una carga en movimiento, ejerce una acción 

magnética sobre cualquier otra carga en movimiento. La razón de esto es que una 

carga eléctrica crea a su alrededor un campo eléctrico, si la carga se mueve 

produce además un campo magnético. Si existe una carga dentro de la acción de 

un campo magnético variable, esta carga se mueve 

Generadores eléctricos 

Son máquinas que transforman energía mecánica, luminosa, química en energía 

eléctrica, y a la vez, son dispositivo que mantienen una diferencia de potencial 

entre sus polos. El polo negativo es el de menor potencial y el polo positivo es el 

de mayor potencial. 

Los generadores mecánicas son el tipo más empleado para producir energía 

eléctrica. En función del tipo de onda son generadores de corriente directa o 

corriente alterna.  

El principio que permite la operación de los generadores es la inducción 

electromagnética, descubierto por Michael Faraday en 1831. Al variar el campo 

magnético en una o varias espiras, lo que ocurre es que se induce un flujo de 

corriente, el fenómeno es el mismo si se usa un imán o un electroimán. Si el flujo 

magnético se conduce en un medio que favorezca su conducción, se puede 

realizar una inducción electromagnética más eficiente.  
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Imagen 2. Fuerza electromotriz inducida en las terminales de una bobina 

En la imagen 2 podemos apreciar que el giro de una bobina dentro de un campo 

magnético hace que el flujo dentro de esta vaya variando, de modo tal que se 

induce una fuerza electromotriz en las terminales del conductor con forma de onda 

senoidal. Esto ocasiona que en medio ciclo, una de las terminales tenga polaridad 

positiva y en el otro medio ciclo polaridad negativa. A esta tipo de máquina se le 

conoce como generador de corriente alterna y es el tipo de generación más 

empleado por una gran cantidad de ventajas entre las que destacan el uso y 

aplicación de transformadores, es más sencillo aumentar la tensión, el aumento de 

tensión se traduce en una reducción de corriente, lo que a su vez reduce pérdidas 

por efecto joule. Algunas de las desventajas son que se generan interferencias 

electromagnéticas y otro tipo de pérdidas como corrientes de magnetización, 

inducción, parásitas o Eddy, y efecto piel.   

Los generadores de corriente directa tienen cierta configuración en las terminales 

de tal modo que se logra invertir el giro de la onda senoidal y mantiene siempre 

una sola polaridad en las terminales.   

Las plantas generadoras de energía eléctrica son máquinas diseñadas para 

transformar combustible en electricidad. Esto se logra a través del movimiento 

mecánico de un motor propulsado por la quema de combustibles, por ejemplo: 
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gasolina, diesel o gas. Generalmente se utilizan como medio alterno de suministro 

eléctrico en casos de emergencia.  

La pila seca es el primer generador eléctrico conocido, transforma energía química 

en energía eléctrica directa, cuando los compuestos iniciales se han agotado se 

dice que la pila está descargada y debe ser dispuesta para su reciclaje. La batería 

es un arreglo de varias celdas o pilas de modo tal que la capacidad aumenta. Las 

baterías de plomo ácido son el tipo de batería de mayor uso, a su vez existen dos 

tipos: de válvula ventilada (Vented Lead acid o VLA) o de celdas húmedas y 

baterías selladas o de válvula regulada (Valve Regulated Lead Acid  o VRLA). La 

ventaja principal de las baterías plomo ácido es que pueden recargarse. 

El proceso químico de las baterías VLA es el siguiente: Cuando una batería de 

celdas húmedas o ventiladas está siendo utilizada el ácido sulfúrico del electrolito 

reacciona químicamente con el plomo en las placas produciendo electricidad y 

sulfato de plomo. Por otro lado cuando una batería está siendo cargada, se 

produce la reacción química inversa, en donde el sulfato se libera de la placa y 

vuelve al agua formando el ácido sulfúrico, mientras que en la placa nuevamente 

obtendremos el plomo. Con cada ciclo de carga y descarga se van formando 

sedimentos que es necesario retirar y se va perdiendo material debido a la 

expulsión de gases. 

Eléctricamente el proceso de carga se realiza manteniendo una tensión mayor a la 

nominal y un flujo de corriente hacia la batería que debe limitarse tras cierto 

tiempo. Después de una descarga, una vez cargada la batería mantiene una 

operación “en flotación”, que significa que no hay flujo de corriente.   

Las baterías VLA permiten a los gases escapar libremente del contenedor de las 

celdas, mientras la tecnología VRLA limita el escape de gases, excepto en 

condiciones anormales, tiene tal composición física y química que consigue ciclos 

de carga y descarga casi sin residuos ni gases, por lo que se han considerado 

libres de mantenimiento y tienen una vida útil bastante larga. 
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Sistemas de alimentación ininterrumpida 

Mediante la combinación de baterías y la electrónica de potencia se han 

desarrollado equipos capaces de generar energía eléctrica alterna con el uso de 

baterías. Uno de las aplicaciones más notarias es en equipos de respaldo 

denominados sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS, por sus siglas en 

inglés. 

Un sistema de alimentación ininterrumpida es un equipo cuya función es evitar la 

interrupción de energía eléctrica a la carga conectada, esto lo hace generalmente 

mediante el uso de baterías. En la actualidad este tipo de sistemas proporciona 

energía de calidad en forma y magnitud, filtrando armónicos desde y hacia la red.   

Existen varios diseños de UPS, que responden a recursos tecnológicos, 

necesidades de mercado y  época. Los principales son UPS fuera de línea (off-line 

o stand-by) y en línea (on-line). 

El UPS fuera de línea (Off-Line) es económico ya que integra muy pocos 

componentes, el nivel de protección contra armónicos es muy limitado porque la  

red eléctrica interactúa directo a la carga y además cargando la batería; si el 

suministro de la red falla, el inversor enciende por medio de la batería y el 

interruptor de transferencia se acciona para suministrar energía por medio del 

UPS. Todo esto se realiza en unos cuantos ciclos, generalmente imperceptible 

para los equipos domésticos, aunque equipos sensibles a la ausencia de ciclos 

pueden presentar fallas. Por esta razón, esta tecnología en general se considera 

adecuada para protección de equipos domésticos, ya que la inversión es muy 

baja, no consume mucha energía pues la mayor parte del tiempo la electrónica de 

potencia permanece apagada y provee tiempo de respaldo para un usuario 

común. El diagrama básico de operación se muestra en la imagen 3. 
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Imagen 3. Diagrama de operación UPS tipo fuera de línea (Off-line). 

El UPS en línea (On-Line) siempre se encuentra operando, tiene tres etapas: 

rectificador, cargador e inversor. El rectificador se encarga de hacer una 

conversión de corriente alterna a corriente directa, en este paso se eliminan 

armónicos o cualquier defecto de la señal. La corriente directa sigue un camino 

hacia el cargador de baterías y otro hacia  el inversor. El inversor realiza la 

conversión de corriente directa a corriente continua, la que finalmente alimenta la 

carga. Adicionalmente estos equipos cuentan con un interruptor estático, 

denominado bypass2 [del inglés que significa derivación], este es un arreglo con 

electrónica de potencia que se encuentra sincronizado a la frecuencia de red, en 

caso de falla del UPS o si se requiere apagar, se encarga de transferir la carga a 

la alimentación de red sin corte de suministro eléctrico. Esta tecnología es mejor 

para proteger cargas sensibles pues no existe corte de energía ni falta de ciclos en 

las transferencias, consume mayor energía que un UPS fuera de línea porque la 

electrónica de potencia siempre permanece encendida. Con un buen cargador de 

baterías se pueden hacer arreglos que proporcionen muchos minutos de respaldo. 

El diagrama básico de operación se muestra en la imagen 4 

                                                            
2 Bypass. https://translate.google.com.mx/?ie=UTF-8&hl=es&client=tw-ob#en/es/BYPASS. 
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Imagen 4. . Diagrama de operación UPS tipo en línea. (On-line) 

Un equipo UPS es un ejemplo de integración de componentes mecánicos, 

eléctricos y electrónicos que por sí mismos son temas amplios de estudio. 

Constan de transistores de potencia como son SCR e IGBT, capacitores, micro-

controladores y microprocesadores, ventiladores, contactores, transformadores y 

relevadores, por mencionar algunos.  

Los UPS comúnmente se utilizan en arreglos con la finalidad de garantizar 

siempre la continuidad del suministro eléctrico regulado a la carga. Existen 5 tipos 

de configuraciones para brindar respaldo: capacidad (N), redundante aislado, 

redundante paralelo (N+1), redundante distribuido y sistema 2N, ordenadas de 

menor a mayor escala de disponibilidad, y de menor a mayor costo (McCarthy, 

2004). Una breve explicación de estas es: 

Capacidad. Es la más simple y económica, se dimensiona el respaldo en función 

de la carga, si este respaldo falla la carga queda desprotegida 
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Redundante Aislado. Requiere dos equipos conectados “en serie”. Requiere el 

doble de inversión que el anterior porque cada equipo debe estar dimensionado 

para soportar la carga.  

Redundante Paralelo. Requiere dos equipos conectados “en paralelo”, Requiere 

más del doble de inversión que la redundancia por capacidad porque requiere dos 

equipos dimensionados para soportar la carga y generalmente se requiere de un 

gabinete que “sincroniza” las salidas de los equipos.   

Redundante Distribuido. Utiliza varias acometidas y tres o más módulos UPS. Uno 

de los tres funciona como respaldo en caso de que alguno de los dos falle. Se 

utiliza en grandes instalaciones donde se requieren mantenimientos constantes 

Redundante 2N. Tiene dos rutas independientes para una sola carga, lo que la 

hace la más costosa aunque también la más confiable. 

La electricidad es una forma de energía tan versátil que tiene un sin número de 

aplicaciones, se manifiesta mediante varios fenómenos y propiedades físicas, se 

usa para generar luz mediante lámparas; calor, aprovechando el efecto Joule; 

movimiento, mediante motores que transforman la energía eléctrica en energía 

mecánica; señales mediante sistemas electrónicos; compuestos de circuitos 

eléctricos que incluyen componentes activos (tubos de vacío, transistores, diodos 

y circuitos integrados) y componentes pasivos como resistores, inductores y 

condensadores. 

Antecedentes 

La ingeniería eléctrica es el campo de estudio que se encarga de la aplicación de 

las matemáticas y la física para diseñar sistemas y equipos que permiten generar, 

transportar, distribuir y utilizar la energía eléctrica. 

La sociedad actual se basa en el consumo de energía eléctrica, los sistemas de 

transporte, telecomunicaciones, hospitales, comercios, bancos e industrias son 
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algunos de los ejemplos en donde es vital el suministro de energía eléctrica para 

mantener los servicios operando sin perjuicios a las personas y sus bienes. 

Las computadoras dominan la mayor parte de nuestras actividades, es difícil 

imaginar una acción donde esté ausente esta máquina. Los bancos, comercios e 

industrias manejan gran parte de sus operaciones mediante sistemas informáticos, 

los centros de cómputo llevan datos de usuarios, cuentas, dinero, archivos y datos 

entre sucursales y empresas de todo el mundo, de tal modo que no puede 

permitirse la mínima pérdida de información.  

Las computadoras necesitan obligadamente estar energizadas para funcionar, 

fallas en el suministro eléctrico pueden ocasionar pérdida de información. De este 

modo, hoy es indispensable que además de contar con energía eléctrica, esta sea 

estable en la forma de la señal, normalizada con respecto al valor y constante, es 

decir, sin interrupciones. Si el suministro eléctrico cumple con estos parámetros se 

puede decir que existe “calidad en el suministro de energía eléctrica”. 

Como respaldo al suministro de la compañía proveedora, los particulares recurren 

a realizar inversiones que permitan tener calidad eléctrica dentro de sus 

instalaciones para proteger su “carga3” crítica, en función del porcentaje de 

confiabilidad que se desee existen variedad de recursos que se pueden emplear, 

entre ellos está el uso de sistemas de alimentación ininterrumpida o UPS por sus 

siglas en inglés, plantas generadoras de energía eléctrica e incluso dobles 

acometidas de la compañía suministradora, todo esto en conjunto con supresores 

de sobretensiones transitorias.  

El desarrollo de criterios para garantizar siempre la disponibilidad de energía ha 

hecho que se tengan circuitos eléctricos con un suministro garantizado de 99.99%.   

Un “call center” o centro de llamadas, es un ejemplo de empresas que no pueden 

perder suministro eléctrico. Un apagón de energía implica la pérdida de la llamada, 

                                                            
3 Carga. El término hace referencia a la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. Véase 
Artículo 100 NOM-001-SEDE-2012.  
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la posible venta, la información confidencial, tiempos de operación por 

restablecimiento y conexión a otros sistemas.  

Una de estas empresas, solicitó a Grupo VKW Ingeniería elaborar una propuesta y 

los requerimientos para instalar un sistema de alimentación ininterrumpida para un 

centro de datos, el cual es el motivo de este trabajo escrito.  

El centro de datos se encontrará en un piso de oficinas. Se requiere garantizar el 

suministro eléctrico en caso de falla de energía eléctrica o falla de alguno de los 

UPS, de tal modo que nunca se requiera realizar un apagado del servicio del 

centro de llamadas. 

Grupo VKW Ingeniería realizó la propuesta del tipo de respaldo que debía 

implementarse, se tuvieron juntas con directivos del centro de llamadas para 

conocer el presupuesto y exponer ideas, determinar las cargas y expansiones 

futuras. Se trabajó en conjunto con arquitectos e ingenieros civiles para las 

adecuaciones de espacios y acabados. 

Con el fin de homologar las definiciones, criterios y diseños hay diversas 

organizaciones que sirven de apoyo para los técnicos e ingenieros. Entre ellas y 

en las que se apoya este trabajo están el Instituto de Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica (IEEE), Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), y la Norma Oficial 

Mexicana para Instalaciones Eléctricas (utilización) publicada por la Secretaría de 

Energía en el año 2012 (NOM-001-SEDE-2012). 

Cabe destacar que no la NOM-001-SEDE-2012 no intenta ser una guía de diseño 

ni manual de instrucciones. 
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Capítulo 1. Descripción de la empresa Grupo VKW 

Ingeniería 

1.1 Historia 

Grupo VKW Ingeniería es una compañía mexicana dedicada a las instalaciones, 

asesoría, consultoría, diseño y ejecución; estudios de calidad y desarrollo de 

proyectos con 99% de confiabilidad desde subestación hasta centros de datos; 

venta y mantenimiento de equipo electromecánico, bajo el concepto 24/7/365, que 

implica un compromiso para atender emergencias ante cualquier eventualidad con 

los equipos o instalaciones. 

Fue fundada en 1975 por el Ing. Gustavo Cunillé. En sus inicios se dedicó a la 

construcción de fábricas de toda índole, instalación de plantas generadoras de 

energía eléctrica, subestaciones y aire acondicionado. En la década de los 

noventa, las tecnologías de la información impusieron una creciente demanda de 

servicios regulados, confiables y de calidad, por lo que la empresa decide ampliar 

su perspectiva y brindar soluciones enfocadas a centros de datos y calidad de la 

energía, sin dejar atrás sus orígenes. 

Con el nuevo siglo, VKW logra afianzar como una empresa sólida y forma alianzas 

estratégicas con líderes del sector eléctrico, entre las que destacan Mitsubishi 

UPS Division, Cyberex, PQ Global, Data Aire, Sanyo Denki, Controlled Power 

Company, de las cuales es proveedor de servicio y distribuidor autorizado. Hoy en 

día, la compañía cuenta con tres sucursales a nivel nacional que cubren la zona 

norte, bajío y centro. El organigrama se muestra en la imagen 5. 

1.2 Misión de la empresa 

Brindar el servicio de diseño, construcción y mantenimiento de instalaciones 

electromecánicas para Data Centers garantizando la satisfacción de los clientes, 

siempre en apego a los principios de calidad, requisitos legales, optimización de 
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recursos y mejora continua de nuestros procesos soportados en el talento humano 

comprometido y competente 

1.3 Organigrama 

 

 

Imagen 5. Organigrama de la empresa Grupo VKW Ingeniería S.A. de C.V. 

 

Dirección 
General 

Ingeniería 

Recursos 
Materiales 

Coordinación 
de Ingeniería 

Instalaciones y 
Proyectos 

UPS 

PGEE 

Aire 
Acondicionado 

Coordinación 
de Servicios 

Gerencia de 
Operaciones 

Recursos 
Humanos 

Finanzas 

Crédito y 
Cobranza 

Ventas 

Contabilidad 

Compras 

Jurídico 



18 
 

1.4 Descripción del puesto 

Nombre de puesto: Ingeniero de servicio  

Inicio de actividades: 21 de junio de 2012  

Descripción genérica del puesto: Realizar los cálculos y requerimientos para la 

instalación, mantenimiento y puesta en marcha de equipos electromecánicos. 

Cumplir con los servicios programados de mantenimiento preventivo y correctivo a 

estos sistemas. En el organigrama de la imagen 5, el puesto depende del 

Departamento de UPS, que a su vez responde a la Coordinación de Ingeniería.  

Las responsabilidades del puesto son: 

I. Colaborar en la elaboración de calendarios de servicio, donde se programan las 

visitas a las empresas, viajes, revisión de recursos humanos y materiales 

requeridos, horas y días necesarios para ciertas actividades.  

II. Realizar el servicio preventivo a Sistemas de Alimentación Ininterrumpida o 

UPS por sus siglas en inglés (Uninterrupted Power Supply), que implica verificar el 

estado de la electrónica, potencia, capacitores y baterías. 

III. Revisar los parámetros obtenidos durante los mantenimientos preventivos con 

el fin de dar recomendaciones para conservar o en su caso prolongar el tiempo de 

vida útil del equipo. En caso de encontrarse averías o puntos de falla, coordinar el 

mantenimiento correctivo. 

IV. Realizar mantenimientos correctivos a UPS, que incluyen por ejemplo: la 

solicitud de material para la reparación o reemplazo de tarjetas; reemplazo de 

baterías capacitores, abanicos, cableado, conectores, contactores, transistores u 

otros componentes electromecánicos.  Coordinar  y dar seguimiento a la 

operación. Modificar parámetros de operación. 

V. Realizar levantamientos eléctricos, estudios de cargas, medición y toma de 

parámetros. Diseñar y hacer propuestas para la instalación de los componentes 
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electromecánicos, modificaciones o ampliaciones. Elaborar planos, memorias 

descriptivas y de cálculo, requerimientos de material. Ejecutar y coordinar la 

instalación. 

VI. Hacer las mediciones en instalaciones eléctricas conflictivas para proponer 

soluciones a fallas de suministro, sobre voltajes y tensiones transitorias, 

armónicas, coordinación de protecciones y cumplimiento de normas. Elaborar 

planos, memorias descriptivas y de cálculo necesarias para justificar las 

recomendaciones y ejecución de obra. 

VII. Realizar los reportes de arranque de los equipos con el fin de tramitar sus 

garantías. Consolidar la información del área a la Dirección General 
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Capítulo 2. Proyecto Eléctrico 

2.1 Levantamiento 

El alimentador actual del piso es cable calibre de 13.3 mm2 (6 AWG). Con una 

capacidad de conducción de corriente para 75°C de 65 [A]. Tensión nominal 

220Y/127 V. Distancia del medidor de CFE al tablero general: 70 metros. 

Las oficinas cuentan con instalación eléctrica, un tablero para contactos y otro 

para alumbrado.   

La potencia eléctrica de la carga instalada se considera como: 

1) Luminarias incandescentes: es basándose en la potencia de la lámpara. 

2) Luminarias fluorescentes: se considera la suma de la potencia del número de 

lámparas que contiene el equipo más el consumo del reactor integrado [W](5% de 

la potencia total de las lámparas). Se afecta ese valor por un factor de potencia de 

0.95 del balastro para obtener potencia aparente (VA) 

3) Receptáculos de servicio general: Su potencia será de 162 [W] (180 VA), 

considerando receptáculos dobles. 

4) Receptáculos de servicio dedicado: Su potencia será de acuerdo al equipo, 

considerando receptáculos dobles para el uso de equipos como hornos de micro 

ondas, despachador de agua, cafetera, copiadora, impresora, etc. 

5) Receptáculos de tensión regulada: Su potencia será de 162 [W] (180 VA), 

considerando receptáculos dobles. 

6) Motores: La capacidad de la máquina será referida al resultado de las 

ingenierías correspondientes, su potencia en watts se considera sobre la base de 

los caballos de potencia multiplicados por el factor de conversión de 746[W] por 

cada 1 caballo de potencia. 
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El factor de potencia considerado en toda la carga de este proyecto es de FP=0.90 

unidades para carga inductiva o combinación de resistiva-inductiva. Para cargas 

puramente resistivas se considera factor de potencia unitario. 

Se realiza cuadro de la carga instalada, ver tabla 1. 

Descripción 

Potencia 

Unitaria 

[W] 

 

Cantidad 

Carga 

instalada 

[W] 

Factor de 

demanda 

Carga 

Demandada 

Lámpara 

fluorescente 

T8 17W 26mm 

17 

 

270 4,820 1 4,820 

Lámpara 

dicroica de 

halógeno 

25 

 

20 500 1 500 

Equipo de 

cómputo 
300 

 
22 6,600 1 6,600 

Impresora 

láser 
1,000 

 
5 5,000 0.8 4,000 

Horno de 

microondas 
800 

 
1 800 0.8 640 

Refrigerador 1,500  1 1,500 0.8 1,200 

Cafetera 900  1 900 0.8 720 

Contacto 

normal 
162 

 
45 7,290 0.8 5,832 

TOTAL    27,410  24,312 

Tabla 1. Cuadro de cargas del levantamiento eléctrico. 

De esta cantidad se calcula la corriente trifásica (Dorf, 2003), por simplicidad de 

los cálculos se consideran las cargas balanceadas en tres fases y un factor de 

potencia de 0.9 medido por un analizador de energía colocado en el medio de 

desconexión principal al momento de hacer el levantamiento. 
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             √                    
 

                  
          

         √    
 

                         

Adicionalmente, se toma lectura del consumo en amperes antes de desarrollar el 

proyecto a plena carga, se tomaron los siguientes valores: 

Ia=34 

Ib=53 

Ic= 48 

In=32 

Donde “Ia” es la corriente en la fase A, “Ib” es la corriente en la fase B, “Ic” es la 

corriente en la fase C, “In” es la corriente en el conductor neutro. 

De la capacidad de conducción del corriente se determina que la carga instalada 

supera la capacidad del cableado por lo que se requiere realizar cálculos para el 

proyecto de una nueva instalación eléctrica. Se muestra el diagrama unifilar antes 

del proyecto en el anexo A. La información contenido en el diagrama corresponde 

a la información del cliente, mediciones y levantamiento, la empresa Grupo VKW 

Ingeniería no respalda el cumplimiento de la norma de dicha instalación eléctrica.  

 

 

 

 

 



23 
 

Para los cálculos del proyecto se debe contemplar un factor de crecimiento o 

proyección a futuro, este factor lo determinó el cliente. Se considera un factor de 

1.2 para la carga general del piso de oficinas y para la carga regulada se 

contempla un factor de 4. 

La confiabilidad requerida en el centro de datos y servicios regulados del piso de 

oficinas se consigue mediante la colocación de un UPS. Para dimensionar el 

equipo se utiliza la carga del equipo de cómputo obtenida en la tabla 1.  

Carga regulada instalada =   6 600 [W] 

Factor de crecimiento =   x 4.0            . 

Carga regulada proyectada =   26 400 [W] 

La carga normal y servicios generales queda de la siguiente manera: 

Carga normal instalada =    20 810 [W] 

Factor de crecimiento =    x 1.2            . 

Carga normal proyectada =    24 972 [W] 

Carga instalada proyectada = 26 400 + 24 972 = 51 372 [W] 

Con factor de potencia de 0.9, se tiene: 57 080 [VA] 

Carga demandada =    6 600 [W] 

Factor de crecimiento =    x 4            . 

Carga demandada proyectada =   26 400 [W] 

Carga normal demandada =   17 712 [W] 

Factor de crecimiento =    x 1.2            . 

Carga demandada proyectada =   21 254 [W] 

Carga demandada proyectada = 26 400 + 21 254 = 47 654 [W] 

Con factor de potencia de 0.9, se tiene: 52 949 [VA] 
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La Planta Generadora de Energía Eléctrica (PGEE) del cliente es de 150 kW 

marca Ottomotores con motor Cummins y generador Stamford para uso continuo a 

480 [V]. Con la proyección a futuro, la planta estaría trabajando al 31.8% de su 

capacidad, con toda la carga instalada a futuro, por lo que puede soportar sin 

ningún problema la demanda.   

2.2 Memoria descriptiva 

Esta memoria técnica descriptiva tiene como objetivo resumir el lineamiento 

propuesto y las consideraciones aplicadas para el cálculo y realización del 

proyecto de instalación eléctrica para un UPS para centro de datos de un centro 

de llamadas. 

Este proyecto se desarrolló de acuerdo con las Normas Oficiales para el uso y 

suministro de energía eléctrica vigentes en los Estados Unidos Mexicanos. Todos 

los materiales, equipos y accesorios que aquí se describen deben cumplir con los 

lineamientos de las normas oficiales mexicanas o normas internacionales. Los 

materiales, equipos y accesorios que aquí se describen, son aplicables única y 

exclusivamente a este proyecto. 

Se tendrá una acometida de energía eléctrica en baja tensión en 220 [V] partiendo 

de la concentración de medidores existente en la subestación. Se tendrá una 

planta de generación de energía eléctrica (PGEE) de 150 [kW] ubicada en el 

sótano 1 en un área delimitada para tal fin, en la misma área existirá un tablero de 

transferencia. Dicho equipo se dio de baja de otra sucursal del cliente y se 

empleará en este proyecto, la tensión de generación es 480[V]. 

Se tendrá un transformador tipo seco de propósito general dentro del cuarto de la 

planta de generación de energía eléctrica ubicado en el sótano 1. El transformador 

tendrá una capacidad de 150 [kVA], con tensión de 220/127[V] en el lado primario 

y 480 V del lado secundario. 
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Se tendrá un transformador tipo seco de propósito general dentro del cuarto 

eléctrico del piso 7. El transformador tendrá una capacidad de 150 [kVA], con 

tensión de 480[V] en el lado primario y 220/127[V] del lado secundario. Dentro del 

mismo cuarto se localizará el tablero general “TG” del cual partirán los 

alimentadores a los diferentes tableros derivados y equipos. Se conservarán los 

tableros existentes y sus circuitos: de alumbrado, contactos normales y contactos 

regulados. Se instalará un tablero para los equipos de aire acondicionado. 

Se instalarán dos equipo de energía ininterrumpible (UPS) de 50 [kVA] con sus 

respectivos bancos de baterías. Este equipo se encuentra dentro del sistema 

normal alimentado por el tablero “TG” y dará respaldo a los equipos instalados en 

el site así como a los contactos regulados para los equipos de cómputo. Este 

equipo evitará el corte de energía en los equipos mencionados. Las cargas 

respaldadas son alimentadas por el tablero del sistema regulado 

El alimentador será canalizado por charola tipo escalera por todo su recorrido 

hasta la vertical eléctrica del edificio Debido a la trayectoria limitada para 

canalizaciones en el edificio, no se pueden pasar muchos conductores por la 

vertical, por esto en el diseño se considerará el menor número de conductores 

posibles aprovechando la tensión de operación de la PGEE, 480 [V], manejar esta 

tensión permite disminuir la corriente que circula por los conductores. La 

capacidad de conducción a distintas tensiones se puede calcular a través de la 

siguiente ecuación para el caso de circuitos trifásicos (Dorf, 2003).  

               
             

             √ 
 

Por ejemplo, para 150 [kVA] a 480 [V], tenemos: 

               
            

        √ 
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Para el caso de los mismos 150[ kVA] pero a 220 [V], tenemos: 

               
            

        √ 
 

                          

Podemos concluir que la corriente es menor a 480[V] comparada con 220[V]. Esto 

nos permitiría utilizar un calibre menor de conductor para transmitir la misma 

energía.   

Las protecciones, gabinetes y transformadores serán de la marca Square D 

debido a la confiabilidad, fácil instalación y compatibilidad con los requisitos del 

trabajo. Los diámetros de todas las canalizaciones rígidas o flexibles, cajas de 

conexión, condulets y demás accesorios que aquí y en proyecto se describen 

están especificados de acuerdo con los diámetros estándar que se establecen en 

la NOM-001-SEDE-2012 (ver anexo C) 

El nivel de tensión eléctrica nominal del sistema es a 220 Y/127 [V]  y el nivel de 

tensión eléctrica de utilización para servicio regulado se considera a 208 Y/120 [V].   

Los conductores serán de cobre y deberán contar con la aceptación de la Norma 

Oficial Mexicana; su aislamiento debe ser THHW-LS, que significa “Thermoplastic, 

High Heat, Water (Resistant) - Low Smoke” y cuyas características son: Cable con 

aislamiento termoplástico, 600 V, 90 °C en seco y 75°C en ambiente mojado, 

bajas emisiones de Humo, no propagación de incendio.  

Por la practicidad y rapidez de armado, se utilizará como canalización charola tipo 

escalera.  

En resumen, el flujo de energía queda de la siguiente manera: 

La acometida de la compañía suministradora llega a un Interruptor termo-

magnético (ITM) de caja moldeada a 220 [V], de aquí llega a un transformador 
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elevador de 150kVA, 220Y/127-480 [V].  En este nivel de tensión se conecta la 

PGEE por medio de una transferencia automática y se transmite hasta el piso 7 

del edificio donde llega a un ITM de caja moldeada, la cual es la protección del 

lado primario de un transformador reductor de 150 [kVA], 480-220Y/127 [V]. 

Enseguida la energía eléctrica llega a un tablero de distribución, que por la 

cantidad de corriente que se está calculando es del tipo I-Line, aquí se distribuye 

la energía a los tableros existentes, aires acondicionados nuevos y sistema de 

energía regulada.  

2.3 Memoria de cálculo 

2.3.1 Acometida 

La acometida actual debe cambiarse para soportar la carga proyectada. El calibre 

actual del cable no soportaría el incremento de corriente y pone en riesgo la 

instalación eléctrica. Se le informa la situación al cliente y son ellos quienes 

tramitan al cambio de tarifa. La colocación de la nueva base del medidor la realiza 

VKW Ingeniería conforme a la especificación de CFE GWOO-11, se realiza un 

nicho para colocar la base de 7 terminales, se instala dicha base y los 

transformadores de corriente proporcionados por CFE.    

El medio desconectador será un interruptor termomagnético en caja moldeada, 

este se dimensiona por la capacidad del transformador, 150kVA, se tiene un ITM 

3x500 [A], el cálculo se detalla enseguida. 

2.3.2 Dimensionamiento de protecciones 

La capacidad nominal de las protecciones de disparo fijo de circuitos derivados y 

alimentadores, es con base en la corriente del circuito, capacidad de los cables 

(considerando los factores de corrección) y valores nominales especificados en la 

sección 240-6 de la NOM-001-SEDE-2012 (Capacidades estandarizadas de 

fusibles e interruptores automáticos). Ver Anexo C 
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Para el transformador elevador de 150 [kVA], la protección se calcula con la 

corriente nominal a 220 [V] por 1.25, se tiene4: 

                                         

                                    

El valor comercial que se elige es de 500 [A]. En la imagen 6 se ve el tablero de 

caja moldeada. 

 

Imagen 6. Tablero de caja moldeada con Interruptor 

De este interruptor los conductores llegan al transformador elevador de 220 a 

480[V], conexión Estrella – Delta. De este modo, del lado secundario se llega a la 

transferencia de la PGEE. 

De la transferencia la energía eléctrica va hasta el piso 7 del edificio, al punto de 

utilización; ahí se coloca un transformador reductor para tener una tensión de 

                                                            
4 Artículo 450-3, NOM-001-SEDE-2012 
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220Y/127 [V], este transformador tiene una capacidad de 150 [kVA], su protección 

es de 225 [A] que se obtuvo de la siguiente manera:  

                                         

                                    

La PGEE tiene su protección integrada a la salida del generador, por lo que no hay 

que hacer cálculos al respecto, La capacidad del ITM es de 225 [A]. 

El tablero general de distribución tipo I-Line un interruptor general, un circuito para 

el UPS, un circuito para alumbrado, contactos normales y un circuito para los aires 

acondicionados, enseguida se describen cómo se calcula el valor de cada ITM. 

El circuito regulado debe dimensionarse a 50 kVA, esto es: 

               
           

        √ 
 

                         

                                

                          

El interruptor se selecciona a 3x175 [A] 

El circuito de alumbrado, considerando el factor de potencia de los balastros: 

               
        

        √     
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El interruptor se selecciona a 3x30 [A] 

El circuito de contactos normales se dimensiona considerando los aparatos de 

cocina, impresoras y carga instalada de contactos normales: 

               
             

        √     
 

                       

                              

                      

El interruptor se selecciona a 3x70 [A]  

El circuito de aires acondicionados se dimensiona conforme el artículo 440-22 de 

modo similar, el interruptor elegido es 3x100 [A]. 

2.3.3 Dimensionamiento de conductores 

La capacidad de conducción de corriente para cada cable es con base en las 

tablas: 310-15(b)16 (cuando se tienen conductores en tubería); tabla 310-15 (b) 17 

(cuando se tienen conductores en charola con sus respectivos factores de 

corrección con base en el arreglo de cables) y 310-15 (b) 20 (cuando se tienen en 

charola con arreglos triangulares o cuádruples de varios conductores por fase), de 

la NOM-001-SEDE-2012. Ver Tabla 2, 3 y 4 de este escrito, respectivamente. 

La selección del conductor se desarrolla por el ensayo de: 

1) Capacidad de conducción. Donde se considera la capacidad de conducción de 

diseño del cable con temperatura de 60º C para calibres de 14 a 2 AWG; para 

calibres 1/0 y mayores se emplea la capacidad de 75º C. 
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2) Caída de tensión. El criterio de selección por caída de potencial en cables se 

basa en tener el 3% máximo en conductores de circuitos derivados y el 2% 

máximo en alimentadores. 

La caída de tensión se calcula de acuerdo con la suma vectorial de resistencia y 

reactancia de diseño especificada por fabricantes para cada calibre empleado, 

siendo la expresión en cada caso5: 

Sistema monofásico: e(volts)= 2 ( L ) (In) [(R cos Φ) + (X senΦ)] 

Sistema trifásico: e(volts)= (1.732) ( L ) (In) [(R cos Φ) + (X senΦ)] 

e%= [e(volts)*100] / V nominal 

Donde;  

e: Caída de tensión en volt 

e%: Caída de tensión en porcentaje 

R: Valor de resistencia  

X: Valor de reactancia 

L: distancia del conductor 

Cos Φ: Coseno del ángulo Φ 

Sen Φ: Seno del ángulo Φ 

Otro método para el cálculo de la caída de tensión en un sistema trifásico es 

mediante la siguiente ecuación: 

   
  √                                   

                                              
 

La comparación del calibre mayor resultante de los dos métodos será el 

seleccionado para el circuito 

.  

                                                            
5 Tabla 9. NOM-001-SEDE-2012  
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Tabla 2. Ampacidades permisibles en conductores aislados para tensiones hasta 2000 V, no más de tres 

conductores portadores de corriente en una canalización. Temperatura ambiente de 30 °C 
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Tabla 3. Ampacidades permisibles en conductores individuales aislados al aire libre a temperatura 

ambiente de 30°C 
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El tamaño nominal mínimo de los conductores de puesta a tierra para 

canalizaciones y equipos, son seleccionados a la capacidad o ajuste máximo del 

dispositivo automático de protección contra sobrecorriente en el circuito antes de 

los equipos. Las capacidades de cables para este fin, se especifican en la tabla 

250-122 de la NOM-001-SEDE-2012. Ver Tabla 5 

Así mismo, todas las capacidades de los cables son coordinadas con los valores 

nominales de las protecciones instaladas que los protegen. 

 

 

 

Tabla 4. Resistencia y Reactancia en corriente alterna, tres conductores en tubo conduit 
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La temperatura máxima considerada es de 30º C, por lo que el factor de 

corrección por temperatura es unitario. Los valores de factores de corrección por 

temperatura son especificados en la tabla 310-15(b)(2)(a) de la NOM-001-SEDE-

2012. Ver tabla 6. 

 

Tabla 5. Tamaño mínimo de conductores de puesta a tierra 



36 
 

 

Los factores de corrección por agrupamiento de acuerdo con el número de 

conductores protegidos en cada tubería son conforme a lo establecido en la tabla 

del artículo 310 nota 8 a), de la NOM-001-SEDE-2012. 

a) Más de tres conductores activos en un cable o canalización. Cuando el número 

de conductores activos en un cable o canalización sea mayor a tres, la capacidad 

de conducción de corriente se debe reducir como se indica en la siguiente Tabla 7: 

 

 

 

Tabla 6. Factores de corrección 
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A modo de ejemplo se muestra el cálculo del calibre del alimentador del 

Transformador elevador de 150 kVA al piso 7, donde el nivel de tensión es 480 [V], 

del cálculo de corriente se obtuvo: 

                          

                                        

                                  

                                           

                                            

                            

Este valor se busca en la tabla 4 (Artículo 310.15(b)17 de la NOM-001-SEDE-

2012), se elige el calibre 107mm2 (4/0 AWG) un hilo por fase y un hilo para el 

conductor neutro. Su instalación se hizo tomando en consideración los  artículos 

392.20 y 392.80 de la NOM-001-SEDE-2012 (ver anexo D) 

 

 

Tabla 7. Factores de ajuste para más de tres conductores en una canalización 
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La caída de tensión se obtiene con la ecuación dada: 

   
  √                                   

                     (                       )
 

Sustituyendo valores, 

   
  √            

            
 

         

Como el valor es menor a 2, entonces no se requieren hacer ajustes del calibre 

seleccionado. 

2.3.4 Canalizaciones 

Las dimensiones de las canalizaciones son seleccionadas de acuerdo con la suma 

de las áreas de los cables instalados en cada tubería [mm2] considerando el 

aislamiento y las medidas mínimas son seleccionadas de la tabla 4 del capítulo 10 

de la NOM-001-SEDE-2012, ver anexo E. 

El área máxima que deberán ocupar los cables en canalizaciones son: 

1) Cuando se lleva un solo conductor = 53%. 

2) Cuando se llevan dos conductores = 31%. 

3) Cuando son más de dos = 40 %. 

Para el tramo de charola se aplican las consideraciones del artículo 392 de la 

NOM-001-SEDE-2012 “Charolas Portacables” y las recomendaciones del 

fabricante, ver anexo F. 

En la imagen 7 se puede apreciar un tramo de charola tipo escalera, está hecha 

de aluminio, la varilla roscada es de acero, contiene peralte, posee los accesorios 

para interconectar los tramos rectos, curvas y elevaciones, sujetados firmemente 
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con tornillos. Los conductores están acomodados en circuitos independientes y 

colocados de tal modo que su radio de curvatura no daña el aislamiento ni el 

conductor. 

  

 

Imagen 7. Canalización, tramo de Charola tipo escalera 

2.3.5 Planta generadora de energía eléctrica 

El espacio destinado para colocar el equipo es en el primer sótano del 

estacionamiento del edificio, el piso no tiene las características para soportar el 

peso y empuje de arranque del motor por lo que el área de ingeniería 

correspondiente realiza los cálculos y obra civil para reforzar la base.  

La planta generadora de energía eléctrica (PGEE) se desmonta de un edificio de 

oficinas, propiedad del cliente, se traslada a su nueva ubicación, se contrata un 

maniobrista que se encarga de colocar el equipo en su lugar.  

Se realizan todas las conexiones de las tuberías de combustible, escape, 

cableado de control y conexiones eléctricas. Se recarga el combustible, se revisa 

que no existan fugas tanto en el escape como de combustible. 
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La transferencia es de transición abierta, esto significa que no sincroniza con la 

red suministradora, el control es Deep-Sea 5220, se revisan los parámetros de 

tensión de arranque – paro, tiempos y calibraciones de los sensores mediante una 

computadora portátil antes de su arranque. En la imagen 8 se puede apreciar el 

acabado de la planta una vez colocada en su base. 

 

Imagen 8. PGEE colocada en base 

La PGEE tiene su protección integrada a la salida del generador, por lo que no hay 

que hacer cálculos al respecto, La capacidad del ITM es de 500 [A]. 

Por protección de las personas cercanas y del equipo, se realiza un enrejado para 

cercar el área6. En la imagen 9 se muestra una foto de la PGEE dentro del 

enrejado. 

                                                            
6 Artículo 501, NOM-001-SEDE-2012 
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Imagen 9. Finalización del enrejado de la PGEE 

2.3.6 Sistema de alimentación ininterrumpida 

Del levantamiento se estimó una carga regulada proyectada de 26400 [kW] / 

29333 [VA] Dentro del portafolio de soluciones de Mitsubishi, el equipo 

recomendado es un UPS de 40 kVA.  

Para la selección del interruptor termomagnético de alimentación del UPS se 

verifica que el valor recomendado por el fabricante cumpla con los requisitos de la 

NOM-001-SEDE-2012. Ver Tabla 8. 

Tabla 8. Valor del interruptor termomagnético en la entrada del UPS, recomendado por fabricante
7
. 

kVA Tensión 
Corriente 

nominal 

Interruptor 

Termomagnético 

recomendado 

40 208 105 150 

 

El valor del interruptor termomagnético (ITM) se calcula de la siguiente manera, 

para circuitos trifásicos balanceados (Dorf, 2004). 

                                                            
7 Valor Tomado del Manual de usuario del equipo UPS Mitsubishi Modelo 2033A 
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              √ 
 

De donde, sustituyendo los valores, se obtiene: 

                  
           

          √ 
 

                                 

El valor del ITM recomendado viene dado de aplicarle un factor 1.25 por sobre-

corriente al valor de Inominal, con lo que se tiene: 

                       

                              

Se elige un interruptor de 150 [A].  

El calibre de cable se elige respetando los criterios indicados en la NOM-001-

SEDE-2012. Tomando la temperatura de operación del cable a 75°C, temperatura 

ambiente de 30°C y no más de tres conductores en una canalización. Se elige el 

calibre de cable 53.49 [mm2] (1/0 AWG) para los conductores y neutro. El calibre 

de cable de puesta a tierra viene dado por el valor del ITM y con base en el 

artículo 250 se determina que es de 13.30 [mm2] (6 AWG). Se verifica la caída de 

tensión %e = 0.5, como es menor a 2 no se requiere realizar más ajustes.  

Las baterías se eligen según el tiempo de respaldo especificado por el cliente de 

15 minutos a plena carga incluyendo proyección a futuro (29.33 kVA). La eficiencia 

del UPS a ese valor de carga (73.3% de la capacidad) es de 97% según datos del 

fabricante, como se muestra en la imagen 10. 
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Imagen 10. Curva de eficiencia contra la capacidad utilizada en un UPS Mitsubishi y la 

competencia 

De este modo, la potencia requerida para que el UPS opere (Griffith, 1989): 

                  
                  

          
 

                  
          

    
 

                               

El UPS Mitsubishi 2033 requiere 360[Vdc] para operar, es decir, 30 baterías de 

12[Vdc]. Con esto calculamos la potencia requerida por batería.  

                      
            

  
 

                                

Una batería de 12 [Vdc] tiene 6 celdas. Para calcular la potencia requerida por 

celda, valor que viene en las tablas de los fabricantes y es útil para buscar el 

modelo indicado para nuestro equipo, se realiza lo siguiente: 
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                                 ⁄   

Del catálogo de baterías Dynasty, de C&D Technologies, marca prestigiada por 

sus certificaciones y diseños especiales para UPS, se tiene la tabla 9. 

 

Tabla 9. Watts por celda en función del modelo y el tiempo de operación en minutos. Operación a 

25°C en un régimen de 20 hrs a 1.75 volts por celda. 

En ella se buscan los watts por celda que se requieren para un respaldo de 15 

minutos. El valor superior más cercano se encuentra en el modelo UPS12-210MR. 

Se pueden multiplicar factores para modificar este valor y que consideran, entre 

otras, temperatura y edad de las baterías, sin embargo en este proyecto no se 

consideran porque las baterías estarán en condiciones controladas y bajo 

mantenimiento constante. 

La empresa debe elegir entre las diferentes configuraciones disponibles, esto es 

un trabajo multidisciplinario que involucra considerar el presupuesto para el centro 

de datos, evaluar el costo y repercusiones de los tiempos de inactividad, la 

tolerancia al riesgo, requisitos de disponibilidad y tipos de cargas.  

El cliente requiere redundancia en su servicio, por tanto la configuración por 

capacidad queda descartada.  
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El edificio cuenta con una sola acometida eléctrica, por lo que las configuraciones 

redundante distribuido y 2N, quedan descartadas. Los costos que implican estas 

configuraciones son muy altos al igual que su disponibilidad (McCarth, 2004), pero 

se sale del presupuesto del cliente hacer este tipo de arreglos.   

De las dos configuraciones restantes, se elige la redundante aislado porque es 

más económica que la redundante paralelo, que requiere un gabinete de 

“emparalelamiento”.  

Es importante que se tenga un procedimiento de operación a la vista y claramente 

identificados los interruptores en el diagrama unifilar porque una mala operación 

en caso de mantenimiento puede ocasionar una falla trifásica pues se emparalelan 

dos fuentes de alimentación independientes  

La estructura de respaldo queda representada en la imagen 11. 
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Imagen 11. Diseño del sistema Aislado Redundante. 

Donde ATS es un Tablero de transferencia (Automatic Transfer Swtich) y UPS es 

cada uno de los equipos de Alimentación Ininterrumpida.  

Se muestra en las imágenes 12 y 13 el banco de baterías y los UPS 

UPS 

UPS 

CARGA 

ATS 
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Imagen 12. Banco de Baterías.                             Imagen 13. UPS 

Se realizan pruebas para detectar falla a tierra o falla entre fases. Se realiza 

limpieza e inspección de los trabajos. 

Se realizan pruebas de respaldo de la PGEE y UPS con carga por dos horas 

continuas. Se simulan fallas de los componentes para verificar la redundancia. 

2.5 Resultados 

Todo se encuentra debidamente señalizado y conforme a la NOM-001-SEDE-

2012. No existen fallas a tierra ni entre fases, se procede a realizar energización 

de las nuevas instalaciones. 

Las pruebas de respaldo son satisfactorias, todos los sistemas operan 

correctamente. Se verifica la correcta operación de la redundancia. El diagrama 

unifilar final se encuentra en el anexo B. 
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Conclusiones 

En este informe se muestra uno de los proyectos donde participé en el puesto de 

Ingeniero de servicio en la empresa Grupo VKW Ingeniería, el objetivo planteado 

al inicio de este escrito se cumplió. Se propuso, analizó y se hicieron los 

requerimientos para la instalación de un UPS que permite garantizar la continuidad 

del suministro eléctrico en un centro de datos. Todo se realizó en correlación con 

la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012 y conceptos de Ingeniería 

Eléctrica. 

El garantizar el suministro de energía permitió al cliente aumentar su 

productividad, los tiempos de restablecimiento de servidores y servicios debido a 

fallas eléctricas, y con ello los costos implícitos a la pérdida de información, son 

cero, pues nunca se han presentado. La confiabilidad del sistema propuesto se ha 

mantenido al 100.0%,  

La experiencia profesional es de suma importancia en el desarrollo individual y 

como complemento a los estudios de ingeniería, brinda las habilidades prácticas 

necesarias para desarrollar proyectos, enfrenta al profesionista a retos y 

contribuye con el desarrollo del país. 

En lo particular, me permitió poner en práctica conocimientos de electricidad y 

magnetismo, dispositivos electrónicos, química, física, cálculos para diseño y 

evaluación de instalaciones eléctricas, planificación de proyectos, elaboración de 

metas, objetivos y planes de trabajo, máquinas eléctricas, electrónica de potencia 

y subestaciones. 

La formación adquirida en la Facultad de Ingeniería sentó las bases para poder 

ampliar mis conocimientos tanto en las materias ya vistas como en otras áreas 

que tienen que ver con las relaciones interdisciplinarias, administración, desarrollo 

y evaluación de proyectos. 
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Glosario 

A. ampere. Unidad de intensidad de corriente [A]. 

ATS. Tablero de Transferencia (Automatic Transfer Swtich). 

AWG. Del inglés American Wire Gauge, que significa calibre de alambre 
americano (estadounidense). 

Carga. Es la potencia instalada o demandada en un circuito eléctrico. 

CFE. Comisión Federal de Electricidad. 

IEC. Comisión Electrotécnica Internacional.  

IEEE. Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. 

ITM. Interruptor termomagnético. 

NOM. Norma Oficial Mexicana. 

PGEE. Planta Generadora de Energía Eléctrica. 

UPS. Del inglés “Uninterrupted Power Supply” que se traduce como alimentación 
de energía ininterrumpida, también se traduce como sistema de alimentación 
ininterrumpida. Cotidianamente se le da el nombre de “No Brake” (sin 
interrupción).  

V. volt. Unidad de diferencia de potencial [V]. 

VA. Unidad de potencia aparente, generalmente va acompañada del prefijo k que 
denota mil unidades [kVA]. 

VRLA. (Valve Regulated Lead Acid). Es una batería de plomo-ácido con válvula 
regulada. 

W. watt. Unidad de potencia real [W]. 
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Anexos 
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ANEXO C. Artículo 240-6 de la NOM-001-SEDE-2012. Capacidades 

estandarizadas de fusibles e interruptores automáticos 
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ANEXO D. Artículos 392-20.Instalación de cables y conductores y 392-

80.Ampacidad de los conductores, de la NOM-001-SEDE-2012 
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ANEXO E 
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ANEXO F. 
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